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Vorwort I
Vorwort
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen meiner Forschungsta¨tigkeit als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik der Universita¨t Rostock bzw. dem For-
schungszentrum fu¨r Verbrennungsmotoren und Thermodynamik Rostock. Inhaltlich sind hierbei
Untersuchungen gebu¨ndelt, die zum Großteil durch Forschungsprojekte der Vattenfall Research
and Devolopment bzw. Vattenfall Mining and Generation AG beauftragt und in enger Kooperation
mit den genannten Forschungsinstituten durchgefu¨hrt wurden. Mein besonderer Dank gilt daher
den entsprechenden Abteilungen der Vattenfall Europe GmbH fu¨r die Fo¨rderung der Forschungspro-
jekte und speziell deren Mitarbeitern Dr. Sebastian Meinke und Dr. Jonas Funkquist fu¨r die aktive
Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Modellen, Methoden und dem Verfassen von Berichten,
auf deren Grundlage diese Arbeit aufbaut.
Auch beim Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik in Person von Prof. Egon Hassel und
Dr. Ju¨rgen Nocke mo¨chte ich mich fu¨r die erstklassige Betreuung, die zahlreichen wertvollen Dis-
kussionen sowie das in mich gesetzte Vertrauen ebenso herzlich bedanken, wie bei Prof. Bert Buch-
holz von der FVTR GmbH. Weiterhin mo¨chte ich mich bei Prof. Harald Weber vom Institut fu¨r
Elektrische Energieversorgung der Universita¨t Rostock fu¨r die U¨bernahme des Koreferats bedanken.
Daru¨ber hinaus gebu¨hrt mein Dank all meinen Kollegen und Freunden aus meinem Forschungs-
umfeld, welche mich nicht nur fachlich, sondern ebenfalls in meiner Motivation durch zahlreiche
gemeinsame Aktivita¨ten auch außerhalb der Universita¨t enorm gesta¨rkt haben.
Abschließend mo¨chte ich mich bei meiner Freundin und Mutter meiner Kinder Dominique fu¨r
die Unterstu¨tzung meiner Arbeiten herzlichst bedanken.
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II Kurzfassung
Verbesserung des transienten Betriebsverhaltens und der Systemdienstleistungsbereitstellung
mittels dynamischer Kraftwerkssimulation
Kurzfassung
Aufgrund der gea¨nderten Bedingungen auf dem Energiemarkt kommt es fu¨r Bestandskraftwerke,
wie das untersuchte Braunkohlekraftwerk, zu Anforderungen, welche bei der Planung und Errich-
tung solcher Anlagen in den 1970er und 1980er Jahren nicht im Fokus standen. Um die Wett-
bewerbsfa¨higkeit der Anlage auch im derzeitigen und zuku¨nftigen Marktumfeld zu gewa¨hrleisten,
sind umfangreiche Optimierungsmaßnahmen hinsichtlich der Flexibilita¨ts- und Wirkungsgradstei-
gerungen u¨ber einen gro¨ßtmo¨glichen Lastbereich anzustreben. Als geeignetes Werkzeug fu¨r derartige
Optimierungen hat sich die detaillierte, physikalisch basierte, dynamische Modellierung des Gesamt-
prozesses erwiesen. Hierzu wurde der Kraftwerksblock mit all seinen fu¨r den dynamischen Betrieb





Dymola“ nachgebildet. Im Anschluss an die Modellerstellung fand eine
umfassende Validierung fu¨r verschiedenste Szenarien mittels Messdaten statt, wobei der Nachweis
zur Reproduzierbarkeit des stationa¨ren und dynamischen Prozessverhaltens mit der gewu¨nschten
Genauigkeit erbracht wurde.
Neben dem Modell zur Nachbildung des Kraftwerksbetriebes wurden zahlreiche Methoden und
Werkzeuge zur Bewertung und Optimierung der Fahrweise entwickelt. So wurden verschiedene An-
sa¨tze aus der Regelungstechnik zur Auslegung von Vorsteuerungen und Regelkreisen genutzt. Dar-
u¨ber hinaus wurden nachgeschaltete Auswertungen zur strukturmechanischen Bewertung von Bau-
teilbeanspruchungen im dynamischen Betrieb durch Wechselerscho¨pfung anhand ga¨ngiger Richt-
linien (DIN EN 12952, TRD 301) dargestellt. Weiterhin wurden Strategien zur exergetischen Be-
wertung dynamischer Prozesse entwickelt und im Simulationsmodell implementiert.
Mit Hilfe des dynamischen Modells und den entwickelten Auswertewerkzeugen wurde zuna¨chst
der Ist-Stand analysiert. Hierbei wurden sowohl der Fahrplanbetrieb zwischen Mindest- und Voll-
last fu¨r den Duo- und Monobetrieb, aber insbesondere auch die Bereitstellung von Systemdienst-
leistungen wie Prima¨r- und Sekunda¨rregelreserven untersucht. Anschließend wurden dem Ist-Stand
verschiedenste Optimierungsmaßnahmen gegenu¨bergestellt und bewertet. So wurden fu¨r den Fahr-
planbetrieb eine Absenkung der Mindestlast, aber auch eine Erho¨hung der Lastgradienten sowie
ein Wechsel vom Festdruckbetrieb auf den wirkungsgradgu¨nstigeren modifizierten Gleitdruckbe-
trieb dargestellt. Neben derart signifikanten Eingriffen in die Fahrweise des Blockes wurden fu¨r die
identifizierten Schwachstellen auch mo¨glichst einfach umsetzbare Konzepte zur Verbesserung des
dynamischen Betriebes entwickelt.
Zur Erweiterung der bereitstellbaren Systemdienstleistungen wurden mit Hilfe des Modells
prozessinterne Speicherpotentiale zur Erbringung von Sekundenreservemaßnahmen ermittelt und
bewertet. Anschließend wurde das bestehende Regelkonzept des Blockes, insbesondere der Teil zur
Bereitstellung von Prima¨r- bzw. Sekunda¨rregelung dahingehend modifiziert, dass unter Nutzung
der identifizierten Sekundenreservemaßnahmen anhand von Simulationsrechnungen Optimierungs-
potentiale aufgezeigt werden konnten. Durch die dargestellten Mo¨glichkeiten ließe sich die vermarkt-
bare Prima¨rregelleistung um 50% erho¨hen sowie die vermarktbare Sekunda¨rregelleistung um ein
Drittel steigern.
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Abstract III
Improving Transient Operation and Ancillary Services through Dynamic Power Plant Simulation
Abstract
Due to the changing conditions in the energy market, there are new requirements for existing power
plants like the investigated lignite power plant, which were not the focus in the planning process
of those kind of power plants in the 1970s and 1980s. In order to ensure the competitiveness of the
plant in the current and future market environment, extensive optimization measures regarding the
flexibility and increases in efficiency over the widest possible load range are crucial. The detailed
physical-based dynamic modeling of the overall process has proven to be a suitable tool for such
optimizations.
For this purpose, an entire power plant block with all its relevant components, including the
physical process as well as the power unit control has been built using the programming language
”
Modelica“ and the simulation environment
”
Dymola“. Subsequently, the model has been extensively
validated for different scenarios using power plant operation data in order to ensure reproducibility
of dynamic operation with the desired accuracy.
In addition to the power plant model, numerous methods and tools for evaluating and optimizing
the operation have been developed. Different approaches from control theory have been used for
the design of feedback and feed-forward controls. Moreover post-processing scripts for structural
mechanical evaluation of component stresses in dynamic operation through low cycle fatigue using
common guidelines (DIN EN 12952, TRD 301) have been used. Furthermore strategies for exergetic
evaluation of dynamic processes have been developed and implemented in the model.
Using the dynamic model and the evaluation tools developed, the current status has been ana-
lyzed. Therefore both, the operating schedule between minimum and full load for the duo- and
mono-mode, but in particular providing ancillary services such as primary and secondary control
reserves were examined. In a second step, the current setup has been compared to various optimiza-
tion measures using the described evaluation tools. For the schedule operation, a lowered minimum
load, an increased load gradient as well as a change from the fixed-pressure to a more efficient
modified sliding pressure operation have been conducted. In addition to such significant process
interventions, a couple of simple to implement changes in the control system in order to improve
the dynamic operation have been investigated.
Furthermore internal energy storages have been identified and assessed for the provision of active-
power-seconds reserves in order to expand the deployable ancillary services. Subsequently, the
existing control concept of the block, especially the part of primary and secondary control have
been modified to utilize the identified active-power-seconds reserves for increasing the marketable
primary control reserves by 50% and marketable secondary control power by one third.
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AF Abscheideflasche bzw. Separator
CFD Computational Fluid Dynamics
CCS Carbon Capture and Storage
DIN Deutsches Institut fu¨r Normung
DENA Deutsche Energie Agentur
DFT Diskrete Fourier-Transformation
ECO Economizer
EEG Erneuerbare Energien Gesetz
EK Einspritzku¨hler im Hochdruckstrang
EN Europa¨ische Norm
ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for
Electricity
EOH Equivalent Operating Hour
FD Frischdampf
FFT Fast Fourier Transform (schnelle Fourier Transformation)
FVTR Forschungszentrum fu¨r Verbrennungsmotoren und Ther-
modynamik Rostock
GNI Gesteuert nachlaufender Integrator
































VDI Verein Deutscher Ingenieure
VEB Volkseigener Betrieb










a − Parametrierbare Koeffizienten
AV − Sichtfaktor bzw. Absorptionskoeffizient Rauchgas
b − Parametrierbare Koeffizienten
c m/s Geschwindigkeit
cp, c J/kgK spezifische Wa¨rmekapazita¨t
EA J a¨ußere Energie




f % relativer Fehler
F − Funktionsmatrix zur Systembeschreibung
F (s) − Laplace-Transformierte von f(t)
f(t) − Zeitabha¨ngige Funktion
g m/s2 Erdbeschleunigung
g(t) algebraische Funktion
G(s) − U¨bertragungsfunktion im Laplace-Bereich
GR(s) − U¨bertragungsfunktion Regler im Laplace-Bereich
h J/kg spezifische Enthalpie
h s Zeitschrittweite
Ho J/kg oberer Heizwert bzw. Brennwert
Hu J/kg unterer Heizwert
i − Za¨hlvariable
I kgm2 Tra¨gheitsmoment
j − imagina¨re Einheit



















q J/kg spezifische Wa¨rmemenge
q˙ W/m2 Wa¨rmestromdichte
R J/kgK spezifische Gaskonstante
r m Radius
RW K/W Wa¨rmeleitwiderstand
s J/kgK spezifische Entropie
S − Verbrennungsmatrix
s − Laplace-Faktor








U J innere Energie
u − Eingangsgro¨ße
U(s) − Eingangsgro¨ße im Laplace-Bereich
V m3 Volumen
VK − Reglerversta¨rkung
W J technische Arbeit
w J/kg spezifische Arbeit
X − Molanteil
x kg/kg Dampfanteil
x(t) − beliebiges Zeitsignal
x Vektor mit Systemvariablen
xA Vektor mit algebraischen Systemvariablen




Y (s) − Ausgangsgro¨ße im Laplace-Bereich
yM − beliebige Messgro¨ße
yS − beliebige Simulationsgro¨ße
z m Ho¨he
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In einem sich rasant a¨ndernden Elektrizita¨tsversorgungssystem erfordert der stetige Ausbau der
erneuerbaren Energien Anpassungen auch auf Seiten der konventionellen Kraftwerke. Das Markt-
umfeld und die Sicherstellung einer stabilen Versorgung mit elektrischer Energie la¨sst sich in zwei
Bereiche unterteilen. Zum Einen muss fu¨r die Bereitstellung einer ausreichenden Energiemenge zur
Deckung des Bedarfes gesorgt werden. Diese Funktion sollte der Energiemarkt sicherstellen, wo
Energie in Form von Megawattstunden (MWh) gehandelt wird. Zum Anderen muss aufgrund der
mangelnden Speicherfa¨higkeit des elektrischen Netzes dafu¨r gesorgt werden, dass stets ein Gleichge-
wicht zwischen Verbrauch und Bedarf besteht. Diese Funktion sollte durch den Regelleistungsmarkt
erfu¨llt werden, wo verschiedene Regelleistungsprodukte in Megawatt (MW) gehandelt werden. Die
Auswirkungen des steigenden Anteils an fluktuierenden erneuerbaren Energien und die daraus re-
sultierenden Anforderungen an die konventionellen Kraftwerke und insbesondere an das untersuchte
Braunkohlekraftwerk werden im Folgenden ero¨rtert.
1.1.1. Energiemarkt
Die elektrische Energiemenge zur Deckung des Bedarfes wird zu einem steigenden Anteil aus er-
neuerbaren Energien gedeckt. Gema¨ß [1] haben hierbei entsprechende Anlagen im Normalfall Ein-
speisevorrang vor konventionellen Erzeugungseinheiten. Fu¨r die Deckung der Differenz zwischen
erneuerbaren Energien und dem Verbrauch - der sogenannten Residuallast - wird eine Energiemen-
ge beno¨tigt, die durch konventionelle Erzeugungseinheiten bereitgestellt wird. Die Wahl, welche
Einheiten hierbei zum Einsatz kommen, erfolgt neben technischen Restriktionen anhand der spe-
zifischen Grenzkosten1 zur Bereitstellung der Energiemenge durch das jeweilige Kraftwerk. Hierzu
werden die zu vermarktenden Erzeugungskapazita¨ten anhand ihrer spezifischen Kosten angeordnet
(Merit-Order), sodass entsprechend der aktuellen Residuallast zuerst die gu¨nstigsten Kraftwerke
zum Einsatz kommen.
Zur Ableitung der notwendigen Optimierungsmaßnahmen fu¨r das untersuchte Braunkohlekraft-
werk sind Prognosen u¨ber die Gestalt des zuku¨nftigen Energiemarktes in Deutschland notwendig.
Auf der einen Seite gehen Prognosen zum ja¨hrlichen Bruttostromverbrauch von einem nahezu kon-
stanten Verbrauch, bzw. einem leichten Ru¨ckgang bis zum Jahre 2025 aus [3, 4, 5], auf der anderen
Seite soll der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch gema¨ß dem Koalitionsvertrag
vom Dezember 2013 bis 2025 auf 40-45 % gesteigert werden. Unter der Beru¨cksichtigung entspre-
chender Annahmen fu¨r die Entwicklung der installierten Kapazita¨ten an erneuerbaren Energien,
deren Einspeiseverhalten und der Nutzung von Szenarien fu¨r die Preisentwicklung von Stromgeste-
hungskosten unterschiedlicher Erzeugungseinheiten sowie der Entwicklung des Strombedarfes lassen
1Grenzkosten: variabler Kostenanteil der Energiebereitstellung, im Wesentlichen abha¨ngig von den Brennstoffkosten
[2]
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sich Prognosemodelle zur Vorhersage der zuku¨nftigen Bereitstellung der elektrischen Energie ent-
wickeln. In Tab. 1.1 sind Ergebnisse fu¨r die Entwicklung verschiedener Energietra¨ger entsprechend
[3] dargestellt.
Tab. 1.1.: Energieprognosen entsprechend [3] in TWh
Bruttostromerzeugung 2011 2020 2025 2030 2040 2050
Steinkohle 112 106 101 109 57 52
Braunkohle 150 156 143 140 104 31
Gas 83 47 61 64 97 106
Kernenergie 108 63 0 0 0 0
Windkraft 49 100 124 143 150 209
Photovoltaik 20 56 61 67 72 73
Biomasse 33 52 53 52 50 48
Sonstige 54 38 39 37 35 42
Gesamtsumme 609 618 582 612 565 561
Exportsaldo 6 41 18 53 19 7
Bruttostromverbrauch 603 577 564 559 546 554
Anteil Wind und Photo-
voltaik am Bruttostrom-
verbrauch
11% 27% 33% 38% 41% 51%
Fu¨r Braunkohlekraftwerke im Allgemeinen ist gema¨ß dieser Studie trotz des starken Ausbaues der
erneuerbaren Energien zumindest mittelfristig nur mit einem moderaten Ru¨ckgang der elektrischen
Energiebereitstellung zu rechnen. Grund hierfu¨r stellt der parallel forcierte Kernenergieausstieg dar.
Zu a¨hnlichen Ergebnissen kommt auch eine in Kooperation mit Vattenfall durchgefu¨hrte Studie [5],
in welcher im Gegensatz zu den Untersuchungen entsprechend [3] das Energiesystem in Deutsch-
land blockscharf aufgelo¨st wurde. Diese Auflo¨sung ermo¨glicht es neben dem allgemeinen Trend
der jeweiligen Erzeugungsklasse auch konkrete Prognosen zur zuku¨nftigen Fahrweise einzelner Blo¨-
cke darzustellen. Entsprechend diesem Modell wurde der Fahrplan fu¨r einen Block des Kraftwerks
berechnet und daraus resultierende Kenngro¨ßen in Abb. 1.1 dargestellt.
Abb. 1.1.: Berechnete Lastwechsel (links) und Jahreslastganglinie (rechts) fu¨r einen Block des untersuch-
ten Kraftwerks nach [5]. Erkennbar ist eine deutliche Steigerung von Lasta¨nderungen bei einem
moderaten Ru¨ckgang der erzeugten Energiemenge
Aus den Prognosedaten la¨sst sich zum einen eine erhebliche Steigerung dynamischer Betriebs-
weisen, wie z.B. Lastwechsel und An- und Abfahrvorga¨nge erkennen, jedoch liegt die Absolutzahl
der zuku¨nftigen Lasta¨nderungen immer noch deutlich unterhalb derer von Steinkohle oder GuD-
Kraftwerken [5]. Auch in Bezug auf die Energiebereitstellung ist mittelfristig nur mit einem mode-
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raten Ru¨ckgang der Erzeugung zu rechnen. Fu¨r das untersuchte Kraftwerk wird in dem Modell eine
Abnahme der Volllaststunden um knapp 20 % bis 2023 erwartet. Als Folge fu¨r das Kraftwerk kann
daraus ein Bedarf an Flexibilisierungsmaßnahmen in Bezug auf Lasta¨nderungsgeschwindigkeiten
und Anfahrzeiten abgeleitet werden. Zudem sollten aufgrund der auch zuku¨nftig hohen Anzahl an
Betriebsstunden Maßnahmen zur Verbesserung des Wirkungsgrades entwickelt werden. Potential ist
hierbei insbesondere fu¨r den Teillastbetrieb zu erwarten, da diese Betriebsart in der Vergangenheit
von untergeordneter Bedeutung war.
1.1.2. Regelleistungsmarkt
Neben der Erzeugung von elektrischer Energie liegt eine Hauptfunktion fossil gefeuerter Großkraft-
werke in der Bereitstellung von Netzdienstleistungen zur Sicherstellung eines stabilen Energieversor-
gungssystems. Entsprechend [6] kann die Stabilita¨t des Systems in drei Bereiche unterteilt werden:
Spannungsstabilita¨t, Synchronita¨t der Generatoren und Frequenzstabilita¨t. Auf dem deutschen Re-
gelenergiemarkt [7] ko¨nnen durch pra¨qualifizierte Kraftwerke bereitgestellte Leistungsreserven als
Regelleistung zur Einhaltung der Frequenzstabilita¨t vermarktet werden. Anforderungen zur Bereit-
stellung solcher Systemdienstleistungen werden durch das europa¨ische Netzwerk der U¨bertragungs-
netzbetreiber fu¨r Elektrizita¨t (European Network of Transmission System Operators for Electricity,
ENTSO-E) vorgegeben [8].
Zur Einordnung der Systemdienstleistungen ist eine U¨bersicht in Abb. 1.2 dargestellt. Die in
den durchgefu¨hrten Untersuchungen betrachteten Systemdienstleistungen lassen sich auf dem Re-
gelleistungsmarkt als Produkt platzieren und ko¨nnen dementsprechend moneta¨r bewertet werden.
Eine Ausnahme hiervon stellt die Bereitstellung von Leistung aus der kurzfristigen A¨nderung der
Drehzahl der synchron mit der Netzfrequenz laufenden Maschinen dar. Diese hat zwar einen erheb-
lichen Einfluss auf die Netzstabilita¨t, ist aber derzeit nicht als Produkt vermarktbar, sondern wird
automatisch beim Betrieb solcher Anlagen bereitgestellt.
Abb. 1.2.: U¨berblick u¨ber die zeitliche Struktur der Mechanismen zur Gewa¨hrleistung einer stabilen Elektri-
zita¨tsversorgung
Eine Liste der Regelleistungsprodukte, welche auf dem Regelleistungsmarkt gehandelt werden und
die entsprechenden Preise fu¨r die verschiedenen Produkte ist in Tab. 1.2 dargestellt.
Fu¨r das untersuchte Kraftwerk sind alle aufgefu¨hrten Regelleistungsprodukte relevant und werden
entsprechend vermarktet. Im Bereich der Prima¨rregelleistung stellen die in Betrieb befindlichen An-
lagen des untersuchten Kraftwerkstyps einen erheblichen Anteil am Gesamtvolumen. Im Gegensatz
zu Prognosen zur Entwicklung des Energiemarktes existieren derzeit nur wenige abgeschlossene Stu-
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Prima¨rregelleistung 578 0,5 18
Sekunda¨rregelleistung (pos.) 2054 5 11
Sekunda¨rregelleistung (neg.) 2021 5 10
Minutenreserve (pos.) 2522 15 5
Minutenreserve (neg.) 2123 15 1
dien, die sich mit der Entwicklung des Regelleistungsmarktes bescha¨ftigen (z.B. [10]). Grundsa¨tz-
liche Einflussgro¨ßen auf die beno¨tigte Menge an Regelleistung sind beispielsweise in [11] analysiert
worden. Neben allgemeinen Faktoren, wie z.B. starker Abweichung der Außentemperaturen vom
Durchschnitt, ist hierbei insbesondere eine steigende Einspeisung aus erneuerbaren Energiequel-
len als Erho¨hungsfaktor fu¨r den Regelleistungsbedarf identifiziert worden. Der gesteigerte Bedarf
begru¨ndet sich durch zwei Punkte. Zum Einen steigt mit erho¨hter Einspeisung fluktuierender Er-
zeuger der absolute Prognosefehler der Leistung an, siehe [11]. Weiterhin wurde in verschiedenen
Studien zur Frequenzstabilita¨t elektrischer Netze, z.B. [12, 13, 14, 15], nachgewiesen, dass diese
Stabilita¨t unter dem Einfluss von nicht-synchron geschalteten Erzeugungseinheiten wie Windkraft-
und Photovoltaikanlagen abnimmt, was wiederum durch eine ho¨here Prima¨rregelreserve kompen-
siert werden kann. Folglich gehen entsprechende Prognosen von einem erheblich steigenden Bedarf
an Regelleistung aus [16, 10].
Dem steigenden Bedarf an Regelleistung stehen mo¨gliche neue Quellen zur Verfu¨gung. So wird
ha¨ufig die Bereitstellung von Regelleistung durch erneuerbare Energien selbst diskutiert. Zwar
wurde beispielsweise die grundsa¨tzliche Mo¨glichkeit zur Bereitstellung von Regelleistung durch
Windkraftanlagen nachgewiesen, siehe z.B. [17, 18], jedoch sind hierzu erhebliche Einbußen der
Produktion durch die erforderliche Androsselung verbunden [19]. So kommt eine umfangreiche
Studie zu diesem Thema [20] zu dem Schluss,
”
dass ein einzelner Windpark so gut wie keine
Regelleistung bei einer Vortagsauktion anbieten kann“. Derzeit wird in Deutschland die Prima¨r-
und Sekunda¨rregelleistung sogar nur wo¨chentlich gehandelt [7].
Eine weitere Mo¨glichkeit zur Bereitstellung von schneller Regelleistung besteht in der Nutzung
von Batteriespeichern. Als Beispiel fu¨r die Realisierung eines derartigen Batteriespeichers kann der
derzeit in Schwerin errichtete Speicher der WEMAG AG als Stand der Technik herangezogen wer-
den. Hierbei wird eine Maximalleistung von 5 MW, eine angestrebte Lebensdauer der Batterien
von 20 Jahren und ein Investitionsvolumen von ca. 6,5 Mio. e [21] angegeben. Damit lassen sich
zur Abschreibung der Investitionskosten im Idealfall, d.h. bei Vorhaltung von der Maximalleistung
u¨ber die gesamte angestrebte Nutzungsdauer, spezifische Leistungskosten von etwa 7,5 e/MW/h
ableiten, hinzu kommen Nebenkosten fu¨r den Betrieb, die Vermarktung, Zinskosten und Kosten
fu¨r die Besicherung der Regelleistung. Welche Leistung mit einem derartigen Speicher tatsa¨chlich
angeboten werden kann ist u.a. von der spezifischen Regelleistungsanforderung abha¨ngig sowie von
der Kapazita¨t der Batteriespeicher. Zudem muss abgewartet werden, ob die angestrebte Lebensdau-
er der Batterien im kontinuierlichen Regelleistungsbetrieb tatsa¨chlich ohne signifikanten Ru¨ckgang
der Leistungsparameter erreicht werden kann.
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Als Konsequenz ergibt sich ein wirtschaftliches Interesse fu¨r die Betreiber von Kraftwerken sowie
ein volkswirtschaftliches Interesse, erho¨hte Mengen an Regelleistung in bestehenden Kraftwerken
bereitzustellen als auch eine technische Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung eines stabilen Ener-
gieversorgunssystems.
1.2. Referenzkraftwerk
Gegenstand der Untersuchungen stellt ein exemplarischer Block eines spezifischen Braunkohlekraft-
werkes dar. Insgesamt befinden sich in Deutschland derzeit noch 8 Blo¨cke des hier untersuchten
Typs in Betrieb. Die Blo¨cke wurden in den 1970er und 1980er Jahren in Betrieb genommen und
sind weitestgehend baugleich. Die Betriebsdaten eines solchen Blockes sind in Tab. 1.3 dargestellt.
Tab. 1.3.: Betriebsdaten des untersuchten Kraftwerks [22]
Blockdaten Nettowirkungsgrad ca. 36 %
max. Nutzungsgrad ca. 40 %
Kesselanlage Hersteller VEB Kombinat Dampferzeugerbau
Berlin




FD-Druck/ -Temperatur 162 bar/535◦C
ZU¨-Druck/ -Temperatur 38 bar/540◦C
Feuerung Tangentialfeuerung, 2 Ebenen
Kohlenstaub/O¨l
Kohlemu¨hlen 6 Schlagradmu¨hlen NV 80, Braunkohle
Dampfturbosatz Hersteller LMZ
Anzahl Geha¨use 1 HD, 1 MD, 2 ND
Betriebsart Festdruck
Die Blo¨cke des untersuchten Kraftwerkstyps werden in der Regel in der Grundlast betrieben und
erreichen Volllaststundenzahlen von etwa 7500 pro Jahr. Zudem kann das Kraftwerk eine synchrone
Menge an Prima¨rregelleistung von 4 % der Nennleistung bereitstellen sowie eine Sekunda¨rregelleis-
tung von 6 % und eine Minutenreserve von 18 % bezogen auf die Nennleistung. Jeder Block kann
entweder mit beiden Kessel im sogenannten Duo-Betrieb gefahren werden, wobei der Lastbereich
sich von ca. 64 % der Nennleistung bis zur Maximalleistung erstreckt, oder im Monobetrieb, wobei
nur einer von zwei Kesseln pro Block aktiviert ist. Dabei kann die Mindestlast auf bis zu 36 %
abgesenkt werden. Eine vereinfachte Blockkonfiguration mit nur einem Kessel ist in Abb. 1.3 dar-
gestellt. Neben einem zweiten Kessel entha¨lt ein realer Block des Kraftwerks alle kesselbezogenen
Komponenten in doppelter Ausfu¨hrung. So sind jedem Kessel ein eigener Speisewasserbeha¨lter,
eigene Speisewasserpumpen sowie eigene Hochdruckvorwa¨rmerstrecken zugeordnet. Beide Kessel
speisen eine gemeinsame Turbine und verfu¨gen u¨ber einen gemeinsamen Vorwa¨rmerstrang fu¨r die
ND-Vorwa¨rmung zwischen Kondensator und Speisewasserbeha¨lter.
Den Brennstoff bezieht das Kraftwerk im Wesentlichen aus den nahegelegenen Braunkohletage-
bauen. Die Heizwerte der verwendeten Kohle schwanken hierbei zwischen etwa 7150 und 9800 kJ/kg
bei einem Wassergehalt von ca. 50 %. Die Kohle wird u¨ber Zuteilerba¨nder den jeweiligen Mu¨hlen
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Abb. 1.3.: vereinfachtes Schaltbild eines Blockes: Der Kreisprozess verfu¨gt u¨ber eine mehrstufige Vorwa¨rmung
von Kondensat und Speisewasser sowie eine einfache Zwischenu¨berhitzung
zugefu¨hrt. Von den sechs Mu¨hlen pro Kessel sind im Normalbetrieb fu¨nf aktiv, in Teillast nur vier.
Jeder Kessel erzeugt Frischdampf mit einer Temperatur von 535 ◦C und einem geregelten Druck von
162 bar. In der Zwischenu¨berhitzung wird der Dampf auf einem Druckniveau von 40 bar auf eine
Temperatur von 540 ◦C erhitzt. Die Dampfturbine, welche im Duo-Betrieb von zwei synchron lau-
fenden Kesseln gespeist wird, setzt sich aus einem Hochdruckteil, einem zweiflutigen Mitteldruckteil
sowie einem vierflutigen Niederdruckteil zusammen. Hierin wird auf einen Kondensatordruck von
ca. 0,06 bar entspannt. Anschließend erfolgt eine 4-stufige ND-Vorwa¨rmung in einem gemeinsa-
men Strang. Jedem der beiden Kessel ist ein Speisewasserbeha¨lter mit einem Volumen von 125 m3
zugeordnet sowie je eine elektrisch- oder turbinengetriebene Speisewasserpumpe. Weiterhin wird
das Speisewasser in einer 3-stufigen HD-Vorwa¨rmung vorgewa¨rmt und dem Economizer des Kessels
zugefu¨hrt.
1.3. Ru¨ckblick auf bisherige Arbeiten
Die Entwicklung des dynamischen Kraftwerksmodells erstreckte sich u¨ber mehrere Projektphasen
mit einer sich entwickelnden Zielstellung. Lag der Fokus am Anfang der Modellentwicklung auf
der Untersuchung von Kohlendioxidabscheidung und Speicherung (CCS), so ru¨ckte im Laufe der
Modellentwicklung auch die Untersuchung von Niedriglastfahrweisen in den Fokus. Hierbei wuchs
auch der Modellumfang stetig, sodass ausgehend von einem Kesselmodell auch der Wasserdampf-
kreislauf, Luft- und Rauchgaswege sowie ein realita¨tsgetreues Abbildder Leittechnik implementiert
wurden. Einen U¨berblick u¨ber die bisherigen Projektphasen mit den wesentlichen Zielstellungen
und Entwicklungsschritten gibt Tab. 1.4.
Die Projektphasen I und II wurden durch die Vattenfall Research and Development AB durchge-
fu¨hrt. Seit der Projektphase III findet die Entwicklung in Zusammenarbeit von Vattenfall Research
and Development AB sowie der Universita¨t Rostock bzw. der FVTR GmbH statt. Mit der Wei-
terentwicklung des Modells in Bezug auf Detaillierungsgrad und Genauigkeit konnte das Modell
fu¨r eine steigende Anzahl von Anwendungsfa¨llen eingesetzt werden. Momentan lassen sich sowohl
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Tab. 1.4.: Bisherige Entwicklungsphasen des dynamischen Kraftwerksmodells des Braunkohlekraftwerkes
Projekt-
phase
Hauptfokus Modellentwicklung Bearbeitungszeit Referenz
I CCS Kesselmodell 2011 [23]
II Mindestlast Erweitertes Kesselmodell 2012 [24]









normaler Fahrplanbetrieb zwischen heutiger Mindestlast und Volllast, als auch eine weitere Absen-
kung der Last unter die Mindestlast simulieren. Weiterhin wurden umfangreiche Untersuchungen
zur Bereitstellung von Systemdienstleistungen wie Prima¨r- und Sekunda¨rregelleistung mittels des
dynamischen Modells durchgefu¨hrt. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die Studie
”
Regelleistungsverschleißmodell fu¨r prima¨r- und sekunda¨rgeregelte thermische Kraftwerke“, welche
ebenfalls von der Universita¨t Rostock im Rahmen eines entsprechenden VGB-Forschungsprojektes
durchgefu¨hrt wurde, verwiesen [27].
1.4. Zielstellung der Arbeit
Aus den vorherigen Kapiteln lassen sich grundsa¨tzliche Anforderungen an das untersuchte Braun-
kohlekraftwerk im ku¨nftigen Umfeld ableiten. Die Zielstellung der Arbeit besteht in der Entwicklung
von Konzepten zur Anpassung des Kraftwerkes an diese zuku¨nftigen Anforderungen. Der hierzu
genutzte Ansatz setzt auf die detaillierte dynamische Simulation des Kraftwerksprozesses unter
Einbeziehung realgetreuer Leittechnikstrukturen. Hierzu erfolgt die erstmaligen Abbildung eines
großen Braunkohlekraftwerkes in einer einfach erweiterenbaren Simulationsumgebung zur Erpro-
bung neuer Anlagenkonfigurationenen und Fahrweisen unter den spezifischen Anforderungen dieser
Technologie. Daru¨ber hinaus besteht die Herausforderung, durch den bisher nicht vergleichbaren
Umfang und die Detailtiefe der implementierten thermodynamischen und leittechnischen Systeme
und deren Kopplung eine deartig hohe Modellgu¨te zu erreichen, dass das Modell nicht nur zum
grundsa¨tzlichen Nachweis der Machbarkeit der vorgeschlagenen Optimierungsmaßnahmen dient,
sondern auch quantitative Kennwerte und Regelparameter am Modell identifiziert werden ko¨nnen.
Die Modellentwicklung stellt den Kern der durchgefu¨hrten Arbeiten dar. Die Anforderungen an das
entwickelte Modell lassen sich dabei in folgenden Punkten zusammenfassen:
Flexibilita¨t: Zur Erprobung und Untersuchung von Optimierungskonzepten sollte das Modell fu¨r
verschiedenste Anwendungsfa¨lle eingesetzt werden ko¨nnen. Hierzu za¨hlen beispielsweise die
Simulation von Szenarien u¨ber den gesamten Einsatzbereich des Kraftwerkes zwischen tech-
nischer Mindestlast und Maximallast, die Abbildung von Anfahrvorga¨ngen und die Bereit-
stellung von Systemdienstleistungen wie Prima¨r- und Sekunda¨rregelleistung. Daru¨ber hinaus
besteht das Ziel der einfachen Austauschbarkeit oder Erweiterbarkeit prozess- und leittechni-
scher Parameter und Strukturen.
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Genauigkeit: Die Genauigkeit dynamischer Kraftwerksmodelle zu definieren, stellt an sich eine
große Herausforderung dar und ist auch nur in eingeschra¨nktem Umfang mo¨glich. Grundsa¨tz-
lich la¨sst sich die Genauigkeit von simulierten physikalischen Gro¨ßen nur mittels mo¨glichst
genauer Kenntnis der wahren Werte abscha¨tzen. Jedoch ist auch dies fu¨r dynamische Ver-
la¨ufe nur anhand vereinfachter Vergleichsgro¨ßen mo¨glich. Fu¨r den stationa¨ren Betrieb ist es
mo¨glich, die Genauigkeit u¨ber die mittlere Abweichung relevanter Simulationswerte von den
entsprechenden Prozessmesswerten zu definieren. Zwar bietet auch diese Methode aufgrund
der teilweise unbekannten Messfehler nur eingeschra¨nkte Aussagekraft, jedoch wurde hieraus
ein Zielkriterium fu¨r die Genauigkeit des Modells abgeleitet, welches besagt, dass die ma-
ximale Abweichung der stationa¨ren Simulationswerte von den als aussagekra¨ftig erachteten
Messwerten des Kraftwerkes im Mittel nicht mehr als 10 % betragen sollte.
Effizienz: Unter der Effizienz ist in diesem Zusammenhang das Verha¨ltnis von Simulationszeit zur
Berechnung relevanter Szenarien und simulierter Zeit zu verstehen. Aus den oben beschrie-
benen Anforderungen an die verschiedenen Anwendungsfa¨lle ergeben sich fu¨r das untersuchte
Kraftwerk Zeithorizonte von wenigen Minuten (Bereitstellung von Systemdienstleistungen)
bis hin zu einigen Stunden (Fahrplanbetrieb, Anfahrvorga¨nge). Die maximal tolerierbare Si-
mulationsdauer fu¨r ein solches Szenario liegt aufgrund des teilweise iterativen Vorgehens bei
der Modellerstellung und Parametrierung bei einigen Stunden. Die Komplexita¨t der gewa¨hlten
Modellansa¨tze wird daher so abgestimmt, dass dieses Kriterium erfu¨llt wird.
Die genannten Kriterien stehen hierbei ha¨ufig im Widerspruch zueinander, so stellt die Modellent-
wicklung stets die Suche nach einem optimalen Kompromiss der genannten und weiterer Kriterien
dar. Auch die Modellierungszeit selbst kann hierbei als Optimierungskriterium betrachtet werden.
Ausgehend von einem dynamischen Gesamtmodell, welches diese Anforderungen erfu¨llt, wurden
verschiedene Untersuchungen durchgefu¨hrt. Zum einen wurden Szenarien und Fahrweisen unter-
sucht, die den bisherigen Stand der Technik abbilden. Im na¨chsten Schritt wurden entsprechende
Optimierungsansa¨tze unter Modifikation der leit- und verfahrenstechnischen Schaltungen durchge-
fu¨hrt und mit den bestehenden Varianten verglichen. Hierzu wurden unterschiedlichste Optionen
getestet und nach dem erfolgreichen Nachweis der grundsa¨tzlichen Funktionalita¨t in einer anschlie-
ßenden Parametervariationen soweit optimiert, dass die gestellten Anforderungen erfu¨llt werden
konnten.
1.4.1. Untersuchte Szenarien und Fahrweisen im Ist-Stand
Einen U¨berblick u¨ber die durchgefu¨hrten Untersuchungen zum Benchmark der derzeitigen tech-
nischen Mo¨glichkeiten der bestehenden Anlage bietet Abb. 1.4. Die verschiedenen Anwendungen
lassen sich hierbei in drei Gruppen kategorisieren. Zuna¨chst werden verschiedene Lastanforderun-
gen, welche in der Regel von einer u¨bergeordneten Ebene stammen, untersucht. Hierbei wird zum
einen die Variation der Last zwischen aktueller Mindest- und Maximallast untersucht. Anschließend
wird eine Absenkung des Sollwertes unter die heutige Mindestlast simuliert, ohne dabei prozess-
und leittechnische Anpassungen vorzunehmen. Zusa¨tzlich in diese Gruppe fa¨llt die Untersuchung
von Anfahrvorga¨ngen nach bestimmten Stillstandzeiten, welche ebenfalls mittels des entwickelten
Modells durchgefu¨hrt wurden.
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Abb. 1.4.: Unterschiedliche Szenarien, Fahrweisen und Betriebsarten, die mit Hilfe des dynamischen Modells
untersucht wurden
Den na¨chsten Schwerpunkt stellen Szenarien der zweiten Kategorie aus Abb. 1.4 dar. Hierbei
werden Fahrplanlasta¨nderungen zuna¨chst u¨ber den derzeit im Kraftwerk implementierten Lastgra-
dienten gefahren und bewertet. Anschließend wird eine Variation des Lastgradienten bei ansonsten
unvera¨nderter Anlagenkonfiguration durchgefu¨hrt und Ergebnisse mit den vorigen Untersuchungen
verglichen. Ebenfalls wird die Bereitstellung von Prima¨rregelleistung im bisherigen Anlagenkonzept
untersucht und bewertet. Eine weitere Zielstellung der Untersuchungen stellt die Variation der Be-
triebsarten des Kraftwerkes dar. Hierbei wird die derzeitige Festdruckfahrweise dem modifizierten
und dem natu¨rlichen Gleitdruckbetrieb gegenu¨bergestellt.
1.4.2. Vergleich von leit- und verfahrenstechnischen Varianten
Nachdem der bisherige Stand der Anlage auf der Grundlage der oben genannten Szenarien umfang-
reich bewertet wurde, ko¨nnen im na¨chsten Schritt Optimierungs- und Ertu¨chtigungsmaßnahmen
untersucht werden. Zur Flexibilisierung der Anlage wurden hierzu von verfahrenstechnischer Seite
unterschiedlichste Mo¨glichkeiten zur Bereitstellung von Speicherpotentialen innerhalb des Kraft-
werksprozesses zusammengetragen und auf ihre Anwendbarkeit im untersuchten Kraftwerk gepru¨ft.
Hierzu notwendige Stellarmaturen konnten im Modell einfach nachgeru¨stet und parametriert wer-
den. Beispielsweise konnten hier Ventile zur Androsselung des Kondensatmassenstromes oder der
Dampfversorgung der Vorwa¨rmer aber auch des Prozessku¨hlwassers erprobt werden. Ein weiteres
Anwendungsgebiet der dynamischen Untersuchungen stellt die Optimierung der Regelkreise und
die Entwicklung neuer Strukturen dar. So wurden leittechnische Strukturen und Parameter im Mo-
dell soweit optimiert, dass das Lastfolgeverhalten fu¨r die unterschiedlichen Anforderungen deutlich
verbessert und die Bauteilbeanspruchung reduziert werden konnte. Weiterhin wurde beispielsweise
die bisher nur zur Temperaturregelung verwendeten Einspritzku¨hlerventile auf ihre Eignung zur
Leistungsregelung untersucht.
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2. Dynamische Modellierung von
Kraftwerksprozessen
In den letzten Jahren haben sich mit steigender Rechenleistung zunehmend Mo¨glichkeiten ergeben,
Prozesse mit Hilfe physikalischer Gleichungen zu beschreiben und numerisch zu lo¨sen. Im Bereich
der Modellierung von Kraftwerksprozessen existieren aufgrund der vielfa¨ltigen physikalischen Pro-
zesse ebenso vielfa¨ltige Modellierungsansa¨tze. Das Spektrum reicht dabei von der dreidimensionalen
Betrachtung auf Basis hochaufgelo¨ster Rechennetze zur Beschreibung konkreter Problemstellungen
an einzelnen Anlagenteilen bis hin zu vereinfachten Darstellungen ganzer Kraftwerksblo¨cke mittels
systemanalytischer Betrachtungen. Der gewa¨hlte Ansatz zur Untersuchung der gegebenen Zielstel-
lungen gliedert sich zwischen diesen beiden Modellierungsansa¨tzen ein. Zwar werden hierbei die phy-
sikalischen Vorga¨nge in der Regel auf der Grundlage physikalischer Gleichungen beschrieben, jedoch
werden einzelne Prozesse dabei auf Basis nulldimensionaler Zustandspunkte oder eindimensionaler
Zustandsverla¨ufe dargestellt. Diese Vereinfachung ermo¨glicht es, den gesamten Kraftwerksprozess
mit Hilfe gekoppelter Einzelmodelle zu beschreiben. Im folgenden Kapitel werden die hierbei ver-
wendeten Modellansa¨tze vorgestellt, fu¨r einen umfangreicheren U¨berblick wird auf [28, 29, 30, 31]
verwiesen.
Mithilfe eines validierten dynamischen Modells lassen sich vielfa¨ltige Untersuchungen am Kraft-
werk durchfu¨hren, die sonst gar nicht oder nur mit sehr hohem Aufwand oder Risiko durchzufu¨hren
wa¨ren. Eine Simulation bietet also gegenu¨ber Versuchen im Kraftwerk vielfa¨ltige Vorteile, wie z.B.:
• wiederholbare Versuchsbedingungen ohne a¨ußere Sto¨reinflu¨sse und stochastische Prozess-
schwankungen
• einfacher Zugriff auf sa¨mtliche Prozessgro¨ßen, auch auf solche, auf die im realen Betrieb gar
nicht, schwierig oder nur ungenau zugegriffen werden kann
• risikofreie und kostengu¨nstige Erprobung neuer Prozesskomponenten, Fahrweisen und Regel-
strategien
• umfangreiche Bewertungs- und Vergleichsmo¨glichkeiten verschiedener Konzepte.
Demgegenu¨ber stehen mo¨gliche Nachteile simulationsgestu¨tzter Methoden, die z.B. folgende Punk-
te beinhalten ko¨nnen:
• je nach gewa¨hltem Ansatz sind nicht alle physikalischen Pha¨nomene beschreibbar
• Ermittlung ungenauer oder falscher Ergebnisse durch zu starke Modellvereinfachungen und
mangelnde Validierung.
Es besteht also auch im Modellierungs- und Simulationsprozess stets die Notwendigkeit, Mess-
daten oder Versuche als Hilfsmittel hinzuzuziehen, um die Richtigkeit der Modellvorhersagen zu
gewa¨hrleisten.
Universita¨t Rostock
Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik
2.1 U¨berblick thermodynamische Grundlagen 11
2.1. U¨berblick thermodynamische Grundlagen
Das Vorgehen zur Erstellung eines dynamischen Kraftwerksmodells ist in Abb. 2.1 zusammenge-
fasst. Die Methodik gliedert sich hierbei wie dargestellt in drei Hauptpakete:
I Modellansatz: Im ersten Schritt erfolgt die Wahl der zu integrierenden Teilsysteme zur Be-
schreibung des Gesamtprozesses sowie die Wahl geeigneter Modellansa¨tze und Korrelationen
zur Bestimmung der physikalischen Zusammenha¨nge. Die verwendeten Modellansa¨tze werden
im folgenden Kapitel zusammengefasst.
II Parametrierung anhand Dokumentation: Im na¨chsten Schritt werden die Modelle anhand der
Modellparameter an ein reales Kraftwerk angepasst. Hierzu za¨hlen die Geometriedaten von
Beha¨ltern und Wa¨rmeu¨bertragern, aber auch die Materialkennwerte der verbauten Werkstoffe
und die Kennfelder von Pumpen und Ventilatoren.
III Kalibrierung und Validierung durch Messdaten: Aufgrund der eingeschra¨nkten Genauigkeit
einiger Modellansa¨tze, aber auch durch nicht genau bestimmbare Parameter ist bei hohen
Anforderungen an die Modellgu¨te noch eine Kalibrierung einzelner Teilmodelle anhand von
Messdaten no¨tig. Dies betrifft beispielsweise den Einfluss von Heizfla¨chenverschmutzungen
























Abb. 2.1.: Zugrunde liegende Fachgebiete und Vorgehen zur Erstellung eines dynamischen Kraftwerksmodells
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2.1.1. Bilanzgleichungen
Grundlage der thermodynamischen Berechnungen bilden die Bilanzgleichungen. Hierbei wird die
A¨nderung der Masse in einem System entsprechend der Massenbilanz (Gl. 2.1) durch die Summe







Als System ko¨nnen hierbei alle physikalischen Komponenten des Prozesses betrachtet werden. Ist
das Volumen einer Komponente sehr klein, bzw. kann deren Speichereffekt vernachla¨ssigt werden,
wird die Komponente ha¨ufig nur stationa¨r modelliert, d.h. der linke Teil der Gleichung wird zu
null. Neben der Massenbilanz ist zur Beschreibung von Kraftwerkskomponenten auch die Lo¨sung
der Energiebilanz (Leistungsbilanz) no¨tig. Diese stellt sich entsprechend [32] fu¨r die A¨nderung des













+ g · zi)m˙i + Q˙i + W˙t,i
)
(2.2)
Die A¨nderung des Energieinhaltes setzt sich hierbei aus zwei Komponenten zusammen; der A¨nde-
rung der inneren Energie dUdt des Systems, welche fu¨r ideale Stoffe, d.h. wenn die spezifische innere
Energie des Stoffes nicht mit dem spezifischen Volumen variiert, durch die Temperatura¨nderung
und die spezifischen Wa¨rmekapazita¨t bestimmt wird und der A¨nderung der a¨ußeren Energien dEAdt .
Die A¨nderung der a¨ußeren Energien setzt sich zusammen aus der A¨nderung der potentiellen und
der kinetischen Systemenergie. Ein Beispiel fu¨r die Beru¨cksichtigung potentieller Energie bei der
Bilanzierung stellt die A¨nderung von Beha¨lterfu¨llsta¨nden dar, wodurch sich der Schwerpunkt des
Systems im Verha¨ltnis zur Umgebung a¨ndert. Auch die A¨nderung der kinetischen Energie kann von
entscheidender Bedeutung sein beispielsweise bei der Drehzahla¨nderung rotierender Maschinen wie
dem Turbinenla¨ufer. Wie in Kapitel 1.1.2 beschrieben, sorgt das Ein- und Ausspeichern von Ener-
gie bei Netzfrequenza¨nderungen f˙ , also bei Drehzahla¨nderungen einer synchronlaufenden Turbine,
fu¨r eine Stabilisierung des elektrischen Netzes. Die A¨nderung der Rotationsenergie ergibt sich fu¨r





Hierbei stellt Ix das Tra¨gheitsmoment des Turbinenla¨ufers um die Rotationsachse dar. Ne-
ben den A¨nderungen der potentiellen Systemenergie werden fu¨r Fluidmodelle ha¨ufig auch die
Geschwindigkeits- und Ho¨hendifferenzen aufgrund ihres geringen Anteils an der Totalenthalpie ver-
nachla¨ssigt. Zwar werden sowohl Geschwindigkeiten als auch Ho¨hendifferenzen in vielen Teilmodel-
len berechnet, jedoch dient dies dann in der Regel der Druckbestimmung. Eine direkte Kopplung
mit der Energiebilanz ist daher nicht mehr no¨tig. Es kann auf die Berechnung der Impulsbilanzen
verzichtet werden, was zu einer erheblichen Steigerung der Effizienz des dynamischen Modells fu¨hrt.
Die weiteren Terme in Gl. 2.2, Q˙i und W˙t,i, beschreiben die Energiestro¨me, die in Form von Wa¨rme
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bzw. technischer Arbeit die Systemgrenzen u¨berschreiten. Zu den weiteren Bilanzgleichungen, die
im Rahmen der Modellierung des Kraftwerksprozesses genutzt werden, za¨hlen die Speziesbilanz,
siehe Abschnitt 2.1.4, die Exergiebilanz, siehe Abschnitt 3.4 sowie die Entropiebilanz. Diese werden
u¨ber die genannten Grundgleichungen indirekt mitgelo¨st und ko¨nnen bei Bedarf explizit berechnet
werden.
2.1.2. Zustandsgleichungen und Stoffdaten
Neben der Bilanzierung von Prozessgro¨ßen spielt auch die Bestimmung von Transport- und Zu-
standsgro¨ßen fu¨r die Modellierung von Kraftwerksprozessen eine wichtige Rolle. Das entwickelte
Modell u¨bergibt an den Knotenpunkten der Modelle die Gro¨ßen Massenstrom, Druck, Enthalpie
und Stoffzusammensetzung. Um aus vorhandenen Gro¨ßen weitere notwendige thermodynamische
Gro¨ßen abzuleiten, welche z.B. zur Bestimmung von Stro¨mungsverlusten, Wa¨rmeu¨bertragung oder
Speichervorga¨ngen notwendig sind, mu¨ssen funktionale Zusammenha¨nge zwischen den Gro¨ßen her-
gestellt werden. Im Modell werden hierzu verschiedene Ansa¨tze fu¨r verschiedene Medien genutzt.
Zur Modellierung des Arbeitsmediums Wasser werden die Medieneigenschaften fu¨r den flu¨ssigen,
festen und den Zweiphasenbereich anhand eines Satzes von Zustandsgleichungen nach der effizien-
ten Industrieformulierung IF 97 der IAPWS 1997 bestimmt [33]. Fu¨r den modellierten Kraftwerks-
prozess wird hierbei der Wertebereich von Temperaturen zwischen 273,15 K und 1073,15 K und
Dru¨cken bis 100 MPa genutzt.
Fu¨r metallische Werkstoffe werden die Transport- und Zustandsgro¨ßen anhand tabellierter Werte
mittels linearer Interpolation bestimmt [34]. U¨blicherweise sind hierbei die Stoffwerte u¨ber einen
Temperaturbereich zwischen 25 ◦C und 550 ◦C hinterlegt.
Zur Bestimmung der notwendigen Zustandsgro¨ßen fu¨r die Verbrennungsluft sowie das Rauch-
gas wird ein einheitliches Fluidmodell verwendet. Die Gase werden dabei als ideal betrachtet; die
thermische Zustandsgleichung ergibt sich entsprechend Gl. 2.4.
p · V = m ·R · T (2.4)
Fu¨r die Gasmischung nutzt das Fluidmodell eine Zustandsgleichung auf Basis der NASA-Polynome
[35] und entha¨lt standardma¨ßig die Komponenten Argon, Stickstoff, Sauerstoff, Kohlendioxid, Was-
ser und Stickstoffdioxid. Hierbei werden Polynomfunktionen auf Basis von Parametern zur Beschrei-
bung der thermochemischen Stoffwerte genutzt. Die Temperaturabha¨ngigkeit der molaren Wa¨rme-
kapazita¨ten cp,M sowie der Enthalpien hM und Entropien sM der Mischung wird u¨ber die Polynome
in Gl. 2.5 - 2.7 ermittelt.
cp,M
R
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Die Parameter a1− a7 sind fu¨r die jeweiligen Gaskomponenten in den Koeffiziententabellen abge-
legt. Zusa¨tzlich wird im Modell der Ansatz um die Parameter zur Darstellung einer summarischen
Aschekomponente erweitert. Der Gu¨ltigkeitsbereich des Ansatzes wird von 200 K bis 6000 K ange-
geben [34].
2.1.3. Wa¨rmeu¨bertragung
Die Berechnung von Wa¨rmeu¨bergangsvorga¨ngen stellt eine zentrale Herausforderung bei der Si-
mulation des Kraftwerksprozesses dar. Die Wa¨rmeu¨bergangsmechanismen lassen sich entsprechend
[36] in die drei Arten Konvektion, Strahlung und Leitung unterteilen. Im Kraftwerksprozess treten
alle drei Mechanismen zum Teil in U¨berlagerung auf.
Wa¨rmeleitung
Der Energietransport zwischen benachbarten Moleku¨len innerhalb eines Materials aufgrund eines
Temperaturgradienten wird als Wa¨rmeleitung bezeichnet. Ein eindimensionaler Wa¨rmestrom kann
u¨ber das Fourier’sche Wa¨rmeleitungsgesetz bestimmt werden.
q˙L = −λ · ∂T
∂r
(2.8)
Hierbei berechnet sich der spezifische Wa¨rmestrom der Wa¨rmeleitung q˙L entlang eines Tempera-
turgefa¨lles −∂T∂r u¨ber die, im Allgemeinen temperaturabha¨ngige, Wa¨rmeleitfa¨higkeit des Materials
λ. Unterschieden wird bei der Modellierung von Wa¨rmeleitungsprozessen, ob nur der summarische
Wa¨rmeleitwiderstand berechnet werden soll, wie es in der Regel bei du¨nnwandigen Heizrohren der
Fall ist, oder ob das konkrete Temperaturfeld in der Wand beno¨tigt wird, wie es bei der Ermittlung
thermischer Spannungen in dickwandigen Bauteilen u¨blich ist. Fu¨r du¨nnwandige Heizrohre, bei wel-
chen das Ziel der Wa¨rmeleitungsrechnung prima¨r in der Ermittlung des Wa¨rmestromes liegt, wird






Wobei RW den Wa¨rmeleitwiderstand darstellt, welcher sich proportional zur Wanddicke und um-
gekehrt proportional zur Wa¨rmeleitfa¨higkeit verha¨lt.
Fu¨r die im Kraftwerksprozess ha¨ufig als kritische Komponenten identifizierten dickwandigen zy-
lindrischen Sammler la¨sst sich unter der Beru¨cksichtigung der thermischen Speicherfa¨higkeit c des
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Zur Bestimmung des Temperaturfeldes und den daraus resultierenden Spannungen ist es no¨tig,
diese Gleichung numerisch zu lo¨sen. Da es sich hierbei jedoch um eine partielle Differentialgleichung
handelt und der Lo¨sungsalgorithmus zur Simulation der Modelle nur gewo¨hnliche Differentialglei-
chungen lo¨sen kann, sind Modellansa¨tze zur ra¨umlichen Diskretisierung no¨tig.
Konvektiver Wa¨rmeu¨bergang
Wird Energie mittels eines stro¨menden Fluids u¨ber eine Systemgrenze hinweg transportiert, so
wird dieser Vorgang als Konvektion bezeichnet. Diese Bezeichnung wird im weiteren Sinne auch
fu¨r Wa¨rmeu¨berga¨nge genutzt, die zwar durch Fluidbewegungen stark beeinflusst werden, jedoch
auf mikroskopischer Ebene als Wa¨rmeleitung an einer Kontaktfla¨che stattfinden. Die Wa¨rmestrom-
dichte durch Konvektion q˙K wird hierbei u¨ber die Newton’sche Wa¨rmeu¨bergangsgleichung (Gl 2.11)
bestimmt.
q˙K = α ·∆Tm (2.11)
Hierin stellt ∆Tm die Temperaturdifferenz zwischen Wand und Fluid dar. Der Wa¨rmeu¨bergangs-
koeffizient α ist hierbei ein Parameter, welcher sa¨mtliche Einflussgro¨ßen (z.B. Stro¨mungsgeschwin-
digkeit, Fluideigenschaften, Grenzschichteigenschaften) auf den Wa¨rmeu¨bergang zusammenfasst.
Im Rahmen detaillierter Untersuchungen lassen sich derartige Wa¨rmeu¨bergangseffekte unter Be-
ru¨cksichtigung der Erhaltungsgleichungen und der Auflo¨sung der Temperatur- und Stro¨mungsgrenz-
schicht bestimmen. Ein solcher Ansatz wa¨re jedoch fu¨r die Betrachtung eines Kraftwerksprozesses
zu rechenintensiv. Eine effiziente Alternative bietet die Nutzung von A¨hnlichkeitstheorien, wel-
che fu¨r die Wa¨rmeu¨bertragung durch Wilhelm Nußelt begru¨ndet wurde [37]. Fu¨r den konvektiven
Wa¨rmeu¨bergang von einem Fluid auf eine feste Oberfla¨che la¨sst sich aus der Nußelt-Zahl Nu der





Hierin stellt λ die Wa¨rmeleitfa¨higkeit des Fluides dar, L ist eine charakteristische La¨nge, die
entsprechend der Geometrie zu definieren ist. Die Nußelt-Zahl selbst kann unter der Annahme
der Charakteristik der Stro¨mung (laminar/turbulent, einphasig/mehrphasig) und der Geometrie
anhand bekannter Korrelationen ermittelt werden. Nachfolgend werden die wichtigsten verwendeten
Korrelationen fu¨r das erstellte Kraftwerksmodell kurz zusammengefasst:
(a) Konstanter Wa¨rmeu¨bergangskoeffizient: im einfachsten Fall wird fu¨r einen Wa¨rmeu¨bergang
ein konstanter Wert fu¨r α vorgegeben. Der Ansatz ist universell einsetzbar und numerisch sehr
effizient, jedoch ist die Genauigkeit gering, da keine Abha¨ngigkeiten der aktuellen Stoffdaten,
Geometrieparameter und Stro¨mungsgro¨ßen in die Berechnung eingehen. Fu¨r die Kraftwerks-
modellierung ist die Annahme eines konstanten Wa¨rmeu¨bergangskoeffizienten dann sinnvoll,
wenn der Einfluss des betrachteten Wa¨rmeu¨bergangseffektes auf den u¨brigen Prozess in seiner
Bedeutung gering ist oder keine genaueren Korrelationen fu¨r den spezifischen Anwendungsfall
bekannt sind. Als Beispiel im Kraftwerksmodell ko¨nnen hier die Tragrohre oder die Wand-
heizfla¨chen im Konvektionsbereich des Kessels genannt werden.
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Fu¨r einige spezifische Anwendungsfa¨lle wurden bereits umfangreiche Untersuchungen zum Verhal-
ten des Wa¨rmeu¨berganskoeffizienten bzw. der Nußelt-Zahl durchgefu¨hrt und entsprechende Korre-
lationen vero¨ffentlicht, beispielsweise im VDI-Wa¨rmeatlas [38]. Zur Berechnung der Wa¨rmeu¨ber-
tragung im Kraftwerk werden folgende Modellansa¨tze genutzt:
(b) Wa¨rmeu¨bergangskorrelation fu¨r Rohrstro¨mungen: Fu¨r die Berechnung des Wa¨rmeu¨bergan-
ges in einphasigen Rohrstro¨mungen werden verschiedene Nußelt-Korrelationen in Abha¨ngig-
keit der Reynoldszahl verwendet. Fu¨r die voll ausgebildete turbulente Rohrstro¨mung von
Wasser findet beispielsweise der Ansatz von Gnielinski [38], Abschnitt Ga5 Anwendung, bei
kleineren Reynoldszahlen wechselt das Modell in einem stetigen U¨bergang zu einer Korrelati-
on fu¨r die laminare Rohrstro¨mung. Der Ansatz wird bei einer Vielzahl von Wa¨rmeu¨bertragern
genutzt, jedoch ist seine Genauigkeit gerade bei Rauchgas-Wasser-Wa¨rmeu¨bertragern nur von
geringer Bedeutung, da hierbei der Wa¨rmeu¨bergangskoeffizient auf der Rauchgasseite fu¨r die
Berechnung des Wa¨rmestromes dominierend ist.
(c) Wa¨rmeu¨bergangskorrelation fu¨r Verdampfung in Rohren: Fu¨r die Berechnung des Wa¨rme-
u¨berganskoeffizienten bzw. der Nußelt-Zahl bei der Verdampfung in Rohren wird eine modifi-
zierte Korrelation nach Dittus-Boelter verwendet, die um einen vom Dampfgehalt abha¨ngigen
Faktor erweitert wurde [34].
(d) Wa¨rmeu¨bergang bei Queranstro¨mung von Rohrbu¨ndelwa¨rmeu¨bertragern: Fu¨r quer ange-
stro¨mte Rohrbu¨ndelwa¨rmeu¨bertrager werden im Kraftwerksmodell die in [38], Abschnitt Gg
dargestellten Modelle verwendet. Hierbei gehen sowohl Stoff- und Stro¨mungskenngro¨ßen,
wie z.B. Prandtl-Zahl und Reynolds-Zahl, aber auch geometrische Kennzahlen wie z.B.
La¨ngen, Durchmesser, sowie Quer- und La¨ngsteilung der Rohrreihen ein. Beispiele fu¨r die
Anwendung dieses Modells stellen die Konvektionsheizfla¨chen im Kessel des Kraftwerkes
dar, wo der gro¨ßte Teil des Gesamtwa¨rmestromes u¨bertragen wird. Sie sind daher von
entscheidender Bedeutung fu¨r die Modellierung des Kraftwerksprozesses. Eine umfangreiche
U¨berpru¨fung der Modellansa¨tze und eine beispielhafte Validierung anhand von hochaufgelo¨s-
ten CFD-Simulationen fu¨r eine einzelne Heizfla¨che des untersuchten Kraftwerkes ist in [39]
dargestellt.
(e) Wa¨rmeu¨bergangskorrelation fu¨r Kondensation u¨ber Rohrbu¨ndel: Die Bestimmung der Wa¨r-
meu¨bergangseffekte bei der Kondensation einer Dampfphase auf von oben angestro¨mten Rohr-
reihen beruht auf dem Modell von Fujii [40]. Auch hierbei wird eine komplexe Interaktion von
Geometrie-, Stoff- und Stro¨mungskenngro¨ßen beru¨cksichtigt. Anwendung findet dieser Ansatz
im Kraftwerksmodell beispielsweise im Kondensator und in den Speisewasservorwa¨rmern.
Wa¨rmestrahlung
Neben den stoffgebundenen Wa¨rmetransportmechanismen erfolgt ein Wa¨rmestrom auch in Form
von elektromagnetischer Strahlung von einem wa¨rmeren Niveau auf ein ka¨lteres Niveau. Im Kraft-
werksprozess relevant ist dieser Transportprozess insbesondere im Bereich des Kessels, wo sehr hohe
Temperaturunterschiede zwischen der Feuerung selbst und den angrenzenden Heizfla¨chen vorliegen.
Hierbei strahlen Partikel und dreiatomige Gase an die Rohrwa¨nde [36]. Der Wa¨rmestrom, welcher
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sich zwischen dem Rauchgas und der Rohrwand einstellt, la¨sst sich hierbei u¨ber die aus dem Stefan-
Boltzmann-Gesetz abgeleitete Formulierung entsprechend Gl. 2.13 bestimmen.
q˙S = σ · W
1− (1− W)(1−AV)(G · T
4
G −AV · T 4W) (2.13)
Hierbei gehen als variable Parameter die Temperaturen der Wand und des Gasvolumens, TW und
TG, sowie der Emissionsgrad des Gases G ein. Außerdem ist zur Bestimmung der Strahlungsleistung
die Stefan-Boltzmann-Konstante σ, der Emissionsgrad der Rohroberfla¨che W und ein sogenannter
Sichtfaktor, also ein Absorptionskoeffizient des Rauchgases AV, notwendig. Die Bestimmung des
Emissionskoeffizienten des Gases stellt hierbei aus modellierungstechnischer Sicht eine Herausfor-
derung dar. Unter Vernachla¨ssigung der Partikelstrahlung la¨sst sich beispielsweise das Modell nach
Leckner [41] anwenden, wobei u.a. Partialdru¨cke von Kohlendioxid und Wasserdampf sowie die
Temperaturen des Gases und der Wand als Parameter eingehen. Auch der Emissionskoeffizient an
der Rohroberfla¨che ist erheblichen Schwankungen unterworfen, wie z.B. [42] zeigt.
2.1.4. Verbrennung
Ziel der Modellierung des Verbrennungsprozesses stellt die Beschreibung der Umwandlung der Ver-
brennungsedukte zu den Verbrennungsprodukten dar. Hierbei ko¨nnen sowohl die Freisetzung der
Reaktionsenthalpie, der Zustand des Rauchgases und dessen Zusammensetzung als auch die Re-
aktionskinetik von Interesse sein. Im Zuge der hier durchgefu¨hrten Analysen zum Gesamtprozess
hat sich die Vernachla¨ssigung der Reaktionskinetik bei der Verbrennung in der Kohlestaubfeuerung
als hinreichend genaue Vereinfachung erwiesen. Hierbei erfolgt die Umsetzung nach dem Prinzip
”
gemischt gleich verbrannt“ [43]. Lokale Temperaturen sowie die damit verbundene Bildung von
Schadstoffen lassen sich mit diesem Ansatz zwar nicht bzw. nur ungenau beschreiben, jedoch hat
sich das Verfahren dennoch als sinnvoll erwiesen. Die Bestimmung der Reaktionsenthalpie bzw. der
Austrittstemperatur des Rauchgases la¨sst sich entsprechend [44] mit Hilfe der Energiebilanz fu¨r ein
Volumenelement bestimmen. Die adiabate Verbrennungstemperatur des Rauchgases la¨sst sich aus
Gl. 2.14 bestimmen.
0 = hL · m˙L + hRG · m˙RG + m˙BS ·HU + m˙BS · cp,BS · (TBS,ein − TRG) (2.14)
Die Nutzung dieser adiabaten Verbrennungstemperatur legt ebenfalls Annahmen und Vereinfa-
chungen zu Grunde. Da die Verbrennung im Kessel des Kraftwerks u¨ber einen großen Volumenbe-
reich erfolgt, findet praktisch auch immer eine Wa¨rmeabfuhr an die geku¨hlten Kesselwa¨nde statt.
Die sich real einstellende Maximaltemperatur liegt somit stets unter der adiabaten Verbrennungs-
temperatur. Im Modell ist dieser Effekt durch die Anpassung der Wa¨rmeu¨bergangsbedingungen im
Kesselbereich abbildbar, sodass sich aus der Kombination von adiabater Temperaturerho¨hung u¨ber
die Reaktionsenthalpie der Verbrennung und die Wa¨rmeabfuhr an die Kesselwa¨nde eine realgetreue
Rauchgastemperatur am Kesselaustritt ableiten la¨sst.
Neben der Temperaturbestimmung ist auch die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung
des Rauchgases aus der Brennstoff- und Luftzusammensetzung Aufgabe des Verbrennungsmodells.
Grundlage hierfu¨r bildet die Speziesmassenbilanz der Brennstoff- und Verbrennungsluftkomponen-
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ten. Hierbei wird der Brennstoff Braunkohle als Zusammensetzung aus den Komponenten Wasser,
Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel und Asche beschrieben.
XBS = [H2O,C,H,O,N,S,Asche] (2.15)
Zur Abbildung der Verbrennungsluft werden die Komponenten Argon, Stickstoff, Sauerstoff, Was-
ser, Schwefeldioxid und Asche genutzt.
XG = [Ar,N2,O2,CO2,H2O, SO2,Asche] (2.16)
Bei der Abbildung der Verbrennung werden folgende Bruttoreaktionsgleichungen beru¨cksichtigt:
C + O2 −−→ CO2 (2.17)
2 H2 + O2 −−→ 2 H2O (2.18)
O + O −−→ O2 (2.19)
N + N −−→ N2 (2.20)
S + O2 −−→ SO2 (2.21)
Asche −−→ Asche (2.22)
H2O −−→ H2O (2.23)
Zur rechnerischen Beschreibung der Speziesmassenbilanz auf Grundlage der oben genannten Brut-
toreaktionsgleichungen ist im Verbrennungsmodell eine Matrix Si,j zur Bestimmung der Verbren-
nungsprodukte aus den Edukten hinterlegt, die sich aus den Vektoren der Brennstoffzusammenset-
zung XBS als Spalten der Matrix sowie der Verbrennungsluftzusammensetzung XL als Zeilen der
Matrix aufspannt:
Si,j =
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0, 5 0
0 −1 −0, 25 0, 5 0 −1 0
0 1 0 0 0 0 0
1 0 0, 5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1
(2.24)
Somit kann im Modell der Speziesstoffstrom eines Verbrennungsproduktes n˙i,RG aus den Stoffs-




n˙BS · Si,j ·Xj,BS + n˙i,L ·Xi,L (2.25)
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Der Reaktionsmechanismus dient hierbei jedoch ausschließlich der Ermittlung der Rauchgaszu-
sammensetzung. Die Reaktionsenthalpie der Einzelreaktionen findet hierbei keine Beru¨cksichtigung,
es wird lediglich die summarische Reaktionsenthalpie anhand des Heizwertes des Brennstoffes ge-
nutzt. Als Referenzbrennstoff wird der Heizwert und die Zusammensetzung anhand der Durch-
schnittswerte zu Grunde gelegt.
2.1.5. Beschreibung des Kreisprozesses
Die Umwandlung der mittels Verbrennung bereitgestellten thermischen Energie in elektrische En-
ergie findet in einem kontinuierlichen Kreisprozess auf Grundlage des Clausius-Rankine-Prozesses
statt. Als Arbeitsmedium wird hierbei Wasser verwendet, welches in diesem Kreisprozess verschie-
dene Zustandsa¨nderungen durchla¨uft. Eine U¨bersicht u¨ber die wichtigsten Zustandspunkte des
Wasserdampfkreislaufes im untersuchten Kraftwerk ist in Abb. 2.2 dargestellt.























































































Abb. 2.2.: Dampfkraftprozess des Referenzkraftwerkes im T,s-Diagramm
Hierbei findet von 1© nach 2© eine Druckerho¨hung des flu¨ssigen Speisewassers statt, fu¨r die auf-
grund des geringen spezifischen Volumens und der geringen Kompressibilita¨t eine geringe technische
Arbeit notwendig ist. Anschließend findet eine Wa¨rmezufuhr zur Vorwa¨rmung, Verdampfung und
U¨berhitzung des Arbeitsmediums von 2© nach 3© bzw. von 4© nach 5© statt. Bei der Entspannung
des dampffo¨rmigen Mediums von 3© nach 4©, bzw. 5© bzw. 6© la¨sst sich u¨ber die Schaufeln der
Turbine ein hoher Anteil der im Dampf enthaltenen Energie in technische Arbeit umwandeln. Der
thermische Wirkungsgrad des Prozesses η wird hierbei u¨ber das Verha¨ltnis von technischer Turbi-
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nenarbeit wt zum zugefu¨hrten Wa¨rmestrom q entsprechend Gl. 2.26 fu¨r das dargestellte Beispiel
definiert.
η =
|wt,34 + wt,56 + wt,12|
q23 + q45
(2.26)
Das untersuchte Braunkohlekraftwerk ist in seiner Funktion als Grundlastkraftwerk fu¨r einen mo¨g-
lichst hohen Volllastwirkungsgrad ausgelegt. Bekannte Maßnahmen zur Steigerung des Wirkungs-
grades, wie die in Abb. 2.2 dargestellte Zwischenu¨berhitzung oder Vorwa¨rmung von Speisewasser
mittels Dampf aus den Turbinenanzapfungen, wurden ebenso umgesetzt wie die Auslegung auf die
maximal mo¨glichen oberen Prozesstemperaturen.
2.2. Vergleich stationa¨re und dynamische Modellierung
Die Simulation von Kraftwerksprozessen hat bereits eine lange Tradition, so wurden auch fu¨r das un-
tersuchte Braunkohlekraftwerk stationa¨re Simulationsprogramme unter Ebsilon R©Professional [45]
entwickelt. Diese sind sowohl zur Wirkungsgradoptimierung, als auch zur Messdatenvalidierung im
stationa¨ren Betrieb geeignet. Die dynamische Simulation ist zwar sowohl vom Modellierungsauf-
wand als auch von den beno¨tigten Rechenkapazita¨ten deutlich aufwendiger, deckt jedoch dafu¨r
auch ein gro¨ßeres Spektrum an Untersuchungsmo¨glichkeiten ab. Beispielhaft sollen die erweiterten
Anwendungsmo¨glichkeiten am Falle einer Lasta¨nderung von Volllast auf einen abgesenkten Min-
destlastpunkt wie in Abb. 2.3 dargestellt, erla¨utert werden. Aus der Lasta¨nderung entsprechend der
linken Darstellung resultieren vera¨nderte Zusta¨nde im System und somit auch eine Verschiebung
der Prozessgro¨ßen, z.B. wie in der rechten Abbildung dargestellt, am U¨berhitzer des Kraftwerkes.
Betriebsart t
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Abb. 2.3.: Technische Bewertung des Kraftwerksbetriebs anhand des Verhaltens von Prozessgro¨ßen wa¨hrend
eines Lastwechsels am Beispiel der U¨berhitzertemperaturen
Mittels einer stationa¨ren Simulation lassen sich die Zustandspunkte zwar im Volllast und im
Teillastpunkt bestimmen, wie in Abb. 2.4 im oberen Teil dargestellt, jedoch ko¨nnen daraus kei-
ne Aussagen zum Zeitverhalten wa¨hrend der Lasta¨nderung getroffen werden. Die grundsa¨tzliche
Machbarkeit der vorgeschlagenen Absenkung der Mindestlast kann mit diesem stationa¨ren Ansatz
u¨berpru¨ft werden ebenso sind Aussagen zur Kriechermu¨dung von Komponenten und Wirkungsgra-
den in Voll- und Teillast ableitbar. Der Ansatz der dynamischen Simulation bietet jedoch u¨ber diese
Anwendungen hinaus weiterfu¨hrende Mo¨glichkeiten. So lassen sich u¨ber die Beru¨cksichtigung von
Speichermassen und Systemdynamik nicht nur Aussagen u¨ber den Anfangs- und Endpunkt einer
Zustandsa¨nderung treffen, sondern auch zu jedem Zeitpunkt deren Zwischengro¨ßen bestimmen. Aus
diesen Werten lassen sich relevante Gro¨ßen ableiten, wie z.B. die Gradienten der Dampftempera-
turen, welche fu¨r thermische Spannungen und somit fu¨r die Wechselerscho¨pfung von Komponenten
von entscheidender Bedeutung sind. Ebenso lassen sich Aussagen zur Regelgu¨te, wie zu U¨ber- oder
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Abb. 2.4.: Vergleich von stationa¨rer und dynamischer Modellierung
Unterschwingern treffen welche ggf. fu¨r den sicheren Betrieb von Relevanz sind. Zusammenfassend
la¨sst sich ableiten, dass sich die stationa¨re Simulation zur Auslegung von Kraftwerksprozessen zwar
grundsa¨tzlich eignet, daru¨ber hinaus la¨sst sich das dynamische Modell hingegen sowohl fu¨r statio-
na¨re Untersuchungen, wie Wirkungsgradoptimierungen in Teillast als auch fu¨r die Untersuchung
instationa¨rer Problemstellungen, wie z.B. zur Steigerung der Flexibilita¨t, nutzen und stellt somit
fu¨r die vorgegebene Zielstellung das geeignete Werkzeug dar.
2.3. Stand der Forschung
Das grundsa¨tzliche Bestreben dynamische Prozesse in Kraftwerken mit Modellen zu beschreiben,
gibt es schon seit dem Bestehen dieser Anlagen. Erste Ansa¨tze der Modellierung transienter Kraft-
werksprozesse auf der Basis fundamentaler physikalischer Gleichungen gehen bis in die 1950er Jahre
zuru¨ck, siehe Chien et. al. [46]. In der Folgezeit wurde eine Vielzahl von Programmen entwickelt,
einen ausfu¨hrlichen U¨berblick hierzu gibt Epple et. al. [28]. Zur Abbildung komplexer Energiewand-
lungsprozesse in der Industrie finden in diesem Zusammenhang die Programmumgebungen Ebsilon,
Apros, Aspen und Dymola Anwendung.
Traditionell wird die Software Ebsilon zur stationa¨ren Auslegung und Optimierung von Kraft-
werksprozessen genutzt, jedoch ist in den letzten Jahren auch hier eine Entwicklung zur dynami-
schen Abbildung von Prozessen zu erkennen, wie Ku¨ppers et. al. [47] zeigt. Auch die Simulations-
software Aspen ist bereits seit vielen Jahren im Bereich der stationa¨ren Simulation von chemischen
Prozessen und Energiesystemen etabliert und wird mit der Programmerweiterung
”
Aspen Plus
Dynamics“ [48] zunehmend zur Betrachtung von dynamischen Prozessen verwendet, siehe z.B. Al-
obaid et. al. [49]. Das Programm Apros wird bereits seit mehreren Jahrzehnten zur dynamischen
Simulation von Energiewandlungsprozessen, insbesondere in der Kernenergietechnik, verwendet,
siehe [50]. Einen umfassenden Vergleich der beiden Programme Apros und Aspen zur Simulation
des dynamischen Verhaltens eines GuD-Kraftwerkes zeigen Alobaid et. al. [51, 52]. Neben diesen
beschriebenen kommerziellen Simulationsprogrammen gibt es zahlreiche Forschergruppen, die sich
mit der Entwicklung eigener Programmcodes zur dynamischen Simulation von Kraftwerksprozessen
bescha¨ftigen. Beispielhaft ko¨nnen hier Leithner et. al. [53] und Walter [54] genannt werden.
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Mit dem Fortschreiten der Energiewende und dem damit verbundenen Bedarf an Untersuchungen
zu deren Auswirkungen und der Optimierung des transienten Betriebsverhaltens von Kraftwer-
ken hat sich auch die Forschungsaktivita¨t im Bereich der dynamischen Simulation dieser Prozesse
versta¨rkt. In diesem Zuge hat sich insbesondere die Programmumgebung Dymola unter der Nut-
zung der offenen Programmiersprache Modelica, welche zur Abbildung eines weitreichenden An-
wendungsspektrums konzipiert wurde, als geeignetes Werkzeug fu¨r die dynamische Simulation von
Kraftwerksprozessen erwiesen. Erste Arbeiten in dieser Konstellation wurden von Casella et. al.
(siehe z.B. [55]) vero¨ffentlicht, wobei sich diese Arbeiten im Wesentlichen auf die Abbildung von
GuD-Kraftwerken beziehen. Zur Untersuchung der Gesamtdynamik hat sich neben der Abbildung
der thermodynamischen Prozesse auch die Kopplung mit mo¨glichst realgetreuer Prozessleittechnik
als essenzieller Bestandteil erwiesen. Daru¨ber hinaus ist die Kopplung der dynamischen Modelle
mit strukturmechanischen Ansa¨tzen zur Untersuchung der Auswirkungen auf die Lebensdauer von
Kraftwerkskomponenten von zunehmender Bedeutung. Ein derart gekoppeltes Gesamtmodell fu¨r
ein Steinkohlekraftwerk und ein GuD-Kraftwerk wurde von Gottelt [56] und Meinke [57] erstellt.
Daneben gibt es weitere Arbeiten, die sich mit der Abbildung von Steinkohlekraftwerken, z.B. [58]
und GuD-Kraftwerken [59], in der beschriebenen Modellkopplung bescha¨ftigen. Fu¨r Braunkohle-
kraftwerke im Allgemeinen sind, genau wie fu¨r das in dieser Arbeit untersuchte Kraftwerk, bisher
keine dynamischen Untersuchungen des Gesamtprozesses mittels der hier beschriebenen Ansa¨tze
bekannt.
2.4. Modellierungs- und Simulationsumgebung
Wie bereits im vorherigen Kapitel angedeutet, gibt es verschiedene Plattformen zur Erstellung und
Simulation von Kraftwerksprozessen. Das in dieser Arbeit vorgestellte Kraftwerksmodell wurde in
der Umgebung
”




Das Kraftwerksmodell sowie alle ihm zugrundeliegenden Modelle zur Beschreibung des Prozesses
wurden unter Nutzung der objektorientierten Modellierungssprache
”
Modelica“ [60, 61, 62] entwi-
ckelt. Der Aufbau der Gleichungen erfolgt bei der objektorientierten Programmierung akausal, was
den realphysikalischen Vorga¨ngen innerhalb des Prozesses entspricht. Im Gegensatz dazu steht der
traditionell fu¨r dynamische Untersuchungen genutzte blockorientierte Ansatz, welcher allerdings
einen kausalen Aufbau der Modelle nach dem Ursache-Wirkungs-Prinzip erfordert [63]. Der hier
verwendet akausale Ansatz ermo¨glicht erst die Beschreibung des Systems auf Grundlage der in
den vorherigen Kapiteln genannten Zustands- und Erhaltungsgleichungen ohne vorherige explizite
Festlegung von Ein- und Ausgangsgro¨ßen. Die Programmierung erfolgt in der Regel u¨ber eine gra-
fische Oberfla¨che, wobei der Programmcode stets parallel zur Erweiterung des grafischen Modells
erzeugt wird. Hierbei repra¨sentieren grafische Icons physikalische Komponenten, welche dann u¨ber
Verbindungslinien sowohl grafisch als auch physikalisch gekoppelt werden. Neben der grafischen
Programmierung kann jedoch die Programmierung ebenso auf der Textebene erfolgen, was zum
Einen fu¨r die Erstellung von Basismodellen hilfreich ist, aber zum Anderen auch die Nachvollzieh-
barkeit der Modellierung erleichtert.
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2.4.2. Bauteilbibliotheken
Das entwickelte Kraftwerksmodell basiert zum großen Teil auf Standardkomponenten, welche in
entsprechenden Bauteilbibliotheken vorhanden sind. Folgenden Bibliotheken wurden zur Modeller-
stellung genutzt:
Modelica Standard Library
Das Modell basiert auf der
”
Modelica Standard Library“ [60], Version 3.2.1. Aus dieser Bibliothek
werden im Wesentlichen Komponenten zur Abbildung der Leittechnik genutzt. Diese Komponenten







Zahlen) Verbindungen, welche im Gegensatz zu den oben genannten physikalischen Ansa¨tze eine
feste Signalflussrichtung vorweisen. Hierzu za¨hlen klassische mathematische Blo¨cke, wie Summation,
Multiplikation, Integration etc., aber auch Tabellen, Begrenzer und Schalter.
Thermal Power Library
Zur Abbildung des physikalischen Modells werden Komponenten aus der
”
Thermal Power Libra-
ry“, Version 1.10 [34] genutzt, welche wiederrum auf der
”
Modelon Library“, Version 2.2 aufbaut.
Zu den genutzten Grundelementen za¨hlen beispielsweise Wa¨rmeu¨bertrager, Verbrennungsmodelle,
Stoffdatenmodelle. Die einzelnen Komponenten werden hierbei u¨ber physikalische Verbindungen ge-
koppelt, an welchen Potential-, Fluss- und Stoffgro¨ßen wie Druck, Enthalpie und Zusammensetzung
bidirektional in Abha¨ngigkeit der Stro¨mungsrichtung u¨bergeben werden.
2.4.3. Simulationsumgebung und Gleichungslo¨ser
Die Erstellung und der Aufbau des Gleichungssystems erfolgt in der kommerziellen Programm-
umgebung
”
Dymola“ [64]. Ebenso erfolgt die Lo¨sung des aufgestellten Gleichungssystems mittels
der hierin vorhandenen Gleichungslo¨ser. Das Gleichungssystem zur Beschreibung des kontinuier-
lichen Zeitverhaltens setzt sich hierbei aus gewo¨hnlichen Differenzialgleichungen, wie in Gl. 2.27
dargestellt
f(t, x, x′) = 0, (2.27)
sowie algebraischen Gleichungen entsprechend Gl. 2.28 zusammen.
g(t, x) = 0 (2.28)
Wobei x einen von der Zeit t abha¨ngigen N-dimensionalen Vektor von Systemvariablen darstellt.
Dieser N-dimensional Vektor la¨sst sich in zwei Vektoren xS bestehend aus den N-M Zustandvaria-
blen und M algebraischen Variablen xA unterteilen. Die Ableitung x
′ stellt die zeitliche Ableitung
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der in x enthaltenen Zustandsvariablen xS dar. Das durch die Modellgleichungen beschriebene
zeitkontinuierliche Gesamtsystem la¨sst sich somit wie folgt darstellen.











Das aufgestellte Gleichungssystem entha¨lt sowohl gewo¨hnliche Differenzialgleichungen, als auch
algebraische Gleichungen, daher handelt es sich um ein differentialalgebraisches Gleichungssystem.
Da das System zusa¨tzlich, insbesondere aufgrund der hier hinterlegten Leittechnikstrukukturen,
mit Boole’schen Wahrheitswerten gekoppelt ist, welche zu diskreten Zeitschritten dafu¨r sorgen,
dass von einem differentialalgebraischen Gleichungssystem zum na¨chsten gewechselt wird, wird es
als hybrides differentialalgebraisches System bezeichnet.
Zur Lo¨sung des hybriden differentialalgebraischen Gleichungssystems, welches durch die physi-
kalische Verknu¨pfung der Teilsysteme erfolgt, steht eine Vielzahl von expliziten und impliziten
Gleichungslo¨sern in der Simulationsumgebung von Dymola zur Verfu¨gung, einen U¨berblick hierzu
gibt [65]. Fu¨r die Lo¨sung des beschriebenen Gleichungssystems haben sich zwei der implementierten





Der DASSL (Differential Algebraic System Solver) [66] verwendet Ru¨ckwa¨rtsdifferentiation mit
variabler, maximal 5. Ordnung. Ein Anfangswertproblem, welches sich mit differenzialalgebraischen
Gleichungen entsprechend Gl. 2.29 beschreiben la¨sst, kann hierzu in impliziter Form wie folgt
dargestellt werden.
F (t, x, x′) = 0 x(t0) = x0 x
′(t0) = x′0 (2.30)
Zur Lo¨sung dieses Anfangswertproblems zu einem diskreten Zeitpunkt tn kann die Ableitung durch








Die Lo¨sung erfolgt dann iterativ mit den Iterationsschritten m u¨ber das Newton’sche Na¨hrungs-




















Der DASSL-Lo¨ser arbeitet nach dem hier beschriebenen Prinzip, stellt aber eine Weiterentwicklung
dar. Anstelle der Verwendung des hier gezeigten Ru¨ckwa¨rtsdifferenzenquotients erster Ordnung ver-
wendet der Lo¨ser zur Bestimmung des Integrals einen Ru¨ckwa¨rtsdifferenzenquotient mit variabler
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Ordnung k. Fu¨r jeden Schritt wa¨hlt das DASSL-Verfahren die Schrittgro¨ße ∆tn und die Odnung k
basierend auf dem Verhalten der Lo¨sung. Zur Ermittlung des Startwertes fu¨r das iterative Newton-
verfahren verwendet der Lo¨ser ein Polynom zur Interpolation der letzten k Zeitschritte. Erreicht das
Newtonverfahren die vorgegebenen Konvergenzkriterien, wird die Lo¨sung akzeptiert und der na¨chs-
te Zeitschritt berechnet, falls nicht, wird die Zeitschrittweite verringert und die Ordnung k erho¨ht
[65]. Da zur Bestimmung der Lo¨sung Ergebnisse mehreren vorangegangenen Schritten verwendet
werden, handelt es sich hierbei um ein Mehrschrittverfahren. Der DASSL-Lo¨ser eignet sich grund-
sa¨tzlich zur Lo¨sung des hier aufgestellten Gleichungssystems, beno¨tigt jedoch einen recht hohen
Rechenaufwand, wenn im System nichtkontinuierliche A¨nderungen, sogenannte
”
Events“, auftre-
ten, da dann der Vorteil aus der Nutzung der Ergebnisse der vorangegangen Zeitschritte nicht
zum Tragen kommt. Aus diesem Grunde haben sich fu¨r die Simulation des Kraftwerksprozesses in
Kombination mit Leittechnikstrukturen, die aufgrund zahlreicher Umschalter und Begrenzer Un-
stetigkeiten in das Gleichungssystem bringen, Einschrittverfahren als rechentechnisch effizientere
Lo¨sung fu¨r das entwickelte Gesamtmodell herausgestellt. Hierzu lassen sich verschiedene Runge-
Kutta-Verfahren verwenden. Auch hierbei soll das in Gl. 2.30 aufgestellte Anfangswertproblem
Zeitschritt fu¨r Zeitschritt gelo¨st werden. Dazu wird ebenfalls ein zeitabha¨ngiger Vektor x an dessen
Stu¨tzstelle zu diskreten Zeitpunkten xn+1 wie folgt bestimmt.




Dabei bezeichnet h die Zeitschrittweite, s die Stufenzahl des Algorithmus, bj die durch das jeweilige
Verfahren definierten Koeffizienten, welche sich im sogenannten Butcher-Tableau hinterlegen lassen
sowie kj die sogenannten Zwischenschritte, die sich beispielsweise fu¨r das dreistufige Runge-Kutta
Verfahren s = 3 wie folgt bestimmen.






k1) k3 = F (tn + hxn − hk1 + 2hk2) (2.34)
Der fu¨r die hier untersuchten Systeme in der Regel verwendete Lo¨ser
”
Sdirk34“ (singly-diagonally-
implicit Runge–Kutta, also einfach diagonal implizites Runge-Kutta-Verfahren) geho¨rt zur Gruppe
der Runge-Kutta-Algorithmen, wobei die 3 fu¨r die Anzahl der Stufen im Verfahren und die 4 fu¨r
die Ordnung steht. Zum Lo¨sen des sich ergebenden algebraischen Gleichungssystems wird auch hier
mit dem Newtonverfahren gearbeitet. Fu¨r die Auswahl eines geeigneten Gleichungslo¨sers fu¨r die
Simulation des Kraftwerksmodells stellen vor allem Robustheit, also die Fa¨higkeit des Lo¨sungsal-
gorithmus fu¨r einen mo¨glichst weiten Anwendungsbereich Lo¨sungen zu finden sowie die Effizienz,
also der notwendige Rechenaufwand, entscheidende Kriterien dar. Die oftmals in der Literatur dis-
kutierte Genauigkeit spielt fu¨r die hier untersuchten Anwendungsgebiete nur eine untergeordnete
Rolle. Im Rahmen von Sensitivita¨tsuntersuchungen hinsichtlich des Gleichungslo¨sers auf die Simu-
lationsergebnisse lagen maximale Abweichungen verschiedener Gleichungslo¨ser untereinander im
vernachla¨ssigbaren Bereich.
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3. Nachgeschaltete Auswertungen
Die thermodynamische Simulation von Kraftwerksprozessen bietet eine Vielzahl verschiedenartiger
Auswertemo¨glichkeiten. In vielen Fa¨llen sind die Simulationsergebnisse direkt verwertbar, die Be-
antwortung weitergehender Fragestellungen, z.B. der Beanspruchung von Bauteilen, der optimalen
Parametrierung der Leittechnik, sowie der tiefergehenden Bewertung der Prozessgu¨te erfordern eine
u¨ber die reine dynamische Simulation hinausgehende, nachgeschaltete Auswertung. Abb. 3.1 zeigt
die mo¨glichen Pfade weitergehender Untersuchungen und die grundlegende Vorgehensweise. In den
folgenden Abschnitten sollen diese vertiefend beleuchtet werden.
Abb. 3.1.: Ergebnisse der dynamischen Simulation und nachgeschaltete Auswertungen
3.1. Simulationsergebnisse
3.1.1. Zeitverla¨ufe
Die dynamische Simulation des Kraftwerksprozesses liefert als unmittelbares Ergebnis die zeitlichen
Verla¨ufe der Zusta¨nde des modellierten Systems und der Variablen innerhalb der Leittechnik. Da-
mit ko¨nnen sowohl stationa¨re Durchschnittswerte einzelner Lastpunkte, als auch transiente Verla¨ufe
zwischen verschiedenen Zustandspunkten ausgewertet werden. Zu den verwertbaren dynamischen
Ergebnissen za¨hlen hier beispielsweise Totzeiten, Gradienten, U¨berschwingho¨hen, Ausregelzeiten
etc. Mithilfe dieser Simulationsdaten kann z.B. direkt beantwortet werden, ob die Leistung, Tem-
peraturen und Dru¨cke innerhalb der gewu¨nschten Grenzen verlaufen. Zusa¨tzlich lassen sich die
stationa¨ren Werte und dynamische Zeitverla¨ufe zur Validierung des Modells nutzen, da die Mess-
daten des realen Kraftwerksprozesses ebenfalls in dieser Form vorliegen.
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3.1.2. Frequenzspektrum
Nicht alle Pha¨nomene dynamischer Prozessgro¨ßenverla¨ufe sind im Zeitbereich direkt sichtbar. Auf-
grund der Vielzahl interagierender Teilsysteme und Regelkreise ko¨nnen beispielsweise in Abha¨n-
gigkeit der Last Schwingungen auftreten, zu deren Analyse die Betrachtung des auftretenden Fre-
quenzspektrums genutzt werden kann. Unter der Annahme, dass der Verlauf eines bestimmten
Mess- oder Simulationssignals anteilig harmonische Schwingungen entha¨lt, ko¨nnen diese Signale
mit Hilfe einer Fourier-Reihe angena¨hert werden. Dabei wird das Signal aus einer U¨berlagerung
von Sinusschwingungen nachgebildet. In komplexer Form la¨sst sich ein Zeitsignal x(t) mit der Pe-
riodendauer T bzw. der daraus resultierenden Grundfrequenz ω0 somit entsprechend [67] wie in




Xn · ej·nω0t (3.1)
Dabei ergibt sich das Signal durch die Summation u¨ber die Frequenzen nω0 der Komplexen
Fourier-Koeffizienten Xn und des Schwingungsterms e
j·nω0t, welcher sich u¨ber die Euler’sche Formel
(Gl. 3.2) aus einem Sinus- und einem Cosinus-Anteil zusammensetzt:
ej·nω0t = cos(nω0t) + j · sin(nω0t) (3.2)




x(t) · e−j·nω0tdt (3.3)
Da sowohl die Messwerte, als auch die Simulationsverla¨ufe nur in Form von diskreten Werten an
bestimmten Zeitpunkten und nicht als kontinuierlicher Verlauf bekannt sind, wird hierzu die diskrete
Fourier-Transformation (DFT), genauer gesagt die Fast-Fourier-Transformation (FFT) aus Matlab
angewendet [67]. Wobei dann in Gl. 3.1 nur noch u¨ber ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz
summiert werden muss. Das Spektrum kann dann als Betrags- und Phasenspektrum aufgetragen
werden, wobei im Signal vorhandene Schwingungsamplituden bei bestimmten Frequenzen deutlich
werden, wie in Abb. 3.1 zu sehen.
3.2. Regleroptimierung
3.2.1. Systemidentifikation anhand des dynamischen Modells
Zur Auslegung von Steuerung und Regelung des Kraftwerksprozesses ist eine genaue Beschreibung
des Zeitverhaltens der Teilsysteme notwendig. Neben der hier allgemein angewendeten Methode
der Abbildung des Prozesses durch ein physikalisches Modell besteht alternativ die Mo¨glichkeit,
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das Zeitverhalten mit Hilfe von Experimenten zu ermitteln, bei denen man fu¨r eine vorgegebe-
ne Eingangsgro¨ße die Ausgangsgro¨ße misst und anhand des sich ergebenden Zusammenhangs ein
Modell in Form einer mathematischen U¨bertragungsfunktion ableitet [68].
Die physikalische Beschreibung des Systems Dampferzeuger erfordert einen großen Aufwand und
beinhaltet die Abbildung der Mahlung der Kohle, der partikelbehafteten Stro¨mung im Sichter und
Kessel und des Wa¨rmeu¨bergangs vom Rauchgas zum Arbeitsmedium. Aus diesem Grund ist es
in der Kraftwerkstechnik u¨blich, das Zeitverhalten des Dampferzeugers mithilfe von Messdaten zu
identifizieren. Nachteil einer solchen experimentellen Prozessanalyse ist, dass physikalische Zusam-
menha¨nge verloren gehen und dass bei A¨nderungen des Systems die Ergebnisse ihre Gu¨ltigkeit
verlieren.
Im Rahmen der hier dargestellten Arbeiten wurde fu¨r einzelne Systemkomponenten eine Kombi-
nation der beiden Vorgehensweisen gewa¨hlt. Zwar ist das dynamische Modell des Gesamtsystems
zu komplex, um es direkt als ein Streckenmodell in der Leittechnik zu hinterlegen, allerdings kann
aus Simulationsergebnissen ein vereinfachtes System identifiziert werden. Aufgrund der Mo¨glich-
keit, eine Vielzahl von Szenarien und Konfiguration zu simulieren, entfa¨llt der Nachteil der rein
experimentell gestu¨tzten Prozessanalyse.
A¨hnlich wie im vorangegangenen Kapitel erla¨utert, findet hierbei die Darstellung des U¨bertra-
gungsverhaltens des Systems in der Regel nicht im Zeitbereich, sondern im Laplacebereich statt.
Hierzu wird die Laplace-Transformation genutzt, bei der ebenfalls ein Zeitsignal in Sinusschwin-
gungen zerlegt wird [68]. Allerdings weisen diese Schwingungen zusa¨tzlich auf- und abklingenden
Amplituden auf, daher ergibt sich eine komplexe Frequenzeben, oder s-Ebene mit s = δ+jω, wobei
der Term δ das Auf- und Abklingen beschreibt. Die Transformation in den komplexen Frequenzbe-




x(t) · ej·s·tdt (3.4)
Der Vorteil dieser Darstellung liegt in der erheblichen Vereinfachung der Rechnung im Laplace-
Bereich. Fu¨r die Beschreibung des Zusammenhanges zwischen Ein- und Ausgangsgro¨ße (u− bzw.
y) eines linearen Systems ist allgemein im Zeitbereich eine Differentialgleichung n-ter Ordnung
erforderlich, siehe Gl. 3.5 [69]:
any
(n)(t) + ...+ a1y˙(t) + a0y(t) = b0u(t) + b1u˙(t) + ...+ bmu
(m)(t) (3.5)
Hierbei sind a0...n und b0...m konstante Koeffizienten. Nach der Transformation in den Laplace-
Bereich vereinfacht sich diese inhomogene Differentialgleichung in eine allgebraische Gleichung
(Gl. 3.6)
Y (s)(ans
n + ...+ a1s+ a0) = U(s)(bms
m + ...b1s+ b0), (3.6)
wobei das Verha¨ltnis von Ausgangsgro¨ße Y (s) zu Eingangsgro¨ße U(s) allgemein als U¨bertragungs-
funktion G(s) bezeichnet wird [69]. Daraus leitet sich ab, dass zur Bestimmung des Ausgangssignals
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nicht mehr das Lo¨sen einer Differentialgleichung erforderlich ist, sondern lediglich die Multiplikation
des Eingangssignals mit der U¨bertragungsfunktion:
Y (s) = U(s) ·G(s) (3.7)
Die Vorgehensweise der Systemidentifikation soll im Folgenden an einem Beispiel erla¨utert werden.
Zuna¨chst wird im Rahmen eines Sprungversuches die Eingangsgro¨ße, d.h. der Brennstoffmassen-
strom sprungfo¨rmig erho¨ht und die Sprungantwort des Kraftwerkssystems, also die Generatorleis-
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Abb. 3.2.: Sprungantwort des Kraftwerks und linearisierte U¨bertragungsfunktion 3. Ordnung
einfache Standardblo¨cke verwendet, die sich anschließend zu einer Gesamtu¨bertragungsfunktion
u¨berlagern. Ein einfaches Verzo¨gerungsverhalten erster Ordnung la¨sst sich im Zeitbereich mittels
folgender Differentialgleichung u¨ber die Zeitkonstante T1 und die Versta¨rkung VK darstellen:
T1y˙(t) + y(t) = VK · u(t) (3.8)






Ein Totzeitglied mit der Totzeit Tt ließe sich im Zeitbereich u¨ber folgende Beziehung darstellen:
y(t) = VK · u(t− Tt) (3.10)
Im Bildbereich ergibt sich das korrespondierende Verhalten entsprechend Gl. 3.11
G(s) = VK · e−sTt (3.11)
Der Vorteil dieser Darstellung im Laplace-Bereich la¨sst sich nun anschaulich dadurch aufzeigen,
dass bei der Nachbildung der Sprungantwort, z.B. durch eine Reihenschaltung von PT1- und Tot-
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zeitgliedern, die Gesamtu¨bertragungsfunktion durch Multiplikation der einzelnen Glieder zusam-
mengefasst werden kann.
Fu¨r einen nachfolgenden Reglerentwurf wird aus der Sprungantwort eine lineare U¨bertragungs-
funktion abgeleitet, welche jedoch aufgrund des nichtlinearen Systemverhaltens1 nur fu¨r diesen
Betriebszustand gu¨ltig ist.
Prinzipiell ist es mo¨glich, eine Sprungantwort durch eine U¨bertragungsfunktion hoher Ordnung
beliebig genau zu approximieren. Aufgrund der zuvor genannten Unwa¨gbarkeiten wa¨hlt man in
der Praxis eine U¨bertragungsfunktion mit einem Verzo¨gerungsverhalten 2. bis 4. Ordnung. Abbil-
dung 3.2 zeigt eine linearisierte U¨bertragungsfunktion 2. Ordnung mit einer Totzeit. Diese kann
entsprechend (3.12) durch zwei Zeitkonstanten T1 und T2 sowie der Totzeit Tt beschrieben werden.
G(s) =
1
T1T2s2 + (T1 + T2)s+ 1
e−sTt (3.12)
3.2.2. Parameteridentifikation der Regelkreise
Fu¨r die Vermeidung von Regeldifferenzen (E, e), also der Abweichung zwischen einem vorgegebe-
nen Sollwert und dem Ausgangswert des Systems, wird im Allgemeinen eine Regelung beno¨tigt.
Standardma¨ßig werden hierzu im Kraftwerk Regelstrukturen bestehend aus Proportional- und In-
tegralgliedern verwendet, deren U¨bertragungsverhalten in Tab. 3.1 dargestellt ist.
Tab. 3.1.: U¨bertragungsverhalten von Standardelementen in der Kraftwerksregelung
Zeitbereich Bildbereich
P −Glied y(t) = VR · e(t) GR(s) = VR







Zur Identifikation geeigneter Regelparameter gibt es zahlreiche Ansa¨tze, nachfolgend soll der Ent-
wurf einer solchen PI-Regelung anhand des Bode-Diagramms vorgestellt werden. Um dabei die
Forderungen nach stationa¨rer Genauigkeit, asymptotischer Stabilita¨t, genu¨gender Da¨mpfung und
ausreichender Schnelligkeit zu erfu¨llen, wird das Gesamtu¨bertragungsverhalten durch das Einfu¨-
gen einen Kompensationsgliedes, dem Regler, entsprechend angepasst, vgl. hierzu auch [69]. Die
Vorgehensweise gliedert sich dabei folgendermaßen:
Schritt 1 Einfu¨gen eines I-Anteils in den Regelkreis, falls nicht schon vorhanden
Schritt 2 Kompensation der gro¨ßten Zeitkonstante(n) der Strecke durch geeignete Wahl der Reg-
lernullstellen (Eckfrequenzen)
1Ursache sind u.a. die je nach Zustand vera¨nderlichen Stoffwerte und Wa¨rmeu¨bergangskoeffizienten
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Schritt 3 Zeichnen des Bode-Diagramms fu¨r den offenen Kreis mit der Versta¨rkung VR = 1
Schritt 4 Bestimmung der Durchtrittsfrequenz ωD fu¨r die gewa¨hlte Phasenreserve φR
Schritt 5 Anheben oder Absenken der Betragskennlinie bis diese die 0-dB-Linie bei der Durch-
trittsfrequenz ωD schneidet
Schritt 6 Bestimmung der resultierenden Kreisversta¨rkung
+
-







Abb. 3.3.: Schema des Regelkreises
Die Auslegung eines Regler soll nun am Beispiel des Systems Dampferzeuger fu¨r den in Abb. 3.2
dargestellten Lastpunkt genauer erla¨utert werden. Das Streckenverhalten wird dabei durch zwei
Verzo¨gerungsglieder mit den Zeitkonstanten 158 s und 59 s sowie der Totzeit von 30 s beschrieben.
Um ein hinreichend geda¨mpftes Einschwingverhalten zu erzielen wird beispielsweise eine Phasenre-
serve φR von 60




















ω in Hz0,0002 0,0005 0,0010,0001 0,002 0,010,005
φR = 60°
ωD
V = -44,7 dB
Abb. 3.4.: Reglerauslegung unter Verwendung des Amplituden- und Frequenzganges im Bode-Diagramm
Da der PI-Regler bereits einen I-Anteil besitzt, entfa¨llt der erste Schritt. Im zweiten Schritt
wird zuna¨chst die gro¨ßte Streckenzeitkonstante durch die Wahl von TI = 158 s kompensiert und
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Das mit der Kreisversta¨rkung VR = 1 gezeichnete Bode-Diagramm ergibt eine Durchtrittsfrequenz
ωD von 8,8 · 10−4 Hz fu¨r die gewa¨hlte Phasenreserve, siehe Abb. 3.4.
Um das gewu¨nschte Verhalten zu erreichen, muss der Amplitudengang um 44,7 dB abgesenkt
werden, die dazugeho¨rige Versta¨rkung VR ist 0,0058. Damit lautet die U¨bertragungsfunktion des
Reglers:









Aus der Standardschreibweise auf der rechten Seite ko¨nnen direkt die Versta¨rkung KR mit 0,92
und die Zeitkonstante TI des PI-Reglers mit 158 s abgelesen werden. Eine ausfu¨hrliche Untersuchung
zur Optimierung der Dampftemperaturregelung des untersuchten Kraftwerkes unter Nutzung des
hier skizzierten Ansatzes gibt [70].
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3.3. Ermittlung der Wechselerscho¨pfung und Kriechermu¨dung
Zur Bewertung von Optimierungsmaßnahmen oder zur Ermittlung der Auswirkungen einer gea¨n-
derten Fahrweise spielt der Einfluss auf die Lebensdauer des untersuchten Kraftwerkes eine ent-
scheidende Rolle. In der Regel muss hier ein Kompromiss zwischen einer anlagenschonenden- und
einer systemdienlichen Fahrweise, wobei Letztere in der Regel mit ho¨heren Gradienten und erho¨hten
Bauteilbeanspruchungen einhergeht, gefunden werden. Zwar sind die Komponenten des Kraftwer-
kes bei dessen Planung so dimensioniert worden, dass sie den im Betrieb entstehenden Belastungen
grundsa¨tzlich widerstehen ko¨nnen, jedoch nur fu¨r eine bestimmt Zeitspanne. Verschiedene Scha-
densmechanismen fu¨hren zu einem stetigen Verschleiß der Komponenten. Einen U¨berblick u¨ber die
auftretenden Mechanismen gibt [27]. Im Rahmen der hier durchgefu¨hrten Untersuchungen erfolgt
eine Bewertung hinsichtlich Lebensdauerverbrauch u¨ber die Mechanismen Wechselerscho¨pfung und
Kriechermu¨dung entsprechend DIN EN 12952 [71]. Einen U¨berblick u¨ber die Vorgehensweise zur
Ermittlung des Lebensdauerverbrauches aus den transienten Temperatur- und Druckverla¨ufen gibt
Abb.3.5. Einen detaillierten U¨berblick zur Umsetzung der DIN EN 12952 in Bezug auf die Wech-
selerscho¨pfung gibt [27]. U¨ber die hier gezeigten Ansa¨tze zur Ermittlung der Bauteilspannungen
Abb. 3.5.: Schematische U¨bersicht zur Bestimmung des Lebensdauerverbrauches mit Hilfe der im Modell
berechneten dynamischen Temperatur- und Druckverla¨ufe
und Lebensdauerverbra¨uche auf der Grundlage des Nennspannungskonzeptes hinaus lassen sich die
Ergebnisse des dynamischen Simulationsmodells auch als Eingangsgro¨ßen fu¨r detailliertere o¨rtlich
aufgelo¨ste Ansa¨tze unter Nutzung von 3-D-Finite-Elemente-Modellen verwenden. Eine detaillierte
Beschreibung dieses Ansatzes fu¨r die Turbine des hier untersuchten Kraftwerkes ist in [72] zu finden.
3.4. Energetische und exergetische Bewertung des Prozesses
Zur optimalen Umsetzung der im Brennstoff enthaltenen Energie in elektrische Energie spielt die
Auslegung des Prozesses, wie in Kapitel 2.1.5 bereits angedeutet wurde eine entscheidende Bedeu-
tung. Mit Hilfe detaillierter Modelle sind auch in diesem Bereich umfangreiche Untersuchungen
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zur Optimierung der Prozessschaltung mo¨glich um den Wirkungsgrad des Kraftwerkes fu¨r jeden
mo¨glichen Lastpunkt zu maximieren. Daru¨ber hinaus spielt die energetische und exergetische Un-
tersuchung eine entscheidende Rolle im dynamischen Betrieb. So kommt es durch A¨nderungen des
Systemzustandes, welche beispielsweise durch A¨nderung des Fahrplansollwertes oder durch Sto¨-
rungen hervorgerufen werden, zu einer permanenten Ein- und Ausspeicherung von Energie und
Exergie. Dies kann bei mangelnder Beru¨cksichtigung neben den damit verbundenen Exergieverlus-
ten zu einer nichtoptimalen Gu¨te der Generatorleistungsregelung fu¨hren.
3.4.1. Energetische Prozessbewertung
Grundlage der energetischen Prozessbewertung bildet die Bilanzierung der Energien entsprechend
Gl. 2.2. Da die Bilanzierung der Energie einen fundamentalen Bestandteil der verwendeten Model-
le darstellt, sind zur Prozessbewertung lediglich die Festlegung sinnvoller Bilanzgrenzen und Be-
zugswerte erforderlich. Auch wenn die Bilanzierung des thermodynamischen Kreisprozesses, wie in
Kapitel 2.1.5 dargestellt, recht simpel erscheint, gibt es bei der Bewertung eines realen Kraftwerks-
prozesses zahlreiche Schwierigkeiten und Interpretationsmo¨glichkeiten und daher auch zahlreiche
verschiedene Richtlinien zur Bestimmung des Wirkungsgrades. Einen U¨berblick hierzu und den
dabei auftretenden Differenzen gibt [73].
Das Kraftwerk stellt ein offenes System dar, u¨ber dessen Systemgrenze eine Vielzahl von Stoff-
und Wa¨rmestro¨men fließen. Fu¨r das Gesamtsystem eines Kondensationskraftwerkes sind folgende
Energiestro¨me an den Systemgrenzen zur Prozessbewertung von relevanter Gro¨ße:
• Brennstoffenergie: Die im Brennstoff gespeicherte Energie wird dem System zugefu¨hrt. Die
Bestimmung des Brennstoffenergiestromes ergibt sich aus dem Produkt aus dem Massenstrom
und dem Heizwert des Brennstoffes. Mo¨glich ist fu¨r die Bilanzierung aus thermodynamischer
Sicht auch die konsequente Verwendung des Brennwertes, jedoch soll hier, um Vergleichbar-
keit mit Messwerten zu gewa¨hrleisten, die Brennstoffenergie auf den Heizwert bezogen wer-
den. Wie in entsprechenden Richtlinien zur Wirkungsgradmessung in Dampferzeugern u¨blich
(vgl. DIN 1942), soll hierbei der Heizwert so definiert sein, dass er der spezifischen, kalori-
metrisch gemessenen Wa¨rmemenge entspricht, die bei der Verbrennung des Brennstoffes und
der Abku¨hlung auf 25◦C abzu¨glich der Verdampfungsenthalpie (bei 25◦C) des in den Produk-
ten enthaltenen Wasserdampfes entspricht. Die Enthalpiedifferenz, die bei der Abku¨hlung der
Verbrennungsprodukte von z.B. 150◦C auf 25◦C frei wird, ist damit entgegen anders lautender
Definitionen (z.B. [34]) explizit Teil der im Brennstoff enthaltenen Energie.
• Verbrennungsluft: u¨ber die Verbrennungsluft wird dem System ebenfalls ein Enthalpiestrom
zugefu¨hrt, der sich aus dem Massenstrom und der spezifischen Enthalpie ergibt. Zur Bilan-
zierung des Systems ist es hierbei notwendig, die gleichen Bezugswerte wie fu¨r die anderen
Medien, welche die Systemgrenzen queren, zu verwenden.
• Abgas: die bei der Verbrennung entstehenden Gase sowie der zusa¨tzliche Luftu¨berschuss ver-
lassen das System in Form eines Enthalpiestroms. Da als Bezugspunkt der Heizwert gewa¨hlt
wurde, was die Annahme zugrunde legt, dass das im Rauchgas enthaltene Wasser nicht kon-
densieren kann, wird eine Korrektur des Austrittsenthalpiestroms um die Verdampfungsent-
halpie des darin enthaltenen Wasseranteils erforderlich.
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• Schlacke: Ein Teil der im Brennstoff enthaltenen Asche, insbesondere die Grobasche verla¨sst
den Kessel u¨ber entsprechende Abscheider, sodass der damit verbundene Enthalpiestrom das
System verla¨sst.
• Unverbranntes: Sowohl in der Schlacke, als auch in der mit dem Rauchgas transportierten
Flugasche befindet sich stets ein Anteil unverbrannter Brennstoff. Es wird also nicht die ge-
samte im Brennstoff enthaltene Energie freigesetzt. In der Regel weicht der Heizwert des
unverbrannten Materials durch die Trocknung im Prozess stark vom Heizwert des Rohbrenn-
stoffs ab.
• Strahlungsverluste: durch die nicht perfekte Isolation des Kessels und der Komponenten des
Wasserdampfkreislaufes wird ein Wa¨rmestrom an die Umgebung abgegeben. Umgangssprach-
lich werden diese Verluste als Strahlungsverluste bezeichnet (vgl. [74]), auch wenn der Wa¨r-
metransport hierbei in der Regel auf einem Konvektionsstrom beruht.
• Elektrische Energie: Ziel des hier beschriebenen Prozesses besteht in der Erzeugung von elek-
trischer Energie. Diese verla¨sst das System u¨ber die entsprechenden Leitungen. Bei der Be-
trachtung des Gesamtsystems stellt sich die Frage, ob zur Bilanzierung die Bruttoleistung
oder die Nettoleistung zu Grunde gelegt wird. Die Differenz zwischen beiden Gro¨ßen stellt
den Eigenbedarf des Kraftwerkes dar. Bei der Betrachtung des Bruttowirkungsgrades, welche
in den folgenden Ausfu¨hrungen erfolgen soll, muss entsprechend DIN 1942 eine Beru¨cksich-
tigung der dem Prozess zugefu¨hrten Energiestro¨me in energetisch relevanten Antrieben z.B.
Mu¨hlenantriebe, Frischluft- und Saugzuggebla¨se erfolgen.
• Mechanische Verluste: Insbesondere in der Turbine, aber auch in weiteren Antrieben tre-
ten Reibungsverluste auf, die nicht u¨ber das durchstro¨mende Fluid abtransportiert werden,
sondern schlussendlich als Wa¨rmestrom an die Umgebung abgegeben werden.
• Generatorverluste: Die Umwandlung der mechanischen Energie in elektrische Energie erfolgt
nicht in idealer Weise, typischerweise ist eine Ku¨hlung des Generators erforderlich, deren
Temperaturniveau jedoch so niedrig liegt, dass die abgefu¨hrte Wa¨rme nicht mehr sinnvoll im
Prozess genutzt werden kann.
• Ku¨hlung Kondensator: Das Grundprinzip des Clausius-Rankine-Prozesses erfordert eine Kon-
densation des Arbeitsmediums. Hierzu wird im Kondensator ein entsprechender Wa¨rmestrom
an das Ku¨hlwasser u¨bertragen und an die Umgebung abgefu¨hrt.
Fu¨r den untersuchten Kraftwerkstyp eines Braunkohlekraftwerkes sind typische Gro¨ßenordnungen
fu¨r die Verteilung der Energiestro¨me u¨ber die Systemgrenzen in Abb. 3.6 dargestellt.
3.4.2. Exergetische Prozessbewertung
Zur genaueren Untersuchung der Kraftwerksprozesse spielt nicht nur die Quantita¨t der Energie-
stro¨me eine Rolle, sondern auch ihre Qualita¨t. Zur Bewertung der Qualita¨t einer Energie wird die
Exergie genutzt. Mit ihrer Hilfe la¨sst sich bestimmen, welcher Anteil einer Energiemenge sich in
einem idealen thermischen Prozess in technische Arbeit umwandeln ließe. Der Anteil, welcher sich
nicht mehr umwandeln la¨sst, wird als Anergie bezeichnet.
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Wie bei der Bilanzierung der Energie ist auch fu¨r die Exergie eine Bilanzgleichung zu erfu¨llen,
wobei die Exergie im Unterschied zur Energie keine Erhaltungsgro¨ße darstellt und damit die Mo¨g-
lichkeit eines Exergieverlustes beru¨cksichtigt werden muss, wie in Gl. 3.15 zu erkennen:
dESys
dt




Die Exergie kann die Systemgrenzen, wie auf der rechten Seiten in Gl. 3.15 dargestellt, in Form
von Leistung, eines Wa¨rmestroms oder eines Stoffstroms u¨berschreiten. Auf der linken Seite stehen
die Exergiea¨nderung im System und der Exergieverlust. Technische Arbeit, chemisch gebundene
Energie oder elektrische Energie enthalten keine Anergie, damit kann der jeweilige Energiestrom mit
dem Exergiestrom gleichgesetzt werden. Der Exergiestrom des Brennstoffmassenstromes, welcher
dem System Kraftwerk zugefu¨hrt wird, kann analog zum Energiestrom anhand Gl. 3.16 aus dessen
Massenstrom und Heizwert bestimmt werden:
E˙B = m˙ ·HU (3.16)
Die Mo¨glichkeit der Nutzung des Brennwertes HO zur Bestimmung besteht ebenfalls und fu¨hrt in
Abha¨ngigkeit der genauen Definition des Heizwertes zu abweichenden Ergebnissen. In der folgenden
Betrachtung soll die Definition des Heizwertes entsprechend Gl. 3.17 erfolgen, wodurch bei einer
Referenztemperatur von 25◦C der Exergiegehalt des Differenzterms null wird.
HU = HO −∆hv,f (25◦C) ·XH2O (3.17)
Die Exergie der Wa¨rme la¨sst sich entsprechend Gl. 3.18 aus dem Integral des Carnot Wirkungs-
grades u¨ber den Wa¨rmestrom bestimmen. Fu¨r diskrete Temperaturniveaus, wie sie in der Regel in







Auch die Exergie der Wa¨rme ist abha¨ngig vom Umgebungszustand U. Die spezifische Exergie
eines Stoffstromes ei,m berechnet sich aus der Enthalpie sowie der kinetischen und potentiellen
Energie, siehe Gl. 3.19
ei,m =
[
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Im Gegensatz zur Energiebilanz la¨sst sich im Fall der Exergiebilanz aufgrund des zusa¨tzlichen
Terms des Exergieverluststromes E˙V die A¨nderung des Systeminhaltes nicht mehr u¨ber die Summe
der Zu- und Abflu¨sse ermitteln.
Zur Lo¨sung der Exergiebilanz zur Bewertung von Kraftwerksprozessen bieten sich dennoch Ver-
schiedene Mo¨glichkeiten. Im stationa¨ren Fall entfa¨llt die zeitliche A¨nderung des Systeminhaltes
nach der Zeit
dESys
dt , daher ko¨nnen Exergieverluste in stationa¨ren Arbeitspunkten fu¨r das Kraftwerk
weiterhin u¨ber die Summe der Zu- und Abflu¨sse bestimmt werden. Fu¨r das untersuchte Kraft-
werk sind die hierbei ermittelten Exergiestro¨me im Vergleich zu den Energiestro¨men in Abb. 3.6
dargestellt. Fu¨r die Bewertung von dynamischen Prozessen spielt mitunter gerade die Ein- und
Abb. 3.6.: Verteilung der Energie- und Exergieverluste u¨ber die Systemgrenzen des untersuchten Braunkoh-
lekraftwerkes im Volllastpunkt
Ausspeicherung von Exergie im System eine wichtige Rolle, beispielsweise bei der Bereitstellung
von Systemdienstleistungen. U¨ber die vereinfachende Annahme, dass sich der Wert des Exergiever-





auch hier die Exergiea¨nderung anhand der A¨nderungen der Zu- und Abflu¨sse ermittelt werden,
wenn auf der linken Seite der Exergiebilanz der stationa¨re Exergieverlust subtrahiert wird. Hierbei
kann sowohl der stationa¨re Exergieverlust des Ausgangspunktes, als auch der des Endpunktes der
Zustandsa¨nderung, als auch ein Mittelwert aus beiden genutzt werden. Diese Annahme trifft fu¨r
die Bereitstellung von Energie aus prozessinternen Speichern, wie sie im Rahmen dieser Arbeit un-
tersucht werden, zwar ha¨ufig zu, fu¨r einige Fa¨lle, gerade bei A¨nderung der Brennstoffzufuhr, ist sie
jedoch in der Regel nicht erfu¨llt. Im allgemeinen Fall muss die A¨nderung des Exergieinhaltes eines
Systems also explizit bestimmt werden. Der Exergieinhalt eines homogenen Teilsystems Ej,Sys la¨sst
sich u¨ber Gl.3.20 bestimmen.
Ej,Sys = Uj − UU + Ekin,j + Epot,j + pU(Vj − VU)− TU(Sj − SU) (3.20)
Fu¨r die genaue Berechnung der dynamischen Exergiebilanz ist also die exakte Kenntnis aller Zu-
standspunkte im System erforderlich. Diese ist fu¨r reale Prozesse nicht vorhanden, la¨sst sich aber
anhand des Modells na¨hrungsweise erlangen. Hierdurch ist das dynamische Modell in der Lage,
nicht nur stationa¨r, sondern auch fu¨r den dynamischen Fall Teilsysteme oder den Gesamtprozess
exergetisch zu bilanzieren.
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4. Modell des Kraftwerkes
Das im Rahmen dieser Arbeit erstellte Gesamtmodell des untersuchten Kraftwerks ist modular
aufgebaut. Die Einzelmodelle lassen sich dabei entweder der Gruppe der mittels physikalischen
Gleichungen abgebildeten Prozessmodelle zuordnen, oder der mittels mathematischer Operatoren
abgebildeten Leittechnik. Dieser Abschnitt gibt einen U¨berblick u¨ber die wesentlichen implementier-
ten Teilkomponenten und deren Interaktion. Fu¨r eine detaillierte Beschreibung der physikalischen
Teilmodelle wird auf Anhang A verwiesen, eine schematische Abbildung der hinterlegten Leittech-
nikstrukturen ist in Anhang B zu finden.
4.1. Prozessmodell
Das Gesamtmodell besteht, analog wie die reale Anlage, aus Teilsystemen bzw. -modellen, welche
die einzelnen verfahrenstechnischen Komponenten abbilden. Die Teilmodelle beruhen auf den im
Kapitel 2 beschrieben physikalischen Grundlagen. Neben der Kopplung der physikalischen Modelle
ist das Kraftwerksmodell mit einem realita¨tsnahen Abbild der Blockleittechnik gekoppelt, welches
im anschließenden Abschnitt beschrieben wird. Die im Modell dargestellten Teilmodelle und ihre
Verschaltung sind in Abb. 4.1 dargestellt. Da viele Teilkomponenten im Kraftwerksprozess einen
a¨hnlichen Aufbau bzw. eine gleiche Funktion haben, ko¨nnen Modellansa¨tze fu¨r verschiedene Kom-
ponenten unter Anpassung von Parametern und Untermodellen verwendet werden. Die verschiede-
nen Teilmodelle sind daher entsprechend ihres Aufbaus bzw. Modellierungsansatzes unterschiedlich
farblich dargestellt. Die Modellierungstiefe der Teilmodelle unterscheidet sich hierbei in Abha¨ngig-













ZÜ 1 AÜH 1
Eco























Abb. 4.1.: Struktur des dynamischen Modells
Die in Abb. 4.1 in rot illustrierten Heizfla¨chenmodelle entsprechen in Aufteilung und Anordnung
sowie den Geometrieparametern dem realen Kraftwerk. Die Modelle dieser Rohrbu¨ndelwa¨rmeu¨ber-
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trager sind eindimensional in Stro¨mungsrichtung aufgelo¨st und berechnen sowohl die Stro¨mungen
auf der Seite des Rauchgases, als auch auf der Seite des Arbeitsmediums. Hierraus errechnet sich die
Wa¨rmeu¨bertragung von den Medien auf die Rohrwand sowie die Wa¨rmeleitung in radialer Richtung
der Rohre, siehe Anhang A.3.
Neben den Heizfla¨chen haben Beha¨lter mit gro¨ßeren Fluidvolumina in flu¨ssiger Form (blau dar-
gestellt) aufgrund der darin enthaltenen hohen Energiemengen großen Einfluss auf die Dynamik
des Prozesses. Diese werden daher entsprechend ihrer Geometrie im Modell dargestellt und fu¨r die
Flu¨ssigkeits- und Dampfphase bilanziert, sodass Fu¨llstandsa¨nderungen und somit dynamisches Ein-
und Ausspeichern von Energiemengen vom Modell abgebildet werden ko¨nnen. Andere Modelle, wie
z.B. die Turbinen (gru¨n dargestellt) oder Ventile haben zwar aufgrund von Arbeitspunkta¨nderun-
gen und der damit verbundenen A¨nderungen der Ein- bzw. Austrittsparameter Einfluss auf den
dynamischen Betrieb, jedoch nicht aufgrund der Ein- und Ausspeicherung von Energie. Derartige
Modelle werden also in der Regel ohne die Berechnung der inneren Zusta¨nde modelliert, siehe An-
hang A.4. Die Austrittszusta¨nde berechnen sich also quasistationa¨r auf Grundlage der Eintrittszu-
sta¨nde. A¨hnliche Ansa¨tze, teilweise unter Beru¨cksichtigung eines inneren Zustandspunktes, werden
auch zur Beschreibung von Pumpen und Verdichtern verwendet, bei denen Kennfelder entspre-
chend der Dokumentation des Kraftwerkes genutzt werden, um fu¨r die jeweiligen Betriebspunkte
Austrittszusta¨nde zu ermitteln. Ist die Dynamik von Prozessen relevant, jedoch die Beschreibung
mittels null- oder eindimensionaler Modelle nicht in hinreichendem Umfang mo¨glich, ko¨nnen mathe-
matische Ersatzmodelle gebildet werden. Ein Beispiel fu¨r ein solches Modell stellt der Mahlprozess
der Kohle in der Mu¨hle dar.
Ausgehend von der Struktur des realen Prozesses wurde dieser im Modell zur Steigerung der
Effizienz teilweise vereinfacht, was gewisse Einschra¨nkungen der durchfu¨hrbaren Untersuchungen
mit sich bringt. Wie in Kapitel 1.2 beschrieben, besteht ein Kraftwerksblock des untersuchten
Kraftwerks aus zwei Kesseln, welche eine gemeinsame Turbine speisen und eine gemeinsame ND-
Vorwa¨rmerstrecke nutzen. Im Modell werden alle Komponenten nur in einfacher Ausfu¨hrung abge-
bildet. Diese Darstellung ermo¨glicht Untersuchungen zum synchronen Duobetrieb, d.h. wenn beide
Kessel des Kraftwerkes mit gleicher Leistung und unter gleichen Außenbedingungen laufen, was in
den meisten Fa¨llen zutrifft. Hierzu werden gemeinsam genutzte Komponenten wie die Turbine als
symmetrische Ha¨lfte der Gesamtgro¨ße parametriert. Außerdem la¨sst sich der Monobetrieb darstel-
len, indem die Parameter der gemeinsam genutzten Komponenten so angepasst werden, dass sie
der realen Komponente entsprechen. Einschra¨nkung dieses Ansatzes besteht bei der Betrachtung
von Effekten, bei denen Ungleichheiten zwischen den Kesseln im Duo-Betrieb einen bedeutsamen
Einfluss auf den Prozess ausu¨ben. Eine a¨hnliche Strukturvereinfachung wurde in Bezug auf die
Mehrstra¨ngigkeit der Wasser- und Dampfleitungen im modellierten Kessel vorgenommen. Hierbei
wurden die bis zu vier parallelen Stra¨nge der Dampfstro¨mung im Kessel zu einem einzigen Strang
zusammengefasst. Zwar haben vorangegangene Untersuchungen [25] gezeigt, dass es durchaus zu
unterschiedlichen Zusta¨nden in den Stra¨ngen kommen kann, zu deren Beschreibung ebenfalls ein
austauschbares Teilmodell des Kessels entwickelt wurde, welches diese Effekte beru¨cksichtigt, jedoch
wird aus Effizienzgru¨nden im Regelfall ein einstra¨ngiges Kesselmodell mit gemittelten Eigenschaften
verwendet.
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Das Gesamtmodell ist modular aufgebaut und ermo¨glicht somit das einfache Austauschen von
Teilsystemen. Die Prozesstechnik la¨sst sich wie in Abb. 4.1 in folgende Teilmodule unterteilen:
Turbinensystem, Kondensatsystem, ND-Vorwa¨rmerstrecke, Speisewasserbeha¨lter, Turbospeisewas-
serpumpe, HD-Vorwa¨rmer, Kessel mit Unterteilung in Economizer, Brennkammer mit Hauptver-
dampfer, U¨berhitzer, Abscheideflasche, sowie Kohlemu¨hlen und Luftvorwa¨rmer. Zur Beschreibung
des Gesamtsystems inklusive der Leittechnik wird in Abha¨ngigkeit der verwendeten Teilmodule und
Anzahl der Diskretisierungselemente ein System von etwa 20.000 Gleichungen beno¨tigt, wovon etwa
1.000 Gleichungen gewo¨hnliche Differentialgleichungen erster Ordnung und der Rest algebraische
Gleichungen sind.
4.2. Abbildung der Leittechnik
Neben den Prozessmodellen sind auch die im Eingriff befindlichen Strukturen der Leittechnik im
Gesamtmodell implementiert. Durch die Vielzahl der im Betrieb einzuhaltenden Prozessgro¨ßen
gibt es auch zahlreiche Stellorgane, um z.B. die Leistung, Temperaturen, Dru¨cke, Fu¨llsta¨nde oder
Massenstro¨me im zula¨ssigen, bzw. gewu¨nschten Bereich zu halten. Das Ansprechverhalten dieser
Stellorgane bei Abweichungen der Messgro¨ßen vom Sollwert wird maßgeblich durch die Parame-
trierung der entsprechenden Regler bestimmt. Damit ist die Abbidlung der Leittechnikstrukturen
und deren Parametrierung essentieller Bestandteil eines dynamischen Kraftwerksmodells. Die Re-
gelkreise wurden entsprechend der Dokumentation des untersuchten Kraftwerkes [75, 76] realgetreu
nachgebildet und im Gesamtmodell implementiert.
4.2.1. Struktur des Blockleitsystems
Der Aufbau der Leittechnik erfolgt entsprechend Abb. 4.2 in hierarchischer Form. Neben ihrer
Kernfunktionalita¨t, der Blockfu¨hrung besteht die Leittechnik aus einer Vielzahl von untergeordne-
ten Steuer- und Regelkreisen fu¨r die Fu¨hrung der zahlreichen Komponenten und Hilfsaggregate.
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Abb. 4.2.: U¨bersicht u¨ber die im dynamischen Modell hinterlegte Leittechnik
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Auf der obersten Ebene liegt die Blockfu¨hrung mit der Aufgabe, die eingehende Leistungsanfor-
derung des Lastverteilers bzw. Anforderungen zur Erbringung von Systemdienstleistungen zu einer
korrespondierenden Feuerungsleistung weiterzuverarbeiten bzw. im Fall der aktiven Prima¨r- bzw.
Sekunda¨rregelung einen schnell wirkenden inneren Speicher, also eine Sekundenreserve-Maßnahme
zu aktivieren.
4.2.2. Konzept der modellgestu¨tzten Blockregelung
Stand der Technik zur Regelung der Generatorwirkleistung stellt das modellgestu¨tzte Blockre-
gelkonzept entsprechend [77], [78] dar, welches ebenfalls im Referenzkraftwerk implementiert ist
und schematisch in Abb. 4.3 dargestellt ist. Dieses Konzept beinhaltet eine prozessmodellgestu¨tzte
Vorsteuerung mit dynamischer Sollwertfu¨hrung fu¨r die Generatorwirkleistung. Im Idealfall ist das
U¨bertragungsverhalten vom realen Kraftwerksblock und dem Prozessmodell identisch oder zumin-
dest a¨hnlich, sodass die dynamisch gefu¨hrten Sollwerte den Istwerten entsprechen. Somit greift der
Leistungsregler gar nicht oder nur schwach in den Prozess ein.
Abb. 4.3.: Grundprinzip der modellgestu¨tzten Blockregelung nach [57]
Das hierbei verwendete Prozessmodell, welches den erwarteten Systemausgang vorherzusagen ver-
sucht, stellt eine dynamische Nachbildung des Kraftwerksprozesses in Form einer U¨bertragungsfunk-
tion (siehe Abschnitt 3.2.1) dar und wird auch als
”
Pra¨diktor“ bezeichnet. Es bildet den dynami-
schen Prozess der Leistungsa¨nderung von der A¨nderung der Brennstoffzufuhr bis hin zur A¨nderung
der Generatorleistung nach. Das Ausgangssignal des Pra¨diktors wird mit den tatsa¨chlichen Ist-
werten der Anlage verglichen. Die verbleibenden Abweichungen werden an die unterlagerte Brenn-
stoffregelung weitergeleitet und dadurch die zugeho¨rige Stellgro¨ße, also der Brennstoffmassenstrom
durch den eigentlichen Regler korrigiert.
In a¨hnlicher Weise werden auch schnelle Systemdienstleistungsanforderungen, beispielsweise die
durch Abweichungen der Netzfrequenz vom Sollwert hervorgerufene Prima¨rregelanforderung von
der Blockfu¨hrung verarbeitet, mit dem Unterschied, dass anstelle der Brennstoffzufuhr die Aktivie-
rung einer Wirkleistung-Sekundenreserve-Maßnahme, z.B. durch A¨nderung des Frischdampfdruckes
veranlasst wird.
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4.2.3. Unterlagerte Regelkreise
Fu¨r die eigentlichen Eingriffe an den Stellorganen sind die in der untersten Ebene dargestellten
Regelkreise in Abb.4.2 verantwortlich. Zum Teil basieren deren Sollwerte und Parameter auf Ein-
gangsgro¨ßen aus den u¨berlagerten Ebenen, im Prinzip sind es aber weitestgehend eigensta¨ndige





System“. Das Grundprinzip dieser lokalen Regler entspricht dem in Abb. 4.4 dargestellten Standard-
regelkreis. Als Regler wird u¨blicherweise der in Abschnitt 3.2.2 eingefu¨hrte Proportional-Integral-
Regler verwendet.
Abb. 4.4.: Funktionsprinzip des Standardregelkreises zur Einstellung der gewu¨nschten Regelgro¨ße
Die wichtigsten lokalen Regelkreise sind in Tab. 4.1 dargestellt. Diese sind auf der Grundlage der
originalen Strukturen und Parameter des Kraftwerkes im Modell hinterlegt.




Verbrennungsluft O2 im Rauchgas Luftklappen
Frischlu¨fter Druck vor Luftklappen Drallklappen Lu¨fter
Saugzug Kesseldruck (Rauchgas) Drallklappen Lu¨fter
HD-Dampftemperaturen Frischdampftemperatur EK-Regelventile
ZU¨-Dampftemperaturen ZU¨-Dampftemperatur EK-Regelventile
Speisewassermassenstrom Fu¨llstand Abscheider Speisewasserregelventil
Speisewasserpumpe Druckdifferenz Regelventil Drehzahl Pumpe
Kondensatpumpe Fu¨llstand Kondensator Kondensatregelventil
Vorwa¨rmer Fu¨llsta¨nde Vorwa¨rmer Abflussventilstellung
In der praktischen Umsetzung werden die entsprechenden Regelstrukturen u.a. noch durch logische
Schalter, Gradientenbegrenzer, Kennlinien sowie arbeitspunktabha¨ngige Parameter erga¨nzt, um in
jeder Betriebssituation, also sowohl fu¨r den Normalbetrieb, als auch fu¨r das An- und Abfahren sowie
Betriebssto¨rungen, die Regelgro¨ßen im zula¨ssigen Rahmen zu halten. Eine schematische Darstellung
der wichtigsten im Modell hinterlegten Regelkreise ist im Anhang B zu finden.
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5. Validierung
Um das Modell fu¨r spa¨tere Untersuchungen verwenden zu ko¨nnen, muss dessen Gu¨ltigkeitsbereich
und Genauigkeit gepru¨ft und quantifiziert werden. Im Rahmen der Verifikation wurde die Gu¨l-
tigkeit von Untermodellen im Verlauf der Modellentwicklung regelma¨ßig getestet. Hierbei wurden
zum Einen die richtige Implementierung der im Modell verwendeten physikalischen Gleichungen
gepru¨ft, zum Anderen wurden sowohl die Teilmodelle, als auch das Gesamtmodell auf die Erfu¨llung
fundamentaler Erhaltungsgleichungen, also Massen- und Energiebilanzen gepru¨ft.
Daru¨ber hinaus wurden die Simulationsergebnisse des Modells bei Vorgabe unterschiedlichster
Szenarien mit entsprechenden Versuchsdaten aus dem Kraftwerk verglichen und so das Modell
fu¨r entsprechende Anwendungsfa¨lle validiert. Die Validierung wurde in zwei Kategorien unterteilt.
Zuna¨chst wurde eine stationa¨re Validierung durchgefu¨hrt, bei der das lastabha¨ngige Verhalten ge-
mittelter Simulationsgro¨ßen mit entsprechenden Messdaten des gleichen Szenarios verglichen wurde.
Weiterhin wurden fu¨r ausgewa¨hlte dynamische Lasta¨nderungen zeitabha¨ngige Verla¨ufe ausgewa¨hl-
ter Messdaten mit den Simulationsergebnissen verglichen. Zur Wahrung ho¨chstmo¨glicher Diskretion
im Bezug auf die Originalmessdaten des untersuchten Kraftwerkes wurden sowohl Messdaten, als
auch Simulationsdaten in diesem Abschnitt auf einen gemeinsamen, nicht weiter spezifizierten No-
minalwert bezogen.
Die Gu¨ltigkeit des Modells ist zwar auch nach sorgfa¨ltiger Validierung fu¨r den jeweiligen Anwen-
dungsfall nicht beweisbar, jedoch kann bei Betrachtung der Simulationsergebnisse fu¨r unterschied-
liche Szenarien eine relativ genaue Abscha¨tzung der Aussagekraft der nachfolgenden Simulations-




Zur Bewertung der Modellgu¨te u¨ber den Lastbereich des Kraftwerkes im Duobetrieb wurden Mess-
daten aus verschiedenen Lastpunkten mit den entsprechenden Simulationsergebnissen gegenu¨ber-
gestellt. Als Eingangsgro¨ßen wurden dem Modell die in Tab. 5.1 zusammengefassten Randbedin-
gungen vorgegeben. Um eine mo¨glichst gute Vergleichbarkeit der Szenarien zu gewa¨hrleisten, wurde
versucht, die vorgegebenen Randbedingungen soweit wie mo¨glich an die realen Versuchsbedingun-
gen anzupassen.
Tab. 5.1.: Vorgegebene Randbedingungen zur Simulation des Referenzszenarios
Eingangsgro¨ße Verwendete Parameter
Sollwert Leistung Variabler Verlauf (Kraftwerksmesswert)
Heizwert Kohle Variabler Verlauf (Kraftwerksmesswert)
Zusammensetzung Kohle Konstante Zusammensetzung entsprechend Referenz
Anzahl aktiver Mu¨hlen Variabel, Schaltpunkt nach Kraftwerksmesswert
Temperatur Ansaugluft Konstanter Mittelwert (Kraftwerksmesswert)
Ku¨hlwassereintrittstemperatur Konstanter Mittelwert (Kraftwerksmesswert)
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Der Betrachtungszeitraum jedes Messpunktes wurde hierbei auf mindestens 25 Minuten festgelegt,
sodass von einer weitgehenden Eliminierung von Prozessschwankungen ausgegangen werden kann.
Diese sind insbesondere im realen System vorhanden, beispielsweise aufgrund schwankender Brenn-
stoffqualita¨t oder der Zu- und Abschaltung von Nebenanlagen, werden aber auch durch Schwin-
gungen unterlagerter Regelkreise verursacht. Als Referenz wurde ein Betriebsszenario verwendet,
welches den gesamten Lastbereich des Blockes im Duobetrieb zwischen Volllast und Mindestlast
abdeckt. Das Referenzszenario stammt vom 25.06.2012 (03:00 bis 08:00 Uhr). Fu¨r kesselspezifische
Daten wurden Messdaten des Kessels 2 zugrunde gelegt. Von außen wird dem Kraftwerk hierbei
ein Fahrplan vorgegeben, welcher in Abb. 5.1 dargestellt ist.
Abb. 5.1.: Vorgegebener Fahrplan als gemeinsame Eingangsgro¨ße fu¨r Modell und Kraftwerk mit Kennzeich-
nung der gemittelten Validierungspunkte (I-IV)
Dabei wurden vier Betriebspunkte verglichen, wobei diese von der Niedriglast nahe der heutigen
Mindestlast im Duobetrieb mit 68% (Bereich I), u¨ber Lastpunkte bei 80% (Bereich II) bzw. 88%
(Bereich III) bis zur Volllast bei 104% (Bereich IV) reichen. Die Bereiche wurden dabei so gewa¨hlt,
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Abb. 5.2.: U¨bersicht u¨ber die verwendeten Messstellen zur stationa¨ren Validierung des Modells
Zur stationa¨ren Validierung des Modells wurden verschiedene Messstellen definiert, an denen Si-
mulationsergebnisse mit den Messergebnissen verglichen werden. Eine U¨bersicht der verwendeten
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Messstellen ist in Abb. 5.2 dargestellt. Im Rahmen der Vorbetrachtung kann hierbei festgehalten
werden, dass die verwendeten Messwerte des Prozessleitsystems nur mit Vorsicht zur Beurteilung
der Modellgu¨te verwendet werden ko¨nnen, da auch die Messdaten teilweise mit erheblichen Mes-
sunsicherheiten versehen sind, die nicht immer genau quantifiziert werden ko¨nnen. Diese ko¨nnen
beispielsweise durch nicht (mehr) gu¨ltige Kalibrierung, Fehler beim Einbau der Messfu¨hler oder
alterungsbedingte Abnutzungen oder Ablagerungen an den Messfu¨hlern verursacht werden. Zur
Abscha¨tzung der Messunsicherheiten der genutzten Messpunkte wird auf Vergleichsmessungen im
Rahmen der Wirkungsgradmessung [79] verwiesen, worin relative Abweichungen der zur Validierung
genutzten Messstellen im Vergleich zur kalibrierten Versuchsmesstechnik dargestellt sind.
(a) (b)
Abb. 5.3.: Kohlemassenstrom (a) und Frischdampfmassenstrom (b) des simulierten Kessels u¨ber der Gene-
ratorleistung des Blockes, Simulation in blau, Messung in gru¨n
Ergebnisse der stationa¨ren Validierung u¨ber der Generatorleistung sind in Abb. 5.3 dargestellt.
Beim Vergleich des simulierten Kohlemassenstromes mit den Messwerten fa¨llt auf, dass das Modell
bei gleicher Last etwas weniger Brennstoff beno¨tigt, also der Gesamtwirkungsgrad des Prozesses
geringfu¨gig ho¨her liegt. Bei Betrachtung des Frischdampfmassenstromes kann festgestellt werden,
dass dieser im Modell zwar ebenfalls geringer ausfa¨llt als in den Messwerten, die Abweichungen
jedoch nochmals sehr viel geringer sind. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der Was-
serdampfkreislauf sehr akkurat mit dem Modell abgebildet wurde, bei der Abbildung des Kessel-
wirkungsgrades fu¨r das betrachtete Szenario jedoch leichte stationa¨re Differenzen bestehen, die z.B.
durch ungenaue Beschreibung von Strahlungsverlusten verursacht werden.
Um einen kompakten U¨berblick u¨ber die Genauigkeit der Modellergebnisse im Vergleich zu Mess-
werten aus der Prozessleittechnik des Kraftwerkes zu geben, wurden in Abb. 5.4 jeweils die relativen
Abweichungen f der simulierten Werte dargestellt. Diese wurde entsprechend Gl. 5.1 bestimmt:
f = |yM − yS
yM
| · 100% (5.1)
Die Nummerierung entspricht hierbei der Position in der U¨bersicht der verwendeten Messstellen
(Abb. 5.2). Bei der Bestimmung der relativen Abweichung wurden hierbei Temperaturdifferenzen
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zwischen Messung und Simulation auf den durchschnittlichen Messwert des Betriebspunktes in ◦C,
Druckdifferenzen in bar und Massenstro¨me in kg/s bezogen. In dieser Betrachtung zeigen also bei-
spielsweise die Nummern 4 und 5 die Abweichungen fu¨r den Kohle-, bzw. Frischdampfmassenstrom
analog zu Abb. 5.3.
Abb. 5.4.: Relative Abweichungen der Modellmesspunkte von den Versuchsmessdaten fu¨r den stationa¨ren Be-
trieb in Volllast (dunkel) und Teillast (hell), Nummerierung der Messstellen entsprechend Abb. 5.2
Bei der Untersuchung stationa¨rer Abweichungen fallen hierbei einige Messpunkte besonders auf.
Nummer 3 zeigt die Abweichung beim Sauerstoffgehalt des Rauchgases von ca. 10 % in Volllast.
Bei Betrachtung der Versuchsdaten fa¨llt auf, dass gerade der Sauerstoffgehalt in Abha¨ngigkeit der
Brennstoffzusammensetzung starken Schwankungen unterworfen ist. Im Volllastpunkt sind Schwan-
kungen des Sauerstoffgehaltes im Rauchgas von 2,8 bis 3,6 vol.% u¨blich, was Abweichungen von u¨ber
20 % entspricht. Der Sollwert, welcher u¨ber die Luftregelung nachgefahren wird, stammt hierbei aus
der Stickoxidregelung, deren exakte Nachbildung die Nutzung hochaufgelo¨ster CFD-Simulationen
erforderlich machen wu¨rden. Jedoch sind dessen Auswirkungen auf den Gesamtprozess von un-
tergeordneter Bedeutung, sodass der gewa¨hlte Modellierungsansatz ein vernu¨nftiges Maß an Ge-
nauigkeit darstellt. Weiterhin sind gro¨ßere Abweichungen an Position 14 (Druck vor HDV 5) zu
erkennen. Diese ko¨nnen zum Teil mit dem geringen Absolutwerten des Druckes an dieser Stelle
erkla¨rt werden. Diese Abweichungen verdeutlichen gleichzeitig einen Schwachpunkt der gewa¨hlten
Vergleichsmethode: relative Abweichungen, beispielsweise im hohen Temperaturbereich (Nummer
25-38) fallen vergleichsweise gering aus, fu¨r geringe Temperaturniveaus (16-24) sind diese eher ho¨-
her. Eine dennoch zu erwa¨hnende Abweichung besteht bei den Temperaturen am Ein- und Austritt
des Luftvorwa¨rmers (Position 16 und 17). Eine mo¨gliche Ursache der Abweichung stellen nicht ak-
kurat abgebildete Falschlufteinbru¨che der Frischluft in das Rauchgas und umgekehrt dar. Daru¨ber
hinaus wurden speziell an dieser Stelle hohe Unsicherheiten bei der Prozessmesstechnik festgestellt
[79].
Zusammenfassend la¨sst sich festhalten, dass das Modell in Bezug auf die stationa¨re Genauig-
keit u¨ber den gesamten Lastbereich im Duo-Betrieb Ergebnisse liefert, die mit den Messwerten
des Kraftwerks u¨bereinstimmen. Abweichungen der Modellrechnung liegen etwa im Bereich der




Neben dem Duo-Betrieb ko¨nnen die Turbinen der Kraftwerksblo¨cke auch mit nur einem der beiden
Kessel betrieben werden. Diese Betriebsart ermo¨glicht eine sehr hohe Flexibilita¨t, da die Mindestlast
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auf etwa 36% abgesenkt werden kann, ohne die Turbine außer Betrieb zu nehmen. Aus modellie-
rungstechnischer Sicht kann diese Betriebsart, wie in Kapitel 4.1 beschrieben, durch Anpassung der
Parametrierung in Dampfturbine, Kondensator und NDV-Strecke abgebildet werden.
Abb. 5.5.: Vorgegebener Fahrplan im Monobetrieb als gemeinsame Eingangsgro¨ße fu¨r Modell und Kraftwerk
mit Kennzeichnung der gemittelten Validierungspunkte (I-III)
Wesentliche A¨nderungen im Prozess sind daher im Bereich der Turbinen, bzw. deren Anzapfun-
gen zu erwarten. Weiterhin findet von leittechnischer Seite eine Anpassung des Frischdampfdruck-
sollwertes von ca. 162 bar im Duo-Betrieb auf ca. 120 bar im Mono Betrieb statt, wodurch es
auch im Kesselbereich zu erheblichen A¨nderungen der Zusta¨nde kommt. Das Validierungsszenario
deckt auch hier den gesamten Lastbereich zwischen Mindestlast und Volllast ab. Die Referenzdaten
stammen vom 25.11.2012 (06:00 bis 11:00 Uhr) aus dem untersuchten Kraftwerksblock. Als Rand-
bedingungen wurden, analog zur Validierung des Duo-Betriebes, an den in Tab. 5.1 dargestellten
Punkten Eingangsgro¨ßen vorgegeben. Hierbei wurden, wie in Abb. 5.5 dargestellt, drei Lastpunkte,
36% (Bereich I), 43% (Bereich II) und 53% (Bereich III) verglichen. Ebenfalls wurden Werte an den
Lastpunkten u¨ber eine Dauer von knapp 30 Minuten gemittelt, um stochastische Schwankungen zu
eliminieren.
Abb. 5.6.: Relative Abweichungen der Modellmesspunkte von den Versuchsmessdaten fu¨r den stationa¨ren
Betrieb in Volllast (dunkel) und Teillast (hell) des Mono-Betriebes, Nummerierung der Messstellen
entsprechend Abb. 5.2
Eine umfassende Validierung des Modells erfolgt auch hier u¨ber die Betrachtung der relativen Ab-
weichungen zwischen Messung und Simulation an insgesamt 47 Vergleichspunkten, siehe Abb. 5.6.
Die Vergleichspunkte sind identisch zu den bei der Validierung des Duo-Betriebs genutzten Punk-
ten (Abb. 5.2). Bezogen auf die relative Abweichung zwischen Messungen und Simulation, sind im
Vergleich zum Duo-Betrieb a¨hnliche Gro¨ßenordnungen zu erkennen. Fu¨r den Großteil der Mess-
punkte betra¨gt die Abweichung weniger als 10 %. In Teillast sind meist ho¨here Abweichungen zu
verzeichnen, als in Volllast. Verha¨ltnisma¨ßig hohe Abweichungen sind hier beispielsweise an der
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Druckmessung der Turbinenanzapfung zum HDV 5 (Position 14), sowie an der Temperatur des
Anzapfdampfes vor HDV 6 (Position 45) in Teillast zu erkennen.
Insgesamt la¨sst sich festhalten, dass grundlegende thermodynamische Zusammenha¨nge auch fu¨r
die Betriebsart mit nur einem Kessel vom Modell mit hinreichender Genauigkeit wiedergegeben
werden ko¨nnen.
5.3. Dynamische Validierung
Um das instationa¨re Verhalten des Modells zu validieren und somit die Aussagekraft des Modells
fu¨r die Untersuchung der Kraftwerksdynamik zu beurteilen, sind neben der durchgefu¨hrten sta-
tiona¨ren Validierung auch zeitabha¨ngige Verla¨ufe aus der Simulation mit den Messpunkten der
Prozessleittechnik zu vergleichen. Als Referenzszenario wurde hierfu¨r ebenfalls der im vorigen Ab-
schnitt beschriebene Zeitraum genutzt, jedoch um einen negativen Lastwechsel, d.h. von Volllast
auf Mindestlast, erweitert. In den folgenden Diagrammen sind jeweils die Simulationsergebnisse
als gestrichelte Linien, die Messwerte als durchgezogene Linien dargestellt. Wie im vorigen Kapitel
bereits beschrieben, muss bei der Gegenu¨berstellung mit Messwerten stets deren Genauigkeit disku-
tiert werden. In Bezug auf die Dynamik der Messwerte wird die Abscha¨tzung nochmals erschwert.
Zwar ist bekannt, dass beispielsweise Temperaturfu¨hler, die sich in einer Umhu¨llung befinden oder
bereits mit Ablagerungsschichten u¨berzogen sind eine gewisse Eigendynamik aufweisen, jedoch kann
diese nicht genau quantifiziert werden.
(a) (b)
Abb. 5.7.: Validierung des Brennstoffmassenstroms fu¨r eine negative (a) und eine positive (b) Lasta¨nderung
Der zeitliche Verlauf der Brennstoffzufuhr fu¨r das Referenzszenario ist in Abb. 5.7 dargestellt.
Der Brennstoffverlauf ist in erster Linie die Ausgangsgro¨ße der Blockfu¨hrung (siehe Kapitel 4.2.2),
wird also im Wesentlichen u¨ber eine Gradientenbegrenzung aus dem vorgegebenen Fahrplan be-
stimmt und entsprechend des dynamischen Systemverhaltens korrigiert. Auf der linken Seite von
Abb. 5.7 ist ein negativer Lastwechsel von Volllast auf Duo-Mindestlast dargestellt, auf der rechten
Seite der Hochfahrvorgang von Teil- auf Volllast. Wie bereits bei der stationa¨ren Validierung zu
erkennen war und diskutiert wurde, besteht eine leichte stationa¨re Abweichung zwischen Messung
und Simulation. Im Bezug auf die Dynamik kann anhand der Ergebnisse festgehalten werden, dass
die wesentlichen Effekte wiedergegeben werden ko¨nnen. Die bestimmenden Lasta¨nderungsgradien-
ten sind dabei entsprechend in der Leittechnik des Kraftwerkes im Modell hinterlegt. Neben den
Lastwechseln sind insbesondere die Schaltpunkte der Zu- und Abschaltung einzelner Kohlemu¨hlen
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als Sto¨rgro¨ßen zu erkennen. Im Volllastbetrieb sind hierbei pro Kessel fu¨nf Mu¨hlen aktiv, in tiefer
Teillast nur vier. Die Zeitpunkte der Zu-, bzw. Abschaltung ko¨nnen vom Leitstandfahrer manuell
gewa¨hlt werden. Wie anhand des Sprunges in den Messdatenverla¨ufen zu erkennen ist, fand die
Abschaltung der fu¨nften Mu¨hle beim negativen Lastwechsel etwa bei Minute 30 statt. Fu¨r die Zu-
schaltung der Mu¨hlen im positiven Lastwechsel kann ebenfalls eine Sto¨rung, etwa bei Minute 28,
beobachtet werden. Eine weitere Sto¨rung der gemessenen Brennstoffmenge ist zwischen Minute 135
und 150 der positiven Lasta¨nderung zu erkennen. Diese stammt vermutlich aus der Korrektur der
Prima¨rregelung, die jedoch im Modellszenario nicht aktiviert war, da sie, wie in [26] gezeigt, separat
validiert wurde.
(a)

















Abb. 5.8.: Validierung der Generatorleistung fu¨r eine negative (a) und eine positive Lasta¨nderung (b) um
36%
In Abb. 5.8 sind der Fahrplan des Kraftwerkes und die gemessene und simulierte Generatorleistung
gegenu¨bergestellt. Die Gegenu¨berstellung der Haupteingangsgro¨ße (Fahrplan) und der wesentlichen
Ausgangsgro¨ße (Generatorleistung) ermo¨glicht einen Vergleich der Gesamtsystemdynamik.
Es ist zu erkennen, dass wesentliche dynamische Vorga¨nge vom Modell sehr genau wiedergegeben
werden ko¨nnen. Sowohl die Anstiege der Rampen, als auch die Gro¨ßenordnung der wesentlichen
Prozessschwankungen ko¨nnen vom Modell dargestellt werden, allerdings ist auch zu erkennen, dass
kleinere stochastische Schwankungen in den Messsignalen vorhanden sind, die vom Modell nicht
abgebildet werden. Die Sto¨rung bei der Zuschaltung der Kohlemu¨hle bei ca. 30 Minuten im posi-
tiven Lastwechsel kann vom Modell in Bezug auf U¨berschwingweite und Ausregelzeit dargestellt
werden, jedoch muss hierbei betont werden, dass entsprechende Parameter der Mu¨hlendynamik
(siehe Anhang A.1) auf das Szenario angepasst wurden.
Abb. 5.9 zeigt die Frischdampf- und Speisewassermassenstro¨me als Vergleich zwischen Messung
und Simulation. Auch hierbei ist zu erkennen, dass die grundlegende Dynamik des Prozesses wie-
dergegeben werden kann. Neben den Rampen der Lasta¨nderungen sind auch hier die Sto¨reinflu¨sse
der Mu¨hlenschaltungen als wesentliche Einflu¨sse erkennbar. So kann bei der Abschaltung der Mu¨hle
nach ca. 30 Minuten ein Unterschwinger der Frischdampfmenge in a¨hnlicher Gro¨ßenordnung in Si-
mulation und Messung festgestellt werden. Hieraus und aus dem a¨hnlichen dynamischen Verhalten
kann geschlussfolgert werden, dass die Dynamik der Speisewasserversorgung und der beteiligten
Komponenten, insbesondere des hierbei dominierenden Abscheidersystems und dessen Fu¨llstands-
regelung korrekt abgebildet wurden.
Auch die Betrachtung der Druckverla¨ufe in Abb. 5.10 zeigen eine hohe U¨bereinstimmung von
Messung und Simulation. Der Frischdampfdruck, welcher im untersuchten Szenario im Festdruck-
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(a) (b)
Abb. 5.9.: Validierung der Speisewasser- und Frischdampfmassenstro¨me fu¨r eine negative (a) und eine posi-
tive Lasta¨nderung (b) um 36%
(a)

















Abb. 5.10.: Validierung der HD-Kesseldru¨cke fu¨r eine negative (a) und eine positive Lasta¨nderung (b) um
36%
betrieb u¨ber den gesamten Lastbereich geregelt wird, a¨ndert sich nur geringfu¨gig durch Sto¨rungen,
da der unterlagerte Regelkreis sehr schnell ist. Der Speisewasserdruck und der Druck in der Ab-
scheideflasche a¨ndern sich aber aufgrund des vom Durchfluss abha¨ngigen Druckverlustes u¨ber den
Kessel. Die Ergebnisse zeigen auch in Bezug auf die Kesseldru¨cke, dass Simulation und Messung in
weiten Teilen u¨bereinstimmen.
In Abb. 5.11 sind die Verla¨ufe der Dampftemperaturen am Austritt der jeweiligen Heizfla¨chen
gegenu¨bergestellt. Die Betrachtung der stationa¨ren Arbeitspunkte zeigt einen Einbruch der Dampf-
temperaturen bei niedrigen Lasten, welcher bereits in vorangegangenen Untersuchungen analysiert
wurde [24]. Bei den A¨nderungsraten fa¨llt auf, dass die Temperaturgradienten in den Simulati-
onsergebnissen deutlich ho¨here Werte erreichen, was mit der eingangs erwa¨hnten Dynamik der
Temperaturmessungen erkla¨rt werden kann.
Neben den Temperaturmessungen ist in diesem Bereich der Vergleich der Einspritzmassenstro¨me
von enormer Bedeutung zur Abscha¨tzung der Modellgu¨te, da diese wesentlichen Einfluss auf die
Temperaturverla¨ufe und deren Schwankungen aufweisen. Diese sind in Abb. 5.12 fu¨r die Grob- und
Fein-Einspritzung der Hochdruckstrecke gezeigt. Die ebenfalls vorhandene Grundeinspritzung ist
in dieser Abbildung nicht aufgefu¨hrt, da diese fu¨r das gesamte Untersuchungsszenario, sowohl in
der Simulation, als auch in der Messung, geschlossen ist. Die Ermittlung der Massenstro¨me der ein-
zelnen Einspritzku¨hler erfolgt hierbei, aufgrund der nicht vorhandenen Durchflussmessung, anhand
der Energiebilanz u¨ber den jeweiligen Einspritzku¨hler. Der summarische Massenstrom aller Ein-
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Abb. 5.11.: Validierung der U¨berhitzertemperaturen fu¨r eine negative (a) und eine positive Lasta¨nderung
(b) um 36%
(a) (b)
Abb. 5.12.: Validierung der HD-Einspritzmengen fu¨r eine negative (a) und eine positive Lasta¨nderung (b)
um 36%
spritzku¨hler wird im Kraftwerk gemessen und wurde zur Validierung der einzeln ermittelten Mas-
senstro¨me genutzt. Bei der Betrachtung der Einspritzmassenstro¨me fu¨r den negativen Lastwechsel
kann eine gute U¨bereinstimmung von Simulation und Messung gezeigt werden. Die Abweichungen
sind zwar im direkten Vergleich sichtbar. Allerdings ist bei der hier gezeigten Darstellung der sehr
kleinen Einspritzmengen fu¨r dieses Szenario die Empfindlichkeit gegenu¨ber Sto¨rungen enorm hoch.
In Analogie zu den Dampftemperaturen im Hochdruckteil sind die Dampftemperaturen im Zwi-
schenu¨berhitzerteil in Abb 5.13 dargestellt. Auch hier ist ein Einbruch der Temperaturen in Teillast
erkennbar. In Bezug auf die Dynamik erlaubt der Vergleich der Simulation mit der Messung a¨hnliche
Ru¨ckschlu¨sse wie bei der Hochdruckstrecke. Wesentliche Unterschiede bestehen bei der Temperatur
der kalten Zwischenu¨berhitzung (KZU¨). Diese weist eine Abweichung in Teillast auf, was zum einen
mit einer ungenauen Abbildung der lastabha¨ngigen Wa¨rmeverluste auf den relativ langen Leitun-
gen zwischen Kesselhaus und Turbinenhaus erkla¨rt werden ko¨nnte, zum anderen aber auch auf
Abweichungen bei der Parametrierung des isentropen Wirkungsgrads der HD-Turbine in Teillast
hindeutet. Fu¨r die folgenden, im wesentlichen dynamischen Untersuchungen des Gesamtsystems
sind Abweichungen in dem hier gezeigten Bereich akzeptabel.
Die Einspritzmassenstro¨me fu¨r die Zwischenu¨berhitzung sind in Abb. 5.14 dargestellt. Der Ein-
spritzmassenstrom der Fein-Einspritzung, welcher zur genauen Abstimmung der Zwischenu¨berhit-
zeraustrittstemperatur dient kann sowohl fu¨r den negativen, als auch fu¨r den positiven Lastwech-
sel recht genau wiedergegeben werden. Bei der Grob-Einspritzung, welche die Fein-Einspritzung
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Abb. 5.13.: Validierung der Zwischenu¨berhitzertemperaturen fu¨r eine negative (a) und eine positive Lasta¨n-
derung (b) um 36%
(a) (b)
Abb. 5.14.: Validierung der ZU¨-Einspritzmengen fu¨r eine negative (a) und eine positive Lasta¨nderung (b)
um 36%
im Arbeitspunkt halten soll, ist fu¨r den positiven Lastwechel ebenfalls eine sehr gute U¨berein-
stimmung erkennbar. Fu¨r den negativen Lastwechsel ist anhand der Messdaten eine O¨ffnung der
Grob-Einspritzung erkennbar, wohingegen das Ventil im Modell noch geschlossen ist. Gleichzei-
tig kann anhand der Verla¨ufe der Zwischenu¨berhitzertemperaturen ein fru¨herer Einbruch erkannt
werden, was darauf hindeutet, dass mo¨glicherweise Temperaturdifferenzen zwischen den parallel
verlaufenden U¨berhitzerstra¨ngen vorhanden sind. Da hierbei die Innenstra¨nge eine ho¨here Zwi-
schenu¨berhitzung aufweisen, kommt es zu einer versta¨rkten Einspritzung bei im Mittel zu geringen
Temperaturen. Insgesamt ist an Abb. 5.14 besonders die Dynamik der Einspritzku¨hlerregelung
bei Erreichen des Volllastpunktes zu erkennen, was zum einen den Ru¨ckschluss auf die richtige
Modellierung der Kesseldynamik, zum anderen aber auch auf die korrekte Implementierung der
entsprechenden Regelkreise schließen la¨sst.
Abbildung 5.15 zeigt den Verlauf der Kondensat- und Speisewassertemperaturen u¨ber die Vor-
wa¨rmestrecke des Kraftwerkes. Hierbei ist sowohl bei den Temperaturen am NDV 4, als auch nach
HDV 7 ein stationa¨rer Einbruch in Teillast erkennbar. Der Speisewasserbeha¨lter wird auf einen
konstanten Druck geregelt, daher ist hier u¨ber den ganzen Lastbereich eine konstante Temperatur
festzustellen, da es sich um einen 2-Phasenbeha¨lter handelt. Der Grund fu¨r den Einbruch der u¨b-
rigen Temperaturen kann in der Verschiebung des Druckniveaus an den Anzapfungen der Turbine
durch den geringen Massenstrom in Teillast erkla¨rt werden. Hierdurch steht den Vorwa¨rmern grund-
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T nach HDV 7
(b)
Abb. 5.15.: Validierung der Kondensat- und Speisewassertemperaturen u¨ber die Vorwa¨rmstrecke fu¨r eine
negative (a) und eine positive Lasta¨nderung (b) um 36%
sa¨tzlich weniger Anzapfdampf zur Verfu¨gung. Dieser Effekt kann wie anhand der Messdatenverla¨ufe
gezeigt vom Modell sehr genau wiedergegeben werden.
(a)














Dampfdruck vor HDV 6
Dampfdruck vor HDV 5
Dampfdruck vor NDV 4
(b)
Abb. 5.16.: Validierung der Druckniveaus an den Vorwa¨rmern fu¨r eine negative (a) und eine positive Lasta¨n-
derung (b) um 36%
In Abb. 5.16 sind die Druckniveaus an den Vorwa¨rmern, welche mit den jeweiligen Anzapfungen
an der Turbine korrespondieren, dargestellt. Wie hier zu erkennen ist, gibt es starke Einbru¨che auf
sa¨mtlichen Druckstufen in Teillast. Insgesamt ist sowohl an den Turbinendru¨cken, als auch an den
Temperaturen im Wasserdampfkreislauf eine hohe U¨bereinstimmung des dynamischen Verhaltens
im Modell mit den Messdaten erkennbar.
5.4. Dynamische Validierung im Frequenzbereich
Neben dem Vergleich der Zeitverla¨ufe bei Lasta¨nderungen des Kraftwerkes la¨sst sich beim Auf-
treten von Systemschwingungen auch eine Validierung des Modells anhand von Frequenzanalysen
durchfu¨hren. Das hierfu¨r verwendete Verfahren zur Ermittlung des Amplitudenspektrums mittels
der schnellen Fourier-Transformation wurde in Abschnitt 3.1.2 eingefu¨hrt. Im Volllastpunkt des
Kraftwerkes sind insbesondere Schwingungen im Bereich der kaskadiert geregelten Einspritzku¨hler,
speziell im Bereich des Zwischenu¨berhitzers, zu erkennen. Wie dem Regelschema der Einspritzku¨hler
in Abb. B.6 zu entnehmen ist, besteht die Funktion des letzten Einspritzku¨hlers (Fein-Einspritzung)
hauptsa¨chlich in der Regelung der Temperatur am Kesselaustritt. Die davor befindlichen Einspritz-
ku¨hler (Grob-Einspritzung) sorgen dafu¨r, dass die Fein-Einspritzung sich innerhalb des gewu¨nschten
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Arbeitsbereiches befindet. Aufgrund dieser Struktur ergibt sich ein schwingungsfa¨higes System. In
Abb. 5.17 sind die Verla¨ufe fu¨r die MD-Fein- und MD-Grob-Einspritzung in Volllast exemplarisch
dargestellt. Anhand der Simulationsdaten ist das beschriebene Verhalten eindeutig erkennbar. In
den Messdaten wird der hier beschriebene Effekt durch die vier parallel arbeitenden Stra¨nge des
Kraftwerkes und sonstige Sto¨rungen verwischt. Klarer sichtbar wird das Pha¨nomen bei der Betrach-















Abb. 5.17.: Validierung der Einspritzmassenstro¨me im Bereich der Zwischenu¨berhitzung fu¨r den quasi-
stationa¨ren Volllastbetrieb zur Veranschaulichung der gegenseitigen Beeinflussung dieser inter-
agierenden Stellglieder
tung des Temperaturverlaufes eines einzelnen Stranges. Exemplarisch wurde hier die Temperatur
eines Einzelstranges am Austritt des ersten Zwischenu¨berhitzers in Abb. 5.18 den Simulationsdaten
gegenu¨bergestellt. Wie anhand des Zeitverlaufes zu erkennen, ist hier ein a¨hnliches Verhalten fu¨r
Simulation und Messung erkennbar.











T ZÜ 1 Austritt
Abb. 5.18.: Validierung der Dampftemperaturen am Austritt des Zwischenu¨berhitzers 1 zur Veranschauli-
chung von Schwingungsdauer und Amplitude
Ebenso la¨sst sich das Verhalten mit Hilfe des durch die Fourier-Transformation ermittelten Ampli-
tudenspektrums im Frequenzbereich darstellen. Die zur Abb. 5.18 im Zeitbereich korrespondieren-
de Darstellung des dynamischen Verhaltens im Frequenzbereich wird in Abb. 5.19 gezeigt. Hierbei
kann festgestellt werden, dass sowohl in der Messung, als auch im Simulationssignal zwei signifi-
kante Frequenzanteile vorhanden sind. Der Peak bei der Frequenz von knapp 0,5 mHz, also einer
Periodendauer von etwa 30 Minuten, mit einer Amplitude von etwa 10 K, ist auch im Zeitbereich
deutlich sichtbar. Zusa¨tzlich ist bei einer Frequenz von ca. 1,1 mHz ein weiterer Peak in Simulation
und Messung erkennbar.
Anhand dieser exemplarischen Analyse la¨sst sich feststellen, dass die Abbildung des schwingungs-
fa¨higen Gesamtsystems, bestehend aus der physikalischen Prozessbeschreibung und den realgetreu
nachgebildeten Reglerstrukturen, zumindest fu¨r den hier gezeigten Ausschnitt des Zwischenu¨ber-
hitzers und speziell dessen Temperaturregelung, sehr genau wiedergegeben wird.
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Abb. 5.19.: Validierung der Systemschwingungen anhand des Amplitudenspektrums des Temperaturverlaufes
am Zwischenu¨berhitzer 1 Austritt
5.5. Fazit
Im Kapitel Validierung wurde die Gu¨ltigkeit des erstellten Kraftwerksmodells u¨ber den gesamten
Lastbereich sowohl fu¨r den Duo-Betrieb, als auch fu¨r den Mono-Betrieb nachgewiesen. Neben dem
bisher u¨blichen Weg, ausgewa¨hlte Zeitverla¨ufe von exemplarisch gewa¨hlten Messpunkten mit den
korrespondierenden Simulationsverla¨ufen zu vergleichen, wurde hierbei u¨ber einen stationa¨ren Ver-
gleich ein engmaschiges Messstellennetz des Gesamtprozesses mit entsprechenden Punkten im Mo-
dell gegenu¨bergestellt. Auf diese Weise la¨sst sich die Gefahr einer einseitig optimierten Kalibrierung
des Modells auf ausgewa¨hlte Verla¨ufe vermeiden. Zusa¨tzlich wurde exemplarisch die Mo¨glichkeit ei-
ner Validierung des entwickelten Modells im Frequenzbereich mit Hilfe der Fourier-Analyse gezeigt,
was sich gerade bei Vorliegen von schwingungsfa¨higen Systemen als sehr effizientes Hilfsmittel zur
Veranschaulichung der Dynamik herausgestellt hat.
Insgesamt konnte eine Genauigkeit des Modells festgestellt werden, die fu¨r die meisten Messstellen
im Bereich der Messunsicherheit liegt. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass das Modell
fu¨r die folgenden Untersuchungs- und Optimierungsszenarien Ergebnisse liefert, welche sich auf den
realen Prozess u¨bertragen lassen.
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6. Bewertung von Fahrweisen und Betriebsarten
Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Varianten zur Verbesserung des Wirkungsgrades, des
Lastwechselverhaltens und des bauteilschonenden Betriebs am Beispiel des untersuchten Kraft-
werksblockes diskutiert. Um auch hier mo¨gliche Ru¨ckschlu¨sse auf eine spezifische Anlage zu ver-
meiden, wurden im folgenden Kapitel sa¨mtliche extensive Zustandsgro¨ßen, die Ru¨ckschlu¨sse auf
die Dimension des Kraftwerks zulassen jeweils auf einen nicht weiter spezifizierten Normparameter
bezogen.
6.1. Vergleich Festdruck und modifizierter Gleitdruck
6.1.1. Stationa¨re Bewertung
Aktuell werden die Blo¨cke des Kraftwerkes in Festdruckfahrweise bei 162 bar mit Vorhaltung von
±5 bar fu¨r die Prima¨rregelung betrieben. In Teillast kommt es zu einer hohen Androsselung des
Frischdampfes und einem Abfall der Dampftemperaturen, wie in Abschnitt 5 gezeigt. In der Folge
kommt es zu einer Verschlechterung des Nettowirkungsgrads um 2,3 Prozentpunkte bei ca. 70 %
Last im Vergleich zum Volllastbetriebspunkt [79].
Begu¨nstigt wird der Abfall der Dampftemperaturen durch einen ho¨heren Luftu¨berschuss in Teil-
last, welcher zu geringeren Rauchgastemperaturen fu¨hrt. Es kommt zu einer vera¨nderten Aufteilung
des Wa¨rmestromverha¨ltnisses zwischen Verdampfer- und U¨berhitzerheizfla¨chen. Wie in vorangegan-
genen Untersuchungen [24] gezeigt wurde, erho¨ht sich im Teillastzustand der Anteil der Energiezu-
fuhr im Verdampfer im Verha¨ltnis zur insgesamt u¨bertragenen Wa¨rmemenge. Hierdurch wird einer-
seits ein ho¨her Dampfmassenstrom generiert, gleichzeitig steht jedoch weniger Energie fu¨r dessen
U¨berhitzung zur Verfu¨gung. Als Folge ko¨nnen die Nennfrischdampfparameter nicht mehr erreicht
werden. Dieser Effekt tritt besonders stark im Festdruckbetrieb auf, bei gro¨ßeren Lasteinsenkungen
jedoch ebenfalls im Gleitdruckbetrieb. Verantwortlich fu¨r den Unterschied ist im Wesentlichen die
Druckabha¨ngigkeit der Verdampfungsenthalpie: liegt sie im Festdruckbetrieb, also bei ca. 180 bar
im Verdampfer bei ungefa¨hr 779 kJ/kg, so steigt sie beispielsweise bei einem um 50 bar reduzierten
Druckniveau im Gleitdruckbetrieb auf etwa 1135 kJ/kg. Gleichzeitig verringert sich die fu¨r die zur
U¨berhitzung auf den Frischdampftemperatursollwert beno¨tigte Enthalpiespanne im Gleitdruckbe-
trieb um 11 % im Vergleich zum Festdruckbetrieb (von ca. 859 auf 763 kJ/kg). Da dieser verschobene
Energiebedarf im Gleitdruckbetrieb teilweise mit der Verschiebung der Wa¨rmestro¨me in Teillast
einhergeht und diese aufwiegt, ko¨nnen die Dampftemperaturen besser gehalten werden. Folglich ist
die Gleitdruckfahrweise bei der Vertrimmung der Wa¨rmestro¨me in Teillast nicht im gleichen Maße
durch fallende Frischdampftemperaturen betroffen.
Aufgrund der zuku¨nftig prognostizierten ha¨ufigeren Fahrweise in Teillast, wa¨re eine Fahrweise im
modifizierten Gleitdruck vorteilhaft, Messungen zeigen eine Steigerung des Teillastwirkungsgrades
um 1 % im Vergleich zur Festdruckfahrweise [79] bei 70 % Last. Gu¨nstig wirkt sich hier neben dem
weniger stark ausgepra¨gten Temperaturabfall der Dampftemperaturen auch die Verringerung von
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Abb. 6.1.: Darstellung von Gleit- und Festdruckbetrieb auf Grundlage von Messdaten im h,s-Diagramm
Drosselverlusten am Turbinenventil aus. Aus diesem Grund soll im Folgenden die Gleitdruckfahr-
weise umfa¨nglich dynamisch untersucht und hinsichtlich der Regelgu¨te und Bauteilbeanspruchung
bewertet werden. Hierzu wird eine modifizierte Gleitdruckfahrweise mit einem FD-Drucksollwert
zwischen 110 und 160 bar unter Vorhaltung eines Druckpolsters von ±7 bar fu¨r die Prima¨rregelung
vorgeschlagen wie in Abb. 6.2 dargestellt.
6.1.2. Dynamische A¨nderung der Dampfzusta¨nde wa¨hrend Lasta¨nderungen
Als Vergleichsszenario zur Beurteilung der Vor- und Nachteile von Fest-, bzw. modifiziertem Gleit-
druckbetrieb wurden drei Lastwechsel von ca. 20, 40 und 50 % der Nennlast simuliert. Hierdurch
ko¨nnen sowohl die stationa¨ren Punkte des derzeitigen Lastbereiches bei ca. 106 %, 84 %, 64 %,
als auch die Effekte bei einer Absenkung der Mindestlast auf 50 % der Nominallast verglichen
werden. Zudem wird die Dynamik der positiven und negativen Lastwechsel untersucht. Die Gene-
ratorleistung des Szenarios ist in Abb. 6.3 dargestellt. Im Folgenden werden sowohl stationa¨re als
auch dynamische Gro¨ßen fu¨r die beiden Fahrweisen verglichen. Fu¨r eine ausfu¨hrliche Diskussion
der Absenkung der Mindestlast wird auf [26] verwiesen.
Wie den Verla¨ufen in Abb. 6.3 zu entnehmen ist, sorgt die Blockfu¨hrung sowohl fu¨r die Einhaltung
der stationa¨ren Sollwerte, als auch der Gradienten wa¨hrend der Lasta¨nderungen. Die beiden Fahr-
weisen unterscheiden sich daher hier nicht wesentlich. Daru¨ber hinaus kann jedoch eine schlechtere
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(a) (b)
Abb. 6.2.: Vergleich der FD-Druckkennlinie und der Ba¨nder der Prima¨rregeldruckreserve fu¨r Festdruck (a)
und modifizierten Gleitdruck (b)
Abb. 6.3.: Zeitlicher Verlauf der Generatorleistung im Fest- und modifizierten Gleitdruckbetrieb
Regelgu¨te mit gro¨ßeren U¨ber- und Unterschwingungen fu¨r den Fall des modifizierten Gleitdruckbe-
triebes erkannt werden. Grund hierfu¨r stellen die im Verha¨ltnis zum Festdruckbetrieb erho¨hten Ein-
und Ausspeichervorga¨nge von Energie im Kessel dar. Hierbei verschiebt sich durch die A¨nderung
des Druckes u¨ber der Last auch die Temperatur im Zweiphasengebiet, also im Verdampfer und in
der Abscheideflasche, was sowohl zu erheblichen A¨nderungen der im Fluid gespeicherten Energie,
als auch zu entsprechenden Wa¨rmestro¨men aus den angrenzenden Wa¨nden fu¨hrt. Im derzeitigen
Zustand der Blockfu¨hrung ko¨nnen die hierdurch verursachten Einflu¨sse auf den Verlauf der Ge-
neratorleistung nicht vorhergesagt werden. Dies ist jedoch grundsa¨tzlich mo¨glich, so dass durch
eine entsprechenden Optimierung der Blockfu¨hrung von einem erheblichen Verbesserungspotential
ausgegangen werden kann. Neben den Sto¨rungen durch das Ein- und Ausspeichern von Energie im
Gleitdruckbetrieb sind vor allem dynamische Sto¨rungen beim Zu- und Abschalten von Kohlemu¨hlen
erkennbar, wie z.B. wa¨hrend der negativen Lastwechsel. Auch hier kann ein entsprechendes Opti-
mierungspotential der Blockfu¨hrung abgeleitet werden, da in der Regel derartige Abschaltvorga¨nge
in vorhersehbarer Weise erfolgen.
Zusa¨tzlich sind im stationa¨ren Volllastbetriebspunkt periodische Prozessschwingungen zu erken-
nen, die auf die bereits in Abschnitt 5.4 diskutierten Schwingungen der kaskadierten Einspritz-
ku¨hlerregelung zuru¨ckzufu¨hren sind. Wie bereits erwa¨hnt ist fu¨r die reale Anlage, aufgrund der
Aufteilung des Dampfmassenstromes in vier parallele Stra¨nge, von einem Versatz dieser Schwin-
gungen auszugehen, sodass dieser Effekt sich weniger stark als hier gezeigt auf die Generatorleistung
auswirkt.
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Abb. 6.4.: Zeitlicher Verlauf des Frischdampfdruckes bei Fest- und modifizierter Gleitdruckfahrweise
In Abb. 6.4 ist der Verlauf des Frischdampfdruckes dargestellt. Die hierfu¨r hinterlegte Kennlinie
wurde bereits in Abb. 6.2 eingefu¨hrt. Anhand der Simulationsverla¨ufe ist zu erkennen, dass die
vorgegebenen Drucksollwerte im Wesentlichen sehr gut nachgefahren werden ko¨nnen. Der Grund
hierfu¨r liegt in der verha¨ltnisma¨ßig schnellen Dynamik der verwendeten Druckregelung. An der
hohen Druckdifferenz zwischen Festdruck und Gleitdruck im Teillastbetrieb ist ein hohes Optimie-
rungspotential in Bezug auf den Wirkungsgrad erkennbar. Bei der Drosselung des Dampfes kommt
es zu erheblichen Exergieverlusten, welche im Gleitdruckbetrieb minimiert werden. Aufgrund des
vorgehaltenen Druckpuffers von ±7 bar wird die Prima¨rregelfa¨higkeit hiervon nicht negativ beein-
flusst. Eine weitere Erkenntnis der dynamischen Untersuchungen liegt in der zweckhaften Identi-
fikation einer geeigneten Eingangsgro¨ße fu¨r die FD-Druckkennlinie. Aufgrund der Interaktion von
Frischdampfdruck und Generatorleistung stellt die gemessene Generatorleistung keine geeignete
Eingangsgro¨ße dar. Auch der Fahrplansollwert ist hierfu¨r nicht geeignet, da dieser sprunghaften
A¨nderungen unterworfen ist. Fu¨r das Untersuchungsszenario wurde daher der mit Hilfe der Gradi-
entenbegrenzung rampenfo¨rmig gestaltete Sollwert der Wa¨rmeleistung aus der Blockfu¨hrung ver-
wendet.
Abb. 6.5.: Zeitlicher Verlauf des Frischdampfmassenstroms bei Fest- und modifizierter Gleitdruckfahrweise
Der fu¨r den modifizierten Gleitdruck verbesserte Wirkungsgrad in Teillast ist bereits an den in
Abb. 6.5 dargestellten Frischdampfmassenstro¨men erkennbar. In Teillast ist hier zu sehen, dass
im Gleitdruckbetrieb deutlich weniger Dampf zur Erzeugung der angestrebten Generatorleistung
beno¨tigt wird. Neben den Drosselverlusten sind hierfu¨r insbesondere die unterschiedlich stark aus-
gepra¨gten Einbru¨che der Dampftemperaturen verantwortlich. Auch hier sind die durch die Ein-
spritzku¨hlung verursachten Schwingungen in Volllast deutlich zu erkennen.
Abbildung 6.6 zeigt den Verlauf der Speisewassertemperaturen vom Eco Austritt (a) bzw. Ver-
dampferaustritt (b). Zusa¨tzlich sind in Abb. 6.6 (a) die Sattdampftemperaturen am Austritt des
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Abb. 6.6.: Zeitlicher Verlauf der Speisewassertemperatur am Eco-Austritt (a) und der Verdampferaustritts-
temperatur (b) bei Fest- und modifizierter Gleitdruckfahrweise
Economisers dargestellt. Diese sind besonders kritisch, da das Erreichen der Sattdampftempera-
tur eine Vorverdampfung im Economiser zur Folge ha¨tte und unter allen Umsta¨nden vermieden
werden sollte um eine Auslo¨sung des Kesselschutzes zu vermeiden. Im Festdruckbetrieb wird das
Absinken der Sattdampftemperaturen infolge der leicht reduzierten Druckverluste u¨ber den Kes-
sel durch den stationa¨ren Einbruch der Speisewassertemperaturen kompensiert. Die Abnahme der
Speisewassertemperaturen resultiert aus der Verschiebung der Druckverha¨ltnisse an der Turbine
und der damit einhergehenden, geringeren Aufheizung in den Hochdruckvorwa¨rmern. Der Abstand
zur Sattdampftemperatur ist hier in allen Lastpunkten als unkritisch zu erachten. Im Gleitdruckbe-
trieb hingegen sinken die Sattdampftemperaturen aufgrund der Druckabsenkung deutlich weiter ab.
Zudem geschieht diese Absenkung aufgrund der hohen Dynamik der Druckregelung im Vergleich
zur thermischen Tra¨gheit des Economisers deutlich schneller, was zu sehr geringen Temperaturdif-
ferenzen zwischen Eco-Austritt und Stattdampf fu¨hrt, speziell direkt nach Lasteinsenkungen, wie
z.B. bei 9,5 h. Eine genaue Beobachtung bei großen Lasteinsenkungen im Gleitdruckbetrieb wird
daher dringend empfohlen, um eine eventuelle Auslo¨sung des Kesselschutzes bei Absenkung der
Mindestlast im Gleitdruckbetrieb zu vermeiden.
Abbildung 6.7 zeigt den Verlauf der HD-Frischdampftemperaturen. Auch hier sind die bereits
diskutierten stationa¨ren Effekte der Temperaturverschiebung zwischen Fest- und Gleitdruckbetrieb
und der Einbruch in Teillast erkennbar. Zusa¨tzlich ko¨nnen dynamische Schwankungen nachvollzogen
werden, wenngleich die hier gezeigte Temperatur am Kesselaustritt bereits durch die Feineinsprit-
zung im Verha¨ltnis zu den mittleren Kesselheizfla¨chen deutlich weniger Schwankungen unterworfen
ist.
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Abb. 6.7.: Zeitlicher Verlauf der HD-Frischdampftemperaturen bei Fest- und modifizierter Gleitdruckfahr-
weise
Ein sehr a¨hnliches Bild zeigt sich bei der Betrachtung der HD-Abdampftemperatur und der Zwi-
schenu¨berhitzertemperaturen (siehe Abb. 6.8). Fu¨r die HD-Abdampftemperaturen (a) sind zusa¨tz-
lich die Sattdampftemperaturen zum Druckniveau am Austritt der HD-Turbine gestrichelt darge-
stellt. Der Abfall der HD-Abdampftemperatur auf das Sattdampf-Temperaturniveau ist aufgrund
der damit verbundenen Tro¨pfchenbildung in jedem Fall zu vermeiden. Wie anhand der Darstellung
erkennbar ist, besteht hier noch eine genu¨gend große Differenz, jedoch ist der Festdruckbetrieb hier
kritischer zu betrachten, da der Temperatureinbruch aufgrund des ungu¨nstigeren Verha¨ltnisses zwi-
schen Verdampfung und U¨berhitzung noch sta¨rker ausfa¨llt. Die Zwischenu¨berhitzertemperaturen
sind hiervon in versta¨rkter Weise betroffen, da an dieser Stelle bereits die Eintrittstemperaturen
merklich sinken und zusa¨tzlich die Energie zur Zwischenu¨berhitzung fehlt. Daneben sind auch in
Volllast teils erhebliche Temperaturschwankungen erkennbar, was auf die eingangs erwa¨hnte Pro-
blematik der schwankenden Einspritzmassenstro¨me zuru¨ckzufu¨hren ist.






































Abb. 6.8.: Zeitlicher Verlauf der HD-Abdampftemperatur (a) und der Zwischeru¨berhitzungstemperatur (b)
bei Fest- und modifizierter Gleitdruckfahrweise
Universita¨t Rostock
Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik
62 6. Bewertung von Fahrweisen und Betriebsarten
Abbildung 6.9 zeigt den zeitlichen Verlauf des Sollwertes der Wa¨rmeleistung (a) und deren Kor-
rektur (b). Bei der Wa¨rmeleistung sind periodische Schwankungen kleiner Amplituden im Volllast-
betrieb, welche auf die schwankenden Einspritzmassenstro¨me zuru¨ckzufu¨hren sind, sowie gro¨ßere
U¨ber- und Unterschwinger nach Lastwechseln zu erkennen, deren Ursache u.a. im Ein- bzw. Aus-
speichern von thermischer Energie liegt.
Bei der Korrektur der Wa¨rmeleistung ko¨nnen positive stationa¨re Abweichungen in den Teillast-
punkten erkannt werden. Die auftretende positive Korrektur erfolgt aufgrund der in Abschnitt 6.1.1
diskutieren Abnahme des Wirkungsgrades in Teillast, welche durch einen ho¨heren Brennstoffein-




Abb. 6.9.: Zeitlicher Verlauf des Sollwertes (a) und der Korrektur (b) der Wa¨rmeleistung im Fest- und
modifizierter Gleitdruckbetrieb fu¨r einen 20, 40 und 50 % Lastwechsel
Zusa¨tzlich sind, wie bereits bei der Diskussion der Generatorleistungsverla¨ufe angedeutet, wa¨hrend
der Lastwechsel massive Eingriffe der Regelung, insbesondere im Gleitdruckbetrieb und bei Zu- und
Abschaltungen von Kohlemu¨hlen erkennbar.
In Abb. 6.10 ist der Fu¨llstand der Abscheideflasche dargestellt. In beiden Szenarien kommt es
zu Sto¨rungen des Fu¨llstandes bei Lasta¨nderungen. Die Fu¨llstandsregelung der Abscheideflasche
(siehe Abb. B.4) muss hierbei die A¨nderung der Wa¨rmeleistung kompensieren und fu¨r den Fall des
Gleitdruckbetriebes zusa¨tzlich auf eine Erho¨hung der Verdampfungsenthalpie bei fallenden Dru¨cken
reagieren. Daher steigt nach einer negativen Lasta¨nderung der Fu¨llstand im Gleitdruckbetrieb
besonders deutlich, dabei kommt es zu Abweichungen von bis zu 2 m vom Sollwert.
Weiterhin wurden zur Bewertung der Dynamik die Verla¨ufe der Einspritzmassenstro¨me in der
HD-U¨berhitzerstrecke in Abb. 6.11 dargestellt. Wie zu erkennen ist, sind im Festdruckbetrieb die
Massenstro¨me nur im Volllastpunkt in ihrem Regelbereich. Bereits bei kleineren Lasteinsenkungen
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Abb. 6.10.: Zeitlicher Verlauf des Abscheiderfu¨llstandes bei Fest- und modifizierter Gleitdruckfahrweise
schließen die Einspritzku¨hler vollsta¨ndig. Auch im Vollastpunkt sind nur die Fein- und die Grob-
einspritzung leicht geo¨ffnet, die Grundeinspritzung hingegen ist vollsta¨ndig geschlossen, daher wird
sie nicht mit abgebildet. Leichte Schwingungen der Massenstro¨me gegeneinander sind hier bereits
erkennbar, z.B. bei 4,5 h oder bei 8,5 h.


















Abb. 6.11.: Zeitlicher Verlauf der HD-Grob- und Feineinspritzungsmenge bei Fest- und modifizierter Gleit-
druckfahrweise
Bei der Betrachtung der ZU¨-Einspritzmassenstro¨me sind a¨hnliche stationa¨re Effekte wie bei den
Hochdruck Einspritzku¨hlern erkennbar. Dazu kommt ein starkes gegeneinander Aufschwingen der
Grob- und Feineinspritzung sowohl im Festdruck, als auch im Gleitdruckbetrieb, welches als eine
der Hauptursachen der Prozessschwingungen gesehen werden kann und ein entsprechendes Opti-
mierungspotential aufzeigt.















Abb. 6.12.: Zeitlicher Verlauf der MD-Grob- und Feineinspritzungsmenge bei Fest- und modifizierter Gleit-
druckfahrweise
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6.1.3. Regelgu¨te
Die Zeitverla¨ufe fu¨r den Fest- und den Gleitdruckbetrieb haben signifikante Unterschiede im dyna-
mischen Verhalten gezeigt. Insbesondere im Gleitdruckbetrieb stellen sich das Ein- und Ausspeicher-
verhalten und die damit verbundenen Sto¨rungen als zentrale Herausforderungen fu¨r die beteiligten
Regelkreise dar. Im folgenden Abschnitt sollen die dabei auftretenden Regelabweichungen im Ver-
gleich zum Festdruckbetrieb quantifiziert und diskutiert werden. Hierzu sind in Abb. 6.13 jeweils die
maximal auftretenden Abweichungen der Simulationswerte vom Sollwert fu¨r die drei Lastwechsel
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Abb. 6.13.: Vergleich der Regelgu¨te fu¨r die Generatorleistung (a), den Abscheiderfu¨llstand (b), sowie fu¨r die
FD- (c) und HZU¨- (d) Temperatur
Die maximale Abweichung der Generatorleistung ist in Abb. 6.13 (a) als prozentualer Anteil der
Nennleistung dargestellt. Zu erkennen sind ho¨here Abweichungen im Gleitdruckbetrieb, speziell bei
den kleineren Lastwechseln. Fu¨r den gro¨ßten Lastwechsel fa¨llt die Erho¨hung um den Faktor 1,12 von
3,9 % auf 4,4 % moderat aus. Der Grund liegt darin, dass fu¨r den Gleitdruckbetrieb die maximale
Drucka¨nderung bereits bei einer Last von 70 % erreicht ist, vgl. Abb. 6.2.
Anzumerken ist hier, dass in dieser Untersuchung auch im Gleitdruckbetrieb die aktuell vorhan-
dene Blockfu¨hrung verwendet wurde, welche auf den Festdruckbetrieb ausgelegt ist. Im Falle einer
Umsetzung der Gleitdruckfahrweise wa¨re es vorteilhaft, die Parametrierung des Leistungspra¨dik-
tors und der Vorsteuerung an das vera¨nderte Zeitverhalten im Gleitdruckbetrieb anzupassen, was
die Leistungsregelung entlasten und die Regelgu¨te verbessern wu¨rde.
Fu¨r beide Betriebsarten wa¨re bei einer Fahrweise mit ha¨ufigeren Lastwechseln fu¨r die Vorsteuerung
der Wa¨rmeleistung eine Beru¨cksichtigung des Teillastwirkungsgrades vorteilhaft, da der Abfall des
Wirkungsgrades in Teillast aktuell von der Leistungsregelung korrigiert werden muss, wie an der
stationa¨ren Erho¨hung der Korrektur der Wa¨rmeleistung in Teillast in Abb. 6.9 (b) zu erkennen ist.
Auch die Regelgu¨te des Abscheiders, welche in Abb. 6.13 (b) dargestellt ist, ist im dynamischen
Betrieb von Bedeutung. Hier ko¨nnen hohe Abweichungen vom Sollwert zum Ansprechen des Kes-
selschutzes fu¨hren. Toleriert werden dabei maximal ein um 4,2 m erho¨hter und ein um 8,15 m
verringerter Fu¨llstand. Bei der Gleitdruckfahrweise erho¨ht sich zwar der maximale Regelfehler von
2 auf 2,5 m, jedoch ist auch dieser erho¨hte Wert noch deutlich innerhalb der Toleranz und der
Gleitdruckbetrieb diesbezu¨glich unkritisch. Auch die Gro¨ße der Lastwechsel hat hier kaum einen
Einfluss auf den Regelfehler.
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Abschließend soll die Regelgu¨te der Dampftemperaturen bewertet werden, welche in Abb. 6.13 (c)
und (d) dargestellt ist. Insgesamt ist eine deutlich gro¨ßere Regelabweichung mit der Zunahme der
Lastwechselamplitude zu erkennen. Zusa¨tzlich zeigt sich eine deutliche Erho¨hung der Regelfehler im
Gleitdruckbetrieb. So vergro¨ßert sich die maximale U¨berschwingho¨he fu¨r die Frischdampftempera-
tur um 22 % von 13,4 auf 16,3 K und fu¨r die HZU¨-Temperatur sogar um 46 % von 11,4 auf 16,6 K.
Die Temperaturschwingungen haben insbesondere Auswirkungen auf die dickwandigen Kesselbau-
teile, da sie neben den schon vorhandenen Druckspannungen zusa¨tzlich thermische Spannungen
induzieren. Diese sollen im folgenden Abschnitt ero¨rtert werden.
6.1.4. Bauteilbeanspruchung
Zur ganzheitlichen Bewertung der Bauteilbeanspruchung fu¨r die beiden Betriebsarten Gleitdruck
und Festdruck sollen die Auswirkungen auf mo¨glichst viele Bauteile im Gesamtprozess analysiert
werden. Hierzu wird im Folgenden das in Abschnitt 3.3 aufgezeigte Verfahren der Ermittlung der
Lastwechselerscho¨pfung fu¨r die dickwandigen Kesselbauteile im Economiser (ECO) Verteiler (V)
und Sammler (S) u¨ber den Verdampfer (VD), die Abscheideflasche (AF), die Schottenu¨berhitzer
(HDS), die Einspritzku¨hler (EK), die U¨berhitzerstrecke (U¨H), die Zwischenu¨berhitzerstrecke (ZU¨)
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Abb. 6.14.: Vergleich der Belastungen der Kesselbauteile durch Druckamplituden (a) und Temperaturdiffe-
renzen innerhalb der Bauteilwand (b) fu¨r den Fest- und den Gleitdruckbetrieb
Die maximal auftretenden Druck- und Temperaturdifferenzen sind fu¨r den Festdruckbetrieb (rot)
und den Gleitdruckbetrieb (gru¨n) fu¨r die im vorangegangenen Abschnitt gezeigten Lastwechsel mit
der Amplitude von 20 % (hell) bis 50 % (dunkel) in Abb. 6.14 dargestellt. Hierbei ist deutlich zu
erkennen, dass fu¨r den maximalen Lastwechsel im Gleitdruckbetrieb die Druckamplituden der Bau-
teile der HD-Strecke von 1,4 bis 19,5 bar anwachsen auf 53 bis 66,4 bar. Ursa¨chlich fu¨r die sta¨rkeren
Druckamplituden im Eingangsbereich des Kessels ist hierbei die Abha¨ngigkeit der Druckverlus-
te u¨ber den Kessel von Massenstroma¨nderungen, welche unweigerlich mit der Lastpunkta¨nderung
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einhergehen. Fu¨r die Bauteile der ZU¨-Strecke ergibt sich im Vergleich Festdruck zu Gleitdruck na-
hezu keine A¨nderung der Druckamplituden, da auch im Festdruckbetrieb ein gleitender ZU¨-Druck
gefahren wird.
Im Fall der thermischen Belastung, welche in Abb. 6.14 (b) als maximal auftretende Wandtem-
peraturdifferenz dargestellt ist, zeigt sich, dass die Verteiler und Sammler von U¨H 3, U¨H 4 und
ZU¨ 2, sowie das HD- und MD-Schnellschlussventil besonders stark von Temperatura¨nderungen
betroffen sind. Festzustellen ist hier insbesondere, dass die Wandtemperaturdifferenzen bei Gleit-
druckfahrweise trotz schlechterer Regelgu¨te kleiner sind als im Festdruckbetrieb. Die Ursache liegt
im sta¨rkeren stationa¨ren Einbruch der Dampftemperaturen bei Festdruckfahrweise, welcher trotz
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Abb. 6.15.: Vergleich der absoluten (a) und auf die Dauerfestigkeit bezogenen Spannungsschwingbreite (b)
fu¨r den Fest- und den Gleitdruckbetrieb
Die sich durch Druck- und Temperatura¨nderung ergebenden Bauteilspannungen sind in Abb. 6.15
(a) dargestellt. Hier zeigt sich, dass die Belastung infolge Temperatura¨nderung sta¨rker ins Gewicht
fa¨llt als die der Drucka¨nderung und auch, dass die zuvor genannten U¨berhitzer und Zwischen-
u¨berhitzer im Austrittsbereich des Kessels sowie die Turbinenschnellschlussventile die ho¨chsten
Spannungsschwingbreiten aufweisen. Dieses Bild versta¨rkt sich nochmals bei der in Abb. 6.15 (b)
dargestellten, auf die Dauerfestigkeit bezogenen Spannungsschwingbreiten. Mit ho¨herer Temperatur
sinkt allgemein die Dauerfestigkeit, daraus ergeben sich fu¨r die letzten U¨berhitzer und Zwischen-
u¨berhitzer, sowie die Turbinenschnellschlussventile ho¨here relative Schwingbreiten. Am ho¨chsten
beansprucht sind dabei U¨H 4 Sammler mit 160 % bzw. 135 %, das HD-SSV mit 143 % bzw. 92 %
sowie ZU¨ 2 Sammler mit 170 % bzw. 136 % relativer Spannungsschwingbreite, jeweils im Fest- und
Gleitdruckbetrieb.
U¨berschreitet die auftretende Spannungsschwingbreite die jeweilige Dauerfestigkeit, also die 100 %
Linie in Abb. 6.15 (b), ist in der Konsequenz ein Lebensdauerverlust in Folge der Wechselerscho¨p-
fung zu erwarten. Die beim Vergleich von Festdruck und Gleitdruck ermittelten Lebensdauerver-
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Abb. 6.16.: Vergleich des resultierenden Lebensdauerverbrauchs infolge Wechselbeanspruchung in a¨quivalen-
ten Betriebsstunden (1 EOH = 1200.000 der Gesamtlebensdauer) fu¨r den Fest- und den Gleitdruck-
betrieb
luste sind in Abb. 6.16 in der Einheit von a¨quivalenten Betriebsstunden1 (EOH) aufgetragen. Im
Festdruckbetrieb wird ein Lebensdauerverbrauch von 1,15 fu¨r U¨H 4 Sammler, 0,6 EOH fu¨r das
HD-SSV und 1,63 EOH fu¨r ZU¨ 2 Sammler prognostiziert. In geringerem Maße sind daru¨ber hinaus
auch U¨H 3 Sammler (0,08 EOH) sowie das MD-SSV (0,12 EOH) betroffen. Im Gleitdruckbetrieb
ergibt sich eine Bauteilerscho¨pfung von 0,43 EOH fu¨r den U¨H 4 Sammler und von 0,44 EOH fu¨r
den ZU¨ 2 Sammler.
Insgesamt muss hierbei festgehalten werden, dass das Ergebnis der hier angewendeten Methode
zur Ermittlung der Wechselerscho¨pfung nur einen groben Richtwert darstellt. Tastsa¨chlich u¨ber-
lagern sich verschiedene Scha¨digungsmechanismen, was zu einer Erho¨hung des Absolutwertes des
Lebensdauerverbrauches fu¨hrt. Fu¨r den hier dargestellten Vergleich zweier Betriebsarten, bei de-
nen die wesentliche Unterscheidung in der dynamischen Bauteilbelastung liegt, eignet sich diese
Methode jedoch hervorragend, um die Auswirkungen im Verha¨ltnis zueinander darzustellen. Daher
kann zusammengefasst werden, dass der Gleitdruckbetrieb trotz ho¨herer Druckamplituden in der
HD-Strecke und schlechterer Regelgu¨te der Dampftemperaturen aufgrund des geringeren stationa¨-
ren Einbruchs der FD- und HZU¨-Temperatur geringere Spannungsamplituden und einen geringeren
Lebensdauerverbrauch in Folge von Wechselerscho¨pfung aufweist.
1Equivalent Operating Hours bzw. EOH, wobei eine EOH einen 200.000-stel der Gesamtlebensdauer entspricht
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6.2. Betrieb bei erho¨hten Lastgradienten
Zur Sicherstellung einer anlagenschonenden Fahrweise begrenzt die Blockfu¨hrung den Lastgradien-
ten, mit welchem die u¨blicherweise sprungfo¨rmig auftretenden A¨nderungen des Fahrplans oder der
verschiedenen Regelanforderungen, insbesondere der Minutenreserve, an die unterlagerten Regel-
kreise, z.B. an die Brennstoffregelung, weitergegeben werden. Standardma¨ßig ist hierfu¨r in jedem
Block des Kraftwerks ein Lastgradient von 1,6 %/min vorgegeben. Als grundlegende Flexibilisierung
des Kraftwerkes kann eine Erho¨hung dieses vorgegebenen Lastgradienten erfolgen, jedoch ist hierbei
mit einem vera¨nderten dynamischen Verhalten der Anlage zu rechnen, sowie mit steigendem Le-
bensdauerverbrauch einiger Komponenten durch die abnehmende Regelqualita¨t von Dru¨cken und
Temperaturen und den daraus resultierenden Spannungen. Weiterhin stellt sich die Frage, bis zu
welchem Grad die vorgegebene Gradientenbegrenzung den limitierenden Faktor bei der Erho¨hung
der Lasta¨nderungsgeschwindigkeit darstellt und ab wann die Tra¨gheit des Systems schnellere La-
sta¨nderungen verbietet. Zur Untersuchung dieses Optimierungspotentials wurde eine umfangreiche
Simulationsstudie durchgefu¨hrt. Hierbei wurden sowohl positive, als auch negative Lastwechsel mit
einer Amplitude von ca. 20, 40 und 50 % der Nennlast ausgehend von einem Betriebspunkt bei Voll-
last analog zu dem im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Szenario simuliert. Daru¨ber hinaus
wurde ebenfalls der Einfluss des im vorangegangenen Kapitel beschriebenen modifizierten Gleit-
druckbetriebes unter Beru¨cksichtigung der Erho¨hung des Lastgradienten untersucht. Hierfu¨r wurde
jeweils neben dem Szenario mit dem bisherigen Lastgradienten, ein Szenario mit der zweifachen
Lasta¨nderungsgeschwindigkeit, d.h. mit 3,2 %/min pro Kessel, gerechnet.
6.2.1. Dynamische A¨nderung der Dampfzusta¨nde wa¨hrend Lasta¨nderungen
Im folgenden Abschnitt werden dynamische Verla¨ufe fu¨r die Lasta¨nderungen mit einfachem und
doppeltem Lasta¨nderungsgradienten (LA¨G) jeweils fu¨r den Festdruckbetrieb und den modifizierten
Gleitdruckbetrieb dargestellt. In Abb. 6.17 sind die Verla¨ufe der Generatorleistung fu¨r den negativen
Lastwechsel (links) und den positiven Lastwechsel (rechts) dargestellt.
Insgesamt kann anhand der Verla¨ufe in Abb. 6.17 gezeigt werden, dass die Gradientenbegren-
zung der Blockfu¨hrung u¨ber weite Strecken der Lasta¨nderungen tatsa¨chlich das fu¨r die Dynamik
beschra¨nkende Objekt darstellt, sodass sich durch die Verdopplung der zula¨ssigen Lasta¨nderungs-
geschwindigkeit die Gesamtzeit der Lasta¨nderungen deutlich reduziert. Ausgenommen hiervon ist
die Totzeit des Systems, welche durch die vera¨nderten Lastgradienten nicht beeinflusst wird, da
diese lediglich maximale Gradienten begrenzen und dadurch erst nach dem Ablauf der Totzeit
einzugreifen beginnt. Zudem ist zu erkennen, dass die Gradienten durchaus ho¨here Werte als die
vorgegebenen 1,6 bzw. 3,2 %/min pro Kessel erreichen ko¨nnen. Der Grund dafu¨r liegt in der Posi-
tion der Gradientenbegrenzung innerhalb der Leittechnik. Durch die sehr hohe Anordnung in der
Hierarchie der Blockfu¨hrung (siehe Abb. 4.2), wird lediglich der durch den vera¨nderten Fahrplansoll-
wert erzeugte Gradient des Sollwertes-Wa¨rmeleistung begrenzt, A¨nderungen der Generatorleistung,
beispielsweise durch Ein- und Ausspeichern von Energie oder durch die Korrekturregelung (siehe
Abb. 4.3) werden hierdurch nicht beschra¨nkt. Ob speziell die Kohlemu¨hlen tatsa¨chlich die gefor-
derte Lasta¨nderungsgeschwindigkeit von 3,2 %/min pro Kessel fu¨r gro¨ßere Lastwechsel gewa¨hrleisten
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(a) negativer 20 % Lastwechsel (b) positiver 20 % Lastwechsel
(c) negativer 40 % Lastwechsel (d) positiver 40 % Lastwechsel
(e) negativer 50 % Lastwechsel (f) positiver 50 % Lastwechsel
Abb. 6.17.: Zeitlicher Verlauf der Generatorleistung bei einfacher und doppelter Lasta¨nderungsgeschwindig-
keit fu¨r einen 20, 40 und 50 % Lastwechsel
ko¨nnen, ist ggf. zu pru¨fen. Verschiedene Versuche (z.B. [80]) haben gezeigt, dass dies nicht fu¨r jeden
Betriebszustand der Anlage gewa¨hrleistet werden kann.
Wie bereits im vorigen Kapitel beschrieben, wird im modifizierten Gleitdruckbetrieb im Ver-
gleich zum Festdruckbetrieb mehr Energie ein-, bzw. ausgespeichert, wodurch es zu erheblichen
Schwankungen der Generatorleistung wa¨hrend der Lastwechsel kommt. Dieser Effekt versta¨rkt sich
nochmals bei der Erho¨hung der Lasta¨nderungsgeschwindigkeit. Im Festdruckbetrieb sind kaum
Schwankungen der Generatorleistung zu erkennen, lediglich bei der Abschaltung von Kohlemu¨hlen
z.B. bei ca. 10 min beim negativen Lastwechsel sind leichte Abweichungen von der vorgegebenen
Lastrampe festzustellen. Im Vergleich der verschiedenen Lasta¨nderungsgeschwindigkeiten ist hierbei
kaum eine Erho¨hung der Schwankungen sichtbar.
In Abb. 6.18 wird der Sollwert Wa¨rmeleistung gezeigt. Fu¨r den Festdruckbetrieb mit einfachem
Lastgradienten ergibt sich ein nahezu geradliniger Verlauf, sowohl fu¨r die positiven, als auch fu¨r die
negativen Lastwechsel. Lediglich bei den durch die Mu¨hlenschaltungen induzierten Sto¨rungen sowie
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(a) negativer 20 % Lastwechsel (b) positiver 20 % Lastwechsel
(c) negativer 40 % Lastwechsel (d) positiver 40 % Lastwechsel
(e) negativer 50 % Lastwechsel (f) positiver 50 % Lastwechsel
Abb. 6.18.: Zeitlicher Verlauf der Wa¨rmeleistung bei einfacher und doppelter Lasta¨nderungsgeschwindigkeit
fu¨r einen 20, 40 und 50 % Lastwechsel
am Ende der positiven Lastrampe weicht der Sollwert Wa¨rmeleistung leicht von der Rampenform
ab. Auch fu¨r den doppelten Lastgradienten zeigt sich im Festdruckbetrieb ein a¨hnliches Verhalten.
Fu¨r den modifizierten Gleitdruckbetrieb sind bereits bei einfachen Lastgradienten leichte Unter-
schwinger nach dem negativen Lastwechsel erkennbar. Fu¨r den doppelten Lastgradienten erho¨hen
sich diese nochmals. Nach der positiven Lasta¨nderung fa¨llt die U¨bersteuerung der Wa¨rmeleistung
ebenfalls deutlich auf.
Abbildung 6.19 zeigt die Korrektur der Wa¨rmeleistung, welche, wie in Abschnitt 4.2.2 beschrie-
ben, bei Abweichungen der Generatorleistung vom Pra¨diktorwert zum Eingriff kommt. Bei der
Betrachtung der Kurven sind bei kleinen Lastwechseln gro¨ßere Sto¨rungen lediglich im Gleitdruckbe-
trieb festzustellen. Mit gro¨ßer werdenden Lastwechseln nehmen diese auch im Festdruckbetrieb zu.
Grundsa¨tzlich ist, wie zu erwarten war, ein sta¨rkerer Korrektureingriff mit zunehmendem Lastgradi-
enten erkennbar, jedoch nehmen die relativen Unterschiede mit Erho¨hung der Lastwechselamplitude
stark ab. Ein Schwachpunkt der derzeitigen Regelung zeigt sich in der stationa¨ren Abweichung der
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(a) negativer 20 % Lastwechsel (b) positiver 20 % Lastwechsel
(c) negativer 40 % Lastwechsel (d) positiver 40 % Lastwechsel
(e) negativer 50 % Lastwechsel (f) positiver 50 % Lastwechsel
Abb. 6.19.: Zeitlicher Verlauf der Korrektur der Wa¨rmeleistung bei einfacher und doppelter Lasta¨nderungs-
geschwindigkeit fu¨r einen 20, 40 und 50 % Lastwechsel
Wa¨rmeleistungskorrektur nach Lastwechseln. Die gezeigten Abweichungen begru¨nden sich hier mit
den unterschiedlichen Wirkungsgraden des Prozesses in Abha¨ngigkeit der Last. Diese Lastabha¨n-
gigkeit des Wirkungsgrades ist jedoch im derzeitigen Blockregelkonzept nicht implementiert und
muss daher als Sto¨rung ausgeregelt werden.
In Abb. 6.20 sind die Verla¨ufe der Fischdampftemperatur fu¨r die simulierten Szenarien darge-
stellt. Neben den hierbei auftretenden stationa¨ren Temperatureinbru¨chen, die bereits im vorigen
Kapitel diskutiert wurden, sind hier erho¨hte dynamische Schwankungen sowohl bei den negativen,
als auch bei den positiven Lasta¨nderungen erkennbar. Im Festdruckbetrieb sind kaum A¨nderungen
der Amplituden bei Erho¨hung der Lasta¨nderungsgeschwindigkeit erkennbar, Temperaturdifferenzen
sind hier lediglich auf den stationa¨ren Einbruch der Temperatur in tiefer Teillast, also bei Lastein-
senkungen von u¨ber 20 % zuru¨ckzufu¨hren. Im modifizierten Gleitdruckbetrieb hingegen werden
starke A¨nderungen der Frischdampftemperaturen aufgrund der Lastwechsel hervorgerufen, die sich
mit steigendem Lastgradienten erheblich versta¨rken. Bereits die Lasta¨nderung um 20 % verursacht
Universita¨t Rostock
Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik
72 6. Bewertung von Fahrweisen und Betriebsarten
a¨hnlich hohe Temperaturschwankungen sowohl fu¨r die positive, als auch fu¨r die negative Lasta¨nde-
rung. Diese Temperaturschwankungen nehmen mit zunehmender Lastwechselamplitude nochmals
zu.















(a) negativer 20 % Lastwechsel



















(b) positiver 20 % Lastwechsel















(c) negativer 40 % Lastwechsel



















(d) positiver 40 % Lastwechsel















(e) negativer 50 % Lastwechsel



















(f) positiver 50 % Lastwechsel
Abb. 6.20.: Zeitlicher Verlauf der Frischdampftemperatur bei einfacher und doppelter Lasta¨nderungsge-
schwindigkeit
Bei der Darstellung der ZU¨-Austrittstemperaturen in Abb. 6.21 werden a¨hnliche Effekte wie bei
den Frischdampftemperaturen sichtbar. Fu¨r den Festdruckbetrieb ist auch hier kaum ein Unter-
schied zwischen einfachen und verdoppelten Lastgradienten festzustellen, die maximalen Tempe-
raturdifferenzen werden von der stationa¨ren Temperaturabweichung in Teillast verursacht, dyna-
mische Temperatura¨nderungen sind im Vergleich hierzu zu vernachla¨ssigen. Fu¨r den Fall des mo-
difizierten Gleitdruckbetriebes nehmen in den 20 % und die 40 % Lasta¨nderungen die dynami-
schen Temperatura¨nderungen eine dominierenden Rolle ein. Es kommt hier selbst beim kleinen
Lastwechsel von 20 % zu Temperaturschwankungen von gut 15 K. Die stationa¨ren Einbru¨che der
ZU¨-Austrittstemperaturen werden auch hier erst bei weiteren Lasteinsenkungen auf unter 60 %
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(d) positiver 40 % Lastwechsel















(e) negativer 50 % Lastwechsel



















(f) positiver 50 % Lastwechsel
Abb. 6.21.: Zeitlicher Verlauf der heißen Zwischenu¨berhitzungstemperatur bei einfacher und doppelter La-
sta¨nderungsgeschwindigkeit
relevant. Beim Vergleich von einfachen und doppelten Lastgradienten ist eine sehr starke Zunahme
der Temperaturschwankungen zu erkennen.
Auch bei der Betrachtung der Schwankungen des Abscheiderfu¨llstandes, dargestellt in Abb. 6.22
sind deutliche Schwankungen bei den durchgefu¨hrten Lastwechselszenarien erkennbar. Im Fest-
druckbetrieb nehmen die Schwankungen mit gro¨ßer werdenden Lastwechselamplituden zu und auch
bei der Erho¨hung der Lasta¨nderungsgeschwindigkeit ist eine leichte Zunahme der Schwankungen
zu verzeichnen. Betrachtet man den Fu¨llstandsverlauf im modifizierten Gleitdruckbetrieb, sind aus
den bereits im vorigen Kapitel beschriebenen Gru¨nden ebenfalls Schwankungen zu erkennen. Ei-
ne Zunahme der Schwankungen fu¨r Lastwechsel mit gro¨ßer werdenden Amplituden kann fu¨r den
modifizierten Gleitdruckbetrieb nicht verzeichnet werden. Eine Erho¨hung des maximal zula¨ssigen
Lastgradienten fu¨hrt jedoch im Falle des modifizierten Gleitdruckbetriebes zu einer erheblichen
Steigerung der Fu¨llstandsschwankungen.
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(b) positiver 20 % Lastwechsel











(c) negativer 40 % Lastwechsel













1x LÄG mod. Gleitdruck
2x LÄG mod. Gleitdruck
(d) positiver 40 % Lastwechsel











(e) negativer 50 % Lastwechsel













1x LÄG mod. Gleitdruck
2x LÄG mod. Gleitdruck
(f) positiver 50 % Lastwechsel
Abb. 6.22.: Zeitlicher Verlauf des Abscheiderfu¨llstandes bei einfacher und doppelter Lasta¨nderungsgeschwin-
digkeit fu¨r einen 20, 40 und 50 % Lastwechsel
6.2.2. Lastfolgeverhalten
Als zentrales Ergebnis der hier durchgefu¨hrten Untersuchungen zur Variation des Lastgradientens
ist die sich tatsa¨chlich einstellende, effektive Lasta¨nderungsgeschwindigkeit von Interesse. Wie oben
beschrieben, bezieht sich die durchgefu¨hrte Parametervariation nur auf die A¨nderung des maximal
zula¨ssigen Werts des Lastgradientens bei der Vorsteuerung der Wa¨rmeleistung. Tatsa¨chlich auf-
tretende Lastgradienten ko¨nnen davon erheblich abweichen, etwa wenn nicht der hier betrachtete
Gradientenbegrenzer limitierend im Eingriff ist, sondern der Prozess selbst Totzeiten und ho¨here
Tra¨gheiten aufweist.
Zur Bewertung der Lasta¨nderungsgeschwindigkeit werden zwei unterschiedliche Verfahren, die
Tangentenmethode und die 90 %-Methode verwendet, welche in Abb. 6.23 dargestellt sind.
Kriterium zur Bestimmung des Lasta¨nderungsgradientens nach der Tangentenmethode bildet der
Anstieg der Wendetangente. Fu¨r die 90 %-Methode nach [77] wird die Zeitdauer bis zum Errei-
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Δt0,9 = 14,4 min
0,9 ΔP
(b)
Abb. 6.23.: Methodik zur Bewertung der Dynamik bzw. des Lastfolgeverhaltens: Tangenten-Methode (a) und
90 %-Methode (b)
chen von 90 % der Lasta¨nderung ins Verha¨ltnis zur hierbei auftretenden Sprungho¨he gesetzt. Die
90 %-Methode beru¨cksichtigt die Totzeit des Prozesses und gibt daher gewissermaßen eine mittlere
Lasta¨nderungsgeschwindigkeit aus, u¨ber die Tangentenmethode wird die tatsa¨chlich auftretende
maximale Lasta¨nderungsgeschwindigkeit bestimmt.
(a) (b)
Abb. 6.24.: Vergleich der sich einstellenden Lasta¨nderungsgeschwindigkeit der Generatorleistung bei einfa-
chen und verdoppelten Lastgradienten - Festdruck (a) und modifizierter Gleitdruck (b)
Die vorgestellten Methoden sollen nun angewendet werden, um den Lastwechselbetrieb fu¨r das
oben dargestellte Szenario mit der Verdopplung der zula¨ssigen Lasta¨nderungsgeschwindigkeit der
Vorsteuerung der Wa¨rmeleistung zu bewerten. Abbildung 6.24 zeigt die sich einstellenden Lasta¨n-
derungsgeschwindigkeiten der Generatorleistung bei einfachen und verdoppelten Lastgradienten fu¨r
den Festdruckbetrieb (a) und den modifizierten Gleitdruckbetrieb (b). Als Referenz wurden hierbei
die positiven und negativen Lastwechsel mit den Amplituden von 20, 40 und 50 % zu Grunde gelegt.
Der Gradient der Vorsteuerung wird durch die Eingabe der Begrenzung variiert und betra¨gt fu¨r
den einfachen Lastgradienten 1,6 %/min, fu¨r die doppelte Lasta¨nderungsgeschwindigkeit 3,2 %/min.
Die tatsa¨chlich auftretende maximale Lasta¨nderungsgeschwindigkeit (Tangentenmethode) liegt fu¨r
den Festdruckbetrieb etwa in der Gro¨ßenordnung der Begrenzung der Vorsteuerung. Fu¨r den mo-
difizierten Gleitdruckbetrieb kommt es durch das ausgepra¨gte Ein- und Ausspeicherverhalten im
Prozess zu teilweise deutlich ho¨heren Lasta¨nderungsgeschwindigkeiten im Prozess, welche einen um
bis zu 35 % ho¨heren Wert in Bezug auf den vorgegebenen Lastgradienten zeigen.
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Der tatsa¨chlich auftretende Lastgradient, welcher u¨ber die 90 % Methode ermittelt wurde liegt
erwartungsgema¨ß stets unterhalb der zula¨ssigen Lasta¨nderungsgeschwindigkeit. Grund hierfu¨r stellt
die genannte Charakteristik der Begrenzung dar, wodurch Totzeiten und gro¨ßere Prozesstra¨gheiten
zu einer langsameren Lasta¨nderungsgeschwindigkeit fu¨hren.
Als Ergebnis der hier durchgefu¨hrten Untersuchungen kann festgehalten werden, dass eine Ver-
dopplung der zula¨ssigen Lasta¨nderungsgeschwindigkeit zu einer Steigerung der effektiven Lasta¨n-
derungsgeschwindigkeit um 65 bis 97 % fu¨hrt. Weiterhin kann festgestellt werden, dass aufgrund
der strukturellen Anordnung des Gradientenbegrenzers die tatsa¨chlich auftretenden Lastgradien-
ten zum Teil deutlich u¨ber den vorgegebenen Lastgradienten liegen, was eine spezielle Bewertung
hinsichtlich Bauteilspannungen und Lebensdauerverbrauch erforderlich macht.
6.2.3. Regelgu¨te
Wie an den dynamischen Zeitverla¨ufen des vorherigen Abschnittes deutlich wird, fu¨hrt die Stei-
gerung der Lasta¨nderungsgeschwindigkeit zu einer Zunahme der Regelfehler wa¨hrend der Lasta¨n-
derungen. Bei den Regelkreisen ohne Vorsteuerung fu¨hrt die schnellere A¨nderung der Regelgro¨ßen
mit Erho¨hung des Lastgradienten bei unvera¨nderter Einstellung der Regler zwangsla¨ufig zu ho¨heren
Abweichungen.
Der Einfluss der erho¨hten Lasta¨nderungsgeschwindigkeit auf die Regelgu¨te der Generatorleistung,












































Abb. 6.25.: Vergleich der maximalen Regelabweichung fu¨r die Generatorleistung (a), den Abscheiderfu¨llstand
(b), sowie fu¨r die FD- (c) und HZU¨- (d) Temperatur
Bei der Betrachtung der Regelabweichung der Generatorleistung in Abb. 6.25 (a) im Festdruck-
betrieb, kann fu¨r den gro¨ßten Lastwechsel eine Erho¨hung von 3,9 auf 5,6 % ( Faktor 1,4) fu¨r die
Verdopplung des Lastgradienten beobachtet werden. Im Gleitdruckbetrieb fa¨llt die Erho¨hung mit
einer Steigerung von 4,4 auf 7,9 % (Faktor 1,8) nochmals deutlich kritischer aus.
Fu¨r die Regelgu¨te des Abscheiderfu¨llstandes ergibt sich im Fall des Festdrucks beim maximalen
Lastwechsel eine Erho¨hung des Regelfehlers um etwa 10 % von 2 auf 2,3 m. Im Gleitdruckbetrieb
erho¨ht sich hier die maximale Abweichung vom Sollwert um 69 % von 2,5 auf 4,2 m. Damit liegt der
Regelfehler in der gleichen Gro¨ßenordnung wie die maximal zula¨ssige Abweichung von 4,2 m, daher
wu¨rde eine derartige Fahrweise eine grundlegende Optimierung der Fu¨llstandsregelung erforderlich
machen.
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Bei den Dampftemperaturen zeigt sich ein a¨hnliches Maß der Erho¨hung des Regelfehlers bei ver-
doppelter Lasta¨nderungsgeschwindigkeit. Im Festdruck vergro¨ßert sich die maximale U¨berschwing-
ho¨he fu¨r die Frischdampftemperatur um etwa 20 % von 13,4 auf 16,2 K und fu¨r die HZU¨-Temperatur
ebenfalls um etwa 23 % von 11,4 auf 14 K. Im Gleitdruck erho¨ht sich der Regelfehler fu¨r die FD-
Temperatur und die HZU¨-Temperaturen um etwa 30 % von 16,3 auf 21,2 K, bzw. von 16,6 auf
21,9 K.
6.2.4. Bauteilbeanspruchung
Fu¨r die Bewertung einer mo¨glichen Anhebung der Lasta¨nderungsgeschwindigkeit sollen die Bau-
teilbeanspruchungen ermittelt werden, um eine ganzheitliche Bewertung zu ermo¨glichen. Die Vor-






























Abb. 6.26.: Belastung der Kesselbauteile durch Druckamplituden (a) und Temperaturdifferenzen innerhalb
der Bauteilwand (b) wa¨hrend Lasta¨nderungen
In Abb. 6.26 sind die maximal auftretenden Druckamplituden und Wandtemperaturdifferenzen
fu¨r den Fall des einfachen und des verdoppelten Lastgradienten dargestellt, wobei aus Gru¨nden
der U¨bersichtlichkeit hier nur noch die beim Vergleich von Festdruck und Gleitdruckbetrieb (Ab-
schnitt 6.1.4) am ho¨chsten beanspruchten Bauteile dargestellt sind. Auch hier sind die verschiedenen
Betriebsweisen in unterschiedlichen Farben und die Lastwechselamplitude von klein (hell) bis groß
(dunkel) illustriert. Erwartungsgema¨ß hat die Verdopplung der Lasta¨nderung auf die Erho¨hung der
Druckamplituden nur eine geringe Auswirkung, da der entsprechende Regelkreis auch hier noch
schnell genug korrigiert. Die Wandtemperaturdifferenzen zeigen fu¨r den Festdruckbetriebs bei Ver-
dopplung des Lastgradientens eine geringe Erho¨hung, welche im Mittel bei etwa 20 % liegt, im
Einzelnen jedoch auch bis zu knapp 50 % betragen kann (U¨H 3 S fu¨r 50 % Lastwechsel). Im Gleit-
druckbetrieb fa¨llt diese Erho¨hung bei der Verdopplung des Lastgradienten mit etwa 10 % im Mittel
etwas geringer aus.
Abbildung 6.27 zeigt die aus den Druck- und Temperatura¨nderungen resultierenden Bauteilspan-
nungen (a), bzw. die Bauteilspannungen im Verha¨ltnis zur Dauerfestigkeit (b). Aufgrund der er-
ho¨hten Wandtemperaturdifferenz bei verdoppelter Lasta¨nderungsgeschwindigkeit zeigt sich eine im
Mittel um etwa 13 % erho¨hte Spannungsschwingbreite fu¨r den Festdruckbetrieb bzw. eine Erho¨hung
um ca. 8 % fu¨r den Gleitdruckbetrieb. Beispielsweise fu¨r den U¨berhitzer 4 Sammler (U¨H 4 S) sind
Erho¨hungen von knapp 50 % zu erkennen.
In Abb. 6.28 ist die resultierende Lastwechselermu¨dung als Folge der Verdopplung des Lastgradi-
enten fu¨r die untersuchten Szenarien dargestellt. Hierbei zeigt sich fu¨r den Festdruckbetrieb, dass
Universita¨t Rostock
Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik




























































Abb. 6.28.: Resultierender Lebensdauerverbrauch infolge Wechselbeanspruchung in a¨quivalenten Betriebs-
stunden (1 EOH = 1200.000 der Gesamtlebensdauer)
z.B. der maximal auftretende Lebensdauerverbrauch am U¨H 4 Sammler von 1,1 auf 5 EOH ansteigt
und auch fu¨r die weniger belasteten Bauteile zeigen sich teils erhebliche Steigerungen des Lebens-
dauerverbrauches, was den nichtlinearen Charakter der hier gezeigten Effekte verdeutlicht. Auch
fu¨r den Gleitdruckbetrieb zeigt sich mit der Verdopplung der Lastgradienten eine Erho¨hung des
Lebensdauerverbrauches, insbesondere im ZU¨ 2 Sammler mit 1,2 statt 0,4 EOH. Insgesamt fa¨llt die
Erho¨hung hier aber weniger kritisch aus.
Zusammenfassend la¨sst sich festhalten, dass sowohl fu¨r den Gleitdruckbetrieb, als auch fu¨r den
Festdruckbetrieb bei der Verdopplung der Lastgradienten mit einer signifikanten Erho¨hung der
Temperaturdifferenzen an den dickwandigen Bauteilen zu rechnen ist und damit ho¨here Spannun-
gen auftreten. Obwohl sich die auftretenden Regelabweichungen im Gleitdruckbetrieb proportional
wesentlich sta¨rker erho¨hen, steigt der Lebensdauerverbrauch der kritischen Komponenten nicht in
gleichem Maße, was darauf zuru¨ckzufu¨hren ist, dass die U¨berschwinger mit verha¨ltnisma¨ßig kleinen
Amplituden nur einen geringen Einfluss auf den Lebensdauerverbrauch haben, als die stationa¨ren
Temperatureinbru¨che im Festdruckbetrieb. Daher kommt es bei einer U¨berlagerung dieser statio-
na¨ren Temperatureinbru¨che mit den Regelabweichungen zu einem u¨berproportional stark anstei-
genden Lebensdauerverbrauch. Zudem kann festgehalten werden, dass in Bezug auf die Auslegung
der Regler erhebliches Optimierungspotential besteht, welches insbesondere im Gleitdruckbetrieb
zu einer deutlich anlagenschonenderen Fahrweise fu¨hren wu¨rde, wohingegen die auftretenden Pha¨-
nomene der Dampftemperatureinbru¨che im Festdruckbetrieb nur mit erheblichen Anpassungen der
Prozesstechnik behoben werden ko¨nnten.
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6.3. Fazit
Die vorrangegangenen Untersuchungen haben gezeigt, dass der Gleitdruckbetrieb eine wirkungs-
gradgu¨nstigere Fahrweise im Vergleich zum bisher genutzten Festdruckbetrieb darstellt. Weiterhin
haben sich bereits beim derzeitig hinterlegten Lastgradienten Optimierungspotentiale zur Verbesse-
rung des dynamischen Verhaltens gezeigt, welche sich mit verha¨ltnisma¨ßig einfachen Anpassungen
der Leittechnik umsetzen ließen. Die Erho¨hung des Lastgradienten hat noch einmal in besonderem
Maße aufgezeigt, welche Regelkreise eine entsprechende Optimierung beno¨tigen. Zudem konnte
festgestellt werden, in welchem Maße sich eine Verdopplung der zula¨ssigen Lastgradienten auf die
tatsa¨chlich auftretenden Lastgradienten auswirkt und welche Konsequenzen sich daraus fu¨r die
Bauteile ergeben. Im folgenden Abschnitt soll mit drei exemplarischen Varianten gezeigt werden,
wie sich der dynamische Betrieb mit einfachen Methoden verbessern ließe.
6.4. Leittechnische Optimierungen
6.4.1. Vorsteuerung des Teillastwirkungsgrades
Konzept
Aufgrund des bisherigen Fokus des untersuchten Kraftwerkes auf den Volllastbetrieb erfolgt aktuell
bei der Ermittlung der Feuerungsleistung anhand der gewu¨nschten elektrischen Leistung keine Be-
ru¨cksichtigung des lastabha¨ngigen Wirkungsgrades. Wie anhand des Wirkungsgradverlaufes u¨ber
der Last in Abb 6.29 jedoch zu entnehmen ist, sind die Wirkungsgrada¨nderungen gerade im unteren
Lastbereich erheblich. Diese Wirkungsgrada¨nderungen werden aktuell durch die Leistungskorrek-
turregelung bzw. die Heizwertkorrekturregelung kompensiert.
Abb. 6.29.: Lastabha¨ngigkeit des Bruttowirkungsgrades fu¨r Gleit- und Festdruckfahrweise entsprechend [79]
Bei der zuku¨nftig erwarteten Fahrweise mit ha¨ufigeren, gro¨ßeren und mit ho¨heren Lasta¨nderungs-
geschwindigkeiten gefahrenen Lastwechseln bietet eine Beru¨cksichtigung des lastabha¨ngigen Wir-
kungsgrades Potential, die Leistungskorrektur zu entlasten und den Regelfehler im dynamischen
Betrieb zu minimieren. Das Prinzipschema einer Umsetzung dieser Maßnahme in der Blockfu¨hrung
ist in Abb. 6.30 dargestellt. Hierbei wird ein zusa¨tzlicher Pfad parallel zur Vorsteuerung und der
eigentlichen Blockregelung eingefu¨hrt, welcher ebenfalls ein Pra¨diktormodell fu¨r die Blockdynamik
beinhaltet und anschließend eine lastabha¨ngige Wirkungsgradkennlinie entha¨lt. Mit Hilfe dieser
Kennlinie kann somit, z.B. bei Absenkung der Last und dem damit verbundenen Abfall des Wir-
Universita¨t Rostock
Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik









































Abb. 6.30.: Optimierungsvorschlag fu¨r die Beru¨cksichtigung des Teillastwirkungsgrades in der Blockfu¨hrung:
Ist-Stand (a) und optimierte Variante (b)
kungsgrades, ein ho¨herer Sollwert Wa¨rmeleistung WLS erzeugt werden, welcher anderenfalls durch
die Blockregelung u¨ber die Korrektur der Wa¨rmeleistung ∆WL erfolgen mu¨sste.
Simulationsgestu¨tzte Bewertung
Zur Bewertung des gezeigten Optimierungsvorschlags wurde das in Abschnitt 6.1.1 gezeigte Sze-
nario des Ist-Standes, also der Festdruckbetrieb mit einfachem Lastgradienten und der bisherigen
Struktur der Leittechnik mit der optimierten Leittechnikvariante verglichen. Abbildung 6.31 zeigt
hierfu¨r die Generatorleistung sowie die Korrektur der Wa¨rmeleistung ∆WL.
Wie anhand des Verlaufes der Korrektur der Wa¨rmeleistung zu erkennen, kann die stationa¨re Ab-
weichung bei Einsenkung der Last auf 80 bzw. 60 % durch die Vorsteuerung des Teillastwirkungs-
grades deutlich reduziert werden. Im 50 % Lastpunkt fa¨llt die Korrektur nicht so stark aus. Hier
spricht die Heizwertkorrektur 2 an, welche das Verha¨ltnis von Brennstoff- zu Frischdampfmassen-
strom bewertet. Aufgrund der in Abschnitt 6.1.1 gezeigten einbrechenden Frischdampftemperatu-
ren wird in diesem Lastpunkt jedoch ein verha¨ltnisma¨ßig ho¨herer Massenstrom zur Erbringung der
Generatorleistung beno¨tigt, was zu einer Anregung der Heizwertkorrektur trotz konstanter Brenn-
stoffeigenschaften und damit zu einer gegenla¨ufigen Korrektur durch die Brennstoffregelung fu¨hrt.
Bei der Betrachtung der Generatorleistung in Abb. 6.31 la¨sst sich am Ende der Lastrampen ein im
Vergleich zum Ist-Stand gu¨nstigeres Einschwingverhalten feststellen. Daher la¨sst sich zusammenfas-
sen, dass eine gesteuerte Anpassung der Wa¨rmeleistung an den lastabha¨ngigen Wirkungsgrad ein
geeignetes Instrument zur Vermeidung einer unno¨tigen Auslenkung des Leistungskorrekturreglers
darstellt, welcher ansonsten ggf. bei zusa¨tzlichen Sto¨rungen in seine Begrenzung laufen ko¨nnte.
2Heizwertkorrektur: langsamer Regelkreis zur Ru¨ckfu¨hrung der Brennstoffregelung bei Heizwertea¨nderungen mit
Zeitkonstanten im Bereich von 30 Minuten
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(a)
(b)
Abb. 6.31.: Zeitlicher Verlauf der Korrektur der Wa¨rmeleistung (a) und der Generatorleistung (b) bei Vor-
steuerung des Teillastwirkungsgrad im Vergleich mit Ist-Stand
6.4.2. Optimierte Sollwertfu¨hrung der Dampftemperaturregelung
Konzept
Wie in Abb. 6.32 (a) nochmals verdeutlicht wird, ist der derzeit implementierte Ansatz der kaska-
dierten Dampftemperaturregelung darauf ausgelegt, jeweils durch den vorangehenden Einspritzku¨h-
ler den nachfolgenden Einspritzku¨hler im Arbeitsbereich zu halten. Nur der jeweils letzte Regler der
Kaskade regelt die Dampftemperatur. In diesem Konzept wird dabei die gewu¨nschte Ventilstellung
des nachfolgenden Einspritzku¨hlers vorgegeben, z.B. 30 %, damit in beide Richtungen ausreichende
Regelreserven vorhanden sind. O¨ffnet das Ventil weiter als bis zum Sollwert, wird der Tempera-
tursollwert des vorhergehenden Einspritzku¨hlers angehoben. Auch wenn das Konzept sehr weit
verbreitet ist, und viele Vorteile mit sich bringt, gibt es dennoch entscheidende Nachteile:
• Es kann sich bei einem Einspritzbedarf oberhalb der Sollwerto¨ffnung des letzten Einspritzku¨h-
lers kein stationa¨rer Wert einstellen, d.h. die hintereinandergeschalteten Regelkreise schwingen
wie in Abschnitt 5.4 gezeigt auch bei konstanten Randbedingungen permanent gegeneinander
und erzeugen damit unno¨tige thermische und mechanische Belastungen in den Kesselbautei-
len.
• Die Vorgabe einer konstanten Soll-Ventilstellung beru¨cksichtigt nicht die Lastabha¨ngigkeit des
Einspritzmassenstromes, so wird bei geringerer Last anteilig weniger Masssenstrom und damit
eine geringere Ventilo¨ffnung fu¨r die gleiche Temperaturdifferenz u¨ber den Einspritzku¨hler
beno¨tigt.
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Abb. 6.32.: Optimierungsvorschlag fu¨r die Sollwertfu¨hrung der Dampftemperaturregelung - Ist-Stand (a)
und optimierte Variante (b) mit Vorgabe einer lastabha¨ngigen Temperaturdifferenz u¨ber den
Einspritzku¨hler
• Die Regelung reagiert nur passiv auf die lastabha¨ngige stationa¨re A¨nderung der Dampftem-
peraturen, damit kann ggf. die eigentliche Aufgabe, also das schnelle ausregeln von Sto¨rungen
wa¨hrend der Lastwechsel, negativ beeinflusst werden.
Die Optimierung des Konzeptes sieht eine lastabha¨ngige Kennlinie zur Vorgabe einer Tempera-
turdifferenz u¨ber die Einspritzku¨hler vor, wie in Abb. 6.32 (b) gezeigt wird. Die fu¨r die folgenden
Abb. 6.33.: Vorschlag fu¨r eine lastabha¨ngige Soll-Temperaturdifferenz u¨ber die Einspritzku¨hler
Untersuchungen genutzten Kennlinien fu¨r die Temperaturdifferenzen u¨ber die HD-Fein-, die HD-
Grob-, sowie die ZU¨-Feineinspritzung sind in Abb. 6.33 dargestellt.
Simulationsgestu¨tzte Bewertung
Auch fu¨r die Variante der optimierten Sollwertfu¨hrung fu¨r die Dampftemperaturen wurde, analog
zum vorangegangenen Abschnitt, eine Simulationsrechnung zum Vergleich mit dem Ist-Stand durch-
gefu¨hrt. In Abb. 6.34 sind die dabei auftretenden Generatorleistungsverla¨ufe dargestellt. Wie hier
Universita¨t Rostock
Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik
6.4 Leittechnische Optimierungen 83
zu erkennen ist, ko¨nnen durch die Optimierung der Sollwertfu¨hrung der Dampftemperaturregelung
die Schwingungen der Generatorleistung in Volllast vollsta¨ndig vermieden werden. Gleichzeitig fa¨llt
die U¨berschwingho¨he nach den Lastwechseln deutlich geringer aus, sodass sich hier ein erheblicher
Vorteil der optimierten Variante erkennen la¨sst.
Abb. 6.34.: Zeitlicher Verlauf der Generatorleistung bei optimierter Sollwertfu¨hrung der Dampftemperatur-
regelung im Vergleich mit dem Ist-Stand
Abbildung 6.35 zeigt hierfu¨r die korrespondierenden Temperaturverla¨ufe der U¨berhitzer 4 in
Abb. 6.35 (a) und des Zwischenu¨berhitzers in Abb. 6.35 (b).




































Abb. 6.35.: Zeitlicher Verlauf der Dampftemperaturen bei optimierter Sollwertfu¨hrung im Vergleich mit Ist-
Stand: Frischdampf (a) und Zwischenu¨berhitzertemperatur (b)
Fu¨r die Zwischenu¨berhitzertemperatur ist deutlich zu erkennen, dass die Temperaturschwingun-
gen in Volllast, bedingt durch das gegenseitige Aufschwingen der nacheinander geschalteten Regel-
kreise, vollsta¨ndig vermieden werden konnte. Zudem ist auch wa¨hrend der Lastwechsel zumeist ein
glatterer Verlauf erkennbar. Insbesondere nach dem großen Lastwechsel von 50 % ist ein deutlich
langsamerer Anstieg der Dampftemperaturen erkennbar, was zu einer geringeren U¨berschwingho¨he
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Abb. 6.36.: Zeitlicher Verlauf der HD- und ZU¨-Grob- und Feineinspritzungmenge bei optimierter Sollwert-
fu¨hrung im Vergleich mit Ist-Stand
fu¨hrt. Auch im Bereich des U¨berhitzers ko¨nnen Temperaturschwingungen in Volllast nahezu voll-
sta¨ndig beseitigt werden. Zusa¨tzlich kann durch die Entlastung der Regler nun auch schneller auf
Sto¨rungen reagiert werden, sodass in allen Varianten ein gema¨ßigterer Temperaturverlauf, auch bei
Lastwechseln und Sto¨rungen, verzeichnet werden kann.
In Abb. 6.36 sind die Einspritzmengen im Bereich der HD-Einspritzku¨hler (a) und der ZU¨-
Einspritzku¨hler (b) dargestellt. Auch hier sind fu¨r den Ist-Stand die Schwingungen im Volllast-
betrieb, speziell fu¨r die ZU¨-Einspritzung, erkennbar, in verminderter Form auch fu¨r die HD-
Einspritzung. Durch die optimierte Sollwertfu¨hrung lassen sich, wie hier gezeigt, derartige Schwin-
gungen sehr effizient vermeiden.
6.4.3. Lastabha¨ngiger Leistungspra¨diktor
Konzept
Wie in Abschnitt 4.2.1 gezeigt, besteht der Kernteil der Blockfu¨hrung aus einem Leistungspra¨dik-
tor des Gesamtprozesses. Dabei wird das Zeitverhalten des Gesamtprozesses als Verzo¨gerungsglied
3. Ordnung beschrieben, wie in Abb. 6.37 (a) dargestellt.
Derzeit ist hierbei keine Abha¨ngigkeit der Zeitkonstanten von der Leistung vorgesehen. Als Folge
der geringeren Massenstro¨me im System in Teillast, bei gleichzeitig durch die Bauteile des Kessels
bedingten konstanten thermischen Speichermassen, ergibt sich ein gro¨ßeres Beharrungsverhalten
in Teillast. Das vorgeschlagene Optimierungskonzept sieht daher lastabha¨ngige Zeitkonstanten des
Leistungs-Pra¨diktors in der Blockfu¨hrung vor, zudem wird ein Verzo¨gerungsglied 4. Ordnung vorge-
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Abb. 6.37.: Optimierungsvorschlag fu¨r den Leistungspra¨diktor - Ist-Stand (a) und optimierte Variante (b)
mit lastabha¨ngigen Zeitkonstanten und einer Erweiterung auf ein Verzo¨gerungsglied 4. Orndung
schlagen, wie in Abb. 6.37 (b) dargestellt. Die Zeitkonstanten des Pra¨diktormodells wurden mithilfe
von Sprungversuchen am Gesamtmodell des Kraftwerkes bestimmt. Hierzu wurde zuna¨chst, wie in
Abschnitt 3.2.1 beschrieben, die zugefu¨hrte Brennstoffmenge sprungfo¨rmig erho¨ht und anschlie-
ßend die Sprungantwort der Generatorleistung ermittelt. Aufgrund der in den Versuchsdaten [81]
festgestellten Varianz im dynamischen Verhalten des Prozesses, insbesondere der Mu¨hlen wurden
die hierbei durchgefu¨hrten Sprungversuche einmal mit einer relativ schnellen und einmal mit einer
langsamen Mu¨hle (siehe Parametrierung der Mu¨hle in Abschnitt A.1) durchgefu¨hrt. Die Sprun-
gantworten des Modells sind zusammen mit der Sprungantwort des Ist-Pra¨diktors und dem des
optimierten Pra¨diktors fu¨r Volllast und Teillast in Abb. 6.38 dargestellt.
(a) (b) p
Abb. 6.38.: Sprungantwort des Dampferzeugers bei Voll- (a) und Teillast (b) sowie aktuell implementierter
und optimierter Leistungspra¨diktor
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Anhand der Verla¨ufe der Sprungantworten des Modells wird ersichtlich, dass neben dem auftreten
einer Totzeit auch U¨berschwinger Auftreten, die auf eine Vielzahl von nichtlinearen Effekten im
Modell zuru¨ckzufu¨hren sind. So fu¨hrt beispielsweise die A¨nderung der Brennstoffzufuhr zu einer An-
regung der unterlagerten Regelkreise der Einspritzku¨hler und der Druckregelung. Hierdurch kommt
es zu Ein- und Ausspeichervorga¨ngen im System. Der Vergleich der Pra¨diktor-Sprungantworten
zeigt eine relativ gute U¨bereinstimmung in Volllast, in Teillast weicht sie jedoch erheblich ab.
Das vorgeschlagene Pra¨diktor-Modell 4. Ordnung mit lastabha¨ngigen Zeitkonstanten kann hier den
Lastverlauf deutlich besser approximieren und damit fu¨r eine Entlastung des Reglers in diesem
Bereich sorgen.
Simulationsgestu¨tzte Bewertung
Wie auch in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt, wurde zur Bewertung der Optimierungsmaß-
nahmen das Lastwechselszenario im Festdruckbetrieb mit der optimierten Variante gegenu¨berge-




Abb. 6.39.: Zeitlicher Verlauf der Generatorleistung (a) und der Korrektur der Wa¨rmeleistung (b) bei Ver-
wendung des optimierten Pra¨diktors im Vergleich mit dem Ist-Stand
Anhand des Verlaufes der Korrektur der Wa¨rmeleistung in Abb. 6.39 (b) ist zumeist ein deutlich
glatterer Verlauf, speziell bei positiven Lastwechseln aus der Teillast heraus, erkennbar. Die maxi-
male Auslenkung fa¨llt sowohl in positiver, als auch in negativer Richtung deutlich geringer aus. Fu¨r
die Generatorleistung ergibt sich daraus ein deutlich glatteres Einschwingverhalten, insbesondere
nach den negativen Lastwechseln.
Als Schwachpunkt des optimierten Pra¨diktors kann ein insgesamt tra¨geres Blockverhalten auf-
grund des langsameren Pra¨diktors erkannt werden. Zur Kompensation dieser Tra¨gheit wird eine
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Erho¨hung der U¨bersteuerung vorgeschlagen, da die derzeitige Umsetzung mittels eines im Ver-
gleich zur realen Blockdynamik zu schnellen Pra¨diktormodells zwar eine schnellere Lasta¨nderung




Wie bei der Betrachtung des Duo-Betriebs stellt sich auch im Mono-Betrieb die Frage nach der wir-
kungsgradgu¨nstigsten Fahrweise. Der Gleitdruckbetrieb kommt hierbei jedoch auf Grund des bereits
im niedrigen Duo-Lastbereich erreichten minimalen Frischdampfdruckes von 110 bar nicht in Frage.
Unter Beru¨cksichtigung dieses Grenzwertes kann der Druckbereich jedoch im Bereich zwischen dem
Maximaldruck bei ca. 162 bar und dem Mindestfrischdampfdruck frei variiert werden. Die derzeitige
Regelstrategie sieht einen konstanten Drucksollwert von 120 bar u¨ber den gesamten Lastbereich des
Mono-Betriebes vor. Die Absenkung des Drucksollwertes wird vermutlich zur Minimierung der Ex-
ergieverluste bei der Drosselung des Frischdampfes durchgefu¨hrt. Messdaten zeigen jedoch gerade
im Mono-Volllastbetrieb eine hierdurch verursachte ungu¨nstige Vertrimmung des Wa¨rmestromver-
ha¨ltnisses zwischen Verdampfer und U¨berhitzer, was zu einer starken O¨ffnung der Einspritzku¨hler
fu¨hrt. Der bei der Mischung von kaltem Einspritzwasser und heißem Dampf verursachte Exergiever-
lust verha¨lt sich komplementa¨r zu den erwa¨hnten Drosselverlusten am Frischdampfventil. Fu¨r den
Mono-Volllastpunkt sind die Verla¨ufe der Exergiea¨nderung durch Androsseln der Turbine bzw. der
Einspritzku¨hler im Kessel in Abha¨ngigkeit des Frischdampfdruckes in Abb. 6.40 dargestellt. Aus
der Summe dieser Exergieverluste (grau) ergibt sich eine Abnahme bei hohen Frischdampfdru¨cken,




































Abb. 6.40.: Druckabha¨ngigkeit der Exergieverluste in der Turbine und dem Kessel beim Lastpunkt 52 %
Mit abnehmender Kessellast nimmt wie bereits bei den Analysen zum Duo-Betrieb gezeigt, dass
Verha¨ltnis von U¨berhitzung zu Verdampfung ab - die Einspritzku¨hler schließen und es kommt
bei weiterer Lastabsenkung zu einem Einbruch der Frischdampftemperaturen. In diesem Fall ist
also mit geringen bis keinen Exergieverlusten bei der Einspritzung zu rechnen - eine Variante
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mit wenig Drosselverlusten sollte hier bevorzugt werden. Um die Effekte aufzuzeigen, wurde das
Kraftwerksmodell verwendet, um die A¨nderung des Bruttowirkungsgrades ∆η u¨ber den gesamten
Last- und Druckbereich darzustellen. Diese A¨nderung wurde entsprechend Gl. 6.1 bestimmt und
aufgetragen:
∆ηi,j = η(Pi, pj)− η(Pi, pRef )[%] (6.1)
Hierbei wurden fu¨r vier Lastpunkte Pi im Monobetrieb (34, 40, 46 und 52 %) jeweils 11 Druck-
sollwerte pj zwischen 110 und 160 bar angefahren und auf das Erreichen eines stationa¨ren Verhar-
rungswertes gewartet. Die sich hierbei einstellenden Wirkungsgrada¨nderungen im Verha¨ltnis zum
Ist-Stand, also der Fahrweise mit 120 bar Festdruck sind in Abb. 6.41 dargestellt.
Abb. 6.41.: A¨nderung des Bruttowirkungsgrades im Verha¨ltnis zum Ist-Stand in Abha¨ngigkeit von Genera-
torleistung und Frischdampfdruck
Wie aus der Abb. 6.41 zu erkennen ist, sollte der Frischdampfdruck in Mono-Volllast mo¨glichst
hoch gewa¨hlt werden. Hierdurch ergibt sich fu¨r Lastpunkte oberhalb von 52 % eine Wirkungsgrad-
steigerung von ca. 0,05 %. Zu tiefen niedrigen Lasten hin vera¨ndern sich die Verha¨ltnisse wie oben
beschrieben und es sollte ein mo¨glichst niedriger Frischdampfdruck angestrebt werden. Bereits bei
der Absenkung von 120 bar auf 110 bar la¨sst sich der Wirkungsgrad hier um ca. 0,03 % steigern.
Weiterhin sollte eine weitere Absenkung des Druckes unter das derzeitige Minimum von 110 bar
fu¨r niedrige Lasten in Erwa¨gung gezogen werden.
6.5.2. Dynamische A¨nderung der Dampfzusta¨nde wa¨hrend Lasta¨nderungen
Zur Bewertung des derzeitigen Standes im Monobetrieb wurden drei Lastwechsel von ca. 10, 20
und 25% der Nennlast simuliert. Hierdurch ko¨nnen sowohl die stationa¨ren Punkte bei 53, 42, 32 %
und bei der abgesenkten Mono-Mindestlast von 25 % verglichen werden als auch die Dynamik der
positiven und negativen Lastwechsel. Das Szenario entspricht damit aus Leistungssicht genau der
Ha¨lfte des in Abschnitt 6.1 vorgestellten Duo-Betriebes, womit der Zustandspunkt eines der beiden
Kessel im Duo-Betrieb vergleichbar mit dem des Kessels im Monobetrieb ist. Um Unterschiede und
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Besonderheiten des Mono-Betriebes herauszustellen wurde daher der Verlauf mit dem eines Kessels
im Duo-Betrieb verglichen.
Abb. 6.42.: Zeitlicher Verlauf der Generatorleistung fu¨r Mono Betrieb und der halben Generatorleistung fu¨r
den Duo-Betrieb (entspricht der Leistung eines Kessels)
Die Generatorleistung, welche in Abb. 6.42 dargestellt ist, wurde hierbei fu¨r den Duo-Betrieb hal-
biert, was der symmetrischen Speisung der Turbine aus einem Kessel entspricht. Wie den Leistungs-
verla¨ufen in Abb. 6.42 zu entnehmen ist, ist die Regelgu¨te im Monobetrieb fu¨r kleinere Lastwechsel
deutlich schlechter als im Duobetrieb. Hauptgrund hierfu¨r wird in der Umvertrimmung des Kessels
durch die Reduzierung des Frischdampfdruckes von 162 bar auf 120 bar gesehen. Hierdurch kommt
es zu einer erheblichen Verlagerung des Wa¨rmestromes von den Verdampferheizfla¨chen zu den
U¨berhitzerheizfla¨chen und somit zu einer deutlichen O¨ffnung der Einspritzku¨hler u¨ber nahezu den
gesamten Lastbereich. Aufgrund der in Abschnitt 6.4.2 beschriebenen Problematik des gegenseiti-
gen Aufschwingens der nacheinander geschalteten Einspritzku¨hler fu¨hrt dieser Effekt zu erheblichen
Einflu¨ssen auf die Leistungsregelung und verschwindet erst mit dem Schließen der Einspritzku¨hler
in tiefer Teillast, also im Lastpunkt bei 25 %. Bei dem dazugeho¨rigen Lastwechsel ist dann auch
die Regelgu¨te vergleichbar.
Abb. 6.43.: Zeitlicher Verlauf des Frischdampfmassenstromes fu¨r einen Kessel im Mono und Duobetrieb
Weitere Sto¨rungen, wie das Zu- und Abschalten der Kohlemu¨hlen haben vergleichbare Effekte
auf die Generatorleistung, wobei diese in der Realita¨t durch unterschiedliche Schaltpunkte an zwei
verschiedenen Kesseln fu¨r den Duo-Betrieb im Vergleich zur Simulation wesentlich unkritischer aus-
fallen ko¨nnten. Die Abb. 6.43 zeigt den Verlauf des Frischdampfmassenstromes fu¨r einen Kessel im
Mono- im Vergleich zum Duo-Betrieb. Neben den bereits am Verlauf der Generatorleistung gezeig-
ten dynamischen Prozesseinflu¨sse sind hierbei insbesondere stationa¨re Abweichungen erkennbar.
Liegt der beno¨tigte Frischdampfmassenstrom zur Erbringung der beno¨tigten Leistung in Volllast
im Duo-Betrieb unter dem des Mono-Betriebes, kehrt sich dieses Verha¨ltnis bei geringeren Lasten
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um. In Volllast kommt es im Mono-Betrieb auf Seiten des Wasser-Dampfkreislaufes zu erheblichen
Wirkungsgradverschlechterungen durch eine auf den Duo-Betrieb optimierte Abstimmung der ND-
und HD- Vorwa¨rmer.
Wie sowohl Simulations- als auch Messdaten belegen, kommt es zu einer zunehmenden Abschal-
tung der Vorwa¨rmer durch abnehmende Dru¨cke an den Turbinenanzapfungen. Bei Reduktion der
Kessellast im Duo-Betrieb kommt insbesondere der Abfall der FD- und ZU¨-Temperaturen fu¨r einen
Wirkungsgradverlust zum Tragen. Diese fallen wie bereits beschrieben im Mono-Betrieb aufgrund
der gea¨nderten Druckfahrweise weniger stark aus. In Abb. 6.44 ist exemplarisch der dazugeho¨rige
Verlauf der Frischdampftemperatur dargestellt.


















Kessel 1 im Mono Betrieb
Kessel 1 im Duo Betrieb
Abb. 6.44.: Zeitlicher Verlauf der Frischdampftemperatur fu¨r einen Kessel im Mono und Duobetrieb
Wie der Verlauf der Frischdampftemperaturen fu¨r vergleichbare Kessellasten zeigt, kommt es
im Duo-Betrieb bereits fu¨r eine kleine Lasteinsenkung auf ca. 80 % zu erkennbaren Einbru¨chen
der FD-Temperaturen, welche sich mit fallender Last zusehens vergro¨ßern. Im Mono-Betrieb kann
die Frischdampftemperatur u¨ber einen weiten Lastbereich gehalten werden. Die Regelgu¨te selbst
erweist sich im Mono-Betrieb als deutlich schlechter, was mit der kompletten Ausnutzung des
Regelbereiches und dem O¨ffnen aller Einspritzku¨hler erkla¨rt werden kann.
6.5.3. Fazit
Mit Hilfe des entwickelten Simulationsmodells konnte fu¨r den stationa¨ren Betrieb eine Mo¨glichkeit
zur Steigerung des Teillastwirkungsgrades nachgewiesen werden, welche in einigen Lastpunkten bis
zu 0,05% Punkte betra¨gt. Die damit verbundenen Einsparpotentiale sind zwar erheblich, jedoch
ist der Absolutwert der Wirkungsgrada¨nderung derart gering, dass ein Nachweis dieses Zusammen-
hanges im Versuchsbetrieb aufgrund der bereits genannten Unsicherheiten nicht mo¨glich wa¨re. Die
Untersuchung demonstriert damit exemplarisch einen der genannten Vorteile der modellgestu¨tz-
ten Analyse im Vergleich zu Versuchsfahrten. Daru¨ber hinaus konnte mittels eines Vergleiches der
dynamischen Kesselfahrweise im Mono-Betrieb und im Duo-Betrieb erheblicher Optimierungsbe-
darf, speziell fu¨r die Temperaturregelkreise aufgezeigt werden. Durch die im vorherigen Kapitel
vorgeschlagene Anpassung, ko¨nnte somit ein deutlich besseres Lastfolgeverhalten und eine bauteil-
schonender Betrieb erreicht werden.
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7. Bereitstellung von Systemdienstleistungen
Wie bereits in Kapitel 1.1.2 dargestellt wurde, besteht eine zentrale Aufgabe konventioneller Kraft-
werke in der Bereitstellung von Systemdienstleistungen. Insbesondere die Absicherung des elektri-
schen Netzes durch die Vorhaltung und Aktivierung von Prima¨r- und Sekunda¨rregelleistung stellt
enorme Herausforderungen an den dynamischen Kraftwerksbetrieb, welche bisher nur unzureichend
wissenschaftlich erforscht sind. Hierbei stellt die koordinierte Nutzung der Brennstoffzufuhr sowie
prozessinterner Speicherpotentiale komplexe Anforderungen an die Blockleittechnik, welche mit
Hilfe des dynamischen Modells analysiert und optimiert werden ko¨nnen. Ein U¨bersichtsschema zur
Aktivierung von Regelreserven gibt Abb. 7.1.
Aus der Abb. 7.1 (a) wird ersichtlich, dass je nach Regelanforderung und Tra¨gheit des Kessels die
A¨nderung der Feuerungsleistung u¨ber die Brennstoffzufuhr nicht ausreichend ist, um die gewu¨nschte
Leistungsvorgabe einzuhalten. In diesem Fall muss auf prozessinterne Speicher mit ku¨rzerer Ak-
tivierungszeit zuru¨ckgegriffen werden. Da die Speicher fu¨r den erneuten Abruf von Regelleistung
mo¨glichst bald wieder zur Verfu¨gung stehen mu¨ssen, ist eine U¨bersteuerung der Brennstoffzufuhr
notwendig, wie Abb. 7.1 (b) zeigt. Die Ho¨he der U¨bersteuerung muss dabei in ihrer Fla¨che der
entnommenen Speicherenergie zuzu¨glich der bei der Ein- und Ausspeicherung erzeugten Exergie-
verluste entsprechen.
(a) (b)
Abb. 7.1.: Schematische Darstellung der Leistungsverla¨ufe fu¨r Prima¨rregelanforderung, Sekunda¨rregelanfor-
derung und die mo¨gliche Leistung aus einer A¨nderung der Feuerungsleistung (a) und die sich
daraus ableitende notwendige Brennstoffu¨bersteuerung bei Nutzung von prozessinternen Spei-
cherpotentialen (b)
Im folgenden Abschnitt werden zuna¨chst der Ist-Stand und die vorhandenen Potentiale zur Er-
bringung und Erweiterung der Regelreserven untersucht. Im Anschluss werden dann beispielhaft
Anwendungsfa¨lle mit Implementierung einiger Optimierungsmo¨glichkeiten unter Nutzung der iden-
tifizierten Potentiale zur Erweiterung der Regelfa¨higkeit des untersuchten Kraftwerks dargestellt.
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7.1. Dynamik Dampferzeuger
Wie aus Abb. 7.1 hervorgeht, spielt die genaue Kenntnis der Dynamik des Dampferzeugers eine
entscheidende Rolle fu¨r die Dimensionierung der vermarktbaren Regelleistung. Zur Analyse dieses
dynamischen Verhaltens wurden Sprungversuche am offenen System durchgefu¨hrt, d.h. es wur-
den Brennstoffspru¨nge vorgegeben und Generatorleistungsverla¨ufe analysiert. Die Dynamik der
Blockfu¨hrung, welche fu¨r das Zeitverhalten zwischen der gea¨nderten Eingangsgro¨ße
”
Sollwert Leis-
tung“ und dem gea¨nderten Brennstoffmassenstrom steht, ist also hierbei explizit ausgenommen.
Das Zeitverhalten des Dampferzeugers wird hierbei maßgeblich von dessen physikalischer Dynamik
bestimmt, also beispielsweise der beno¨tigten Zeiten zum Transport und Mahlvorgang der Kohle,
der Verbrennung, der Wa¨rmeu¨bertragung an den Wasserdampfkreislauf und der Energiewandlung
von thermischer in elektrische Energie. Daru¨ber hinaus haben aber die unterlagerten Regelkrei-
se (siehe Abb. 4.2) indirekt einen großen Einfluss auf die Systemdynamik. Als Beispiel ko¨nnen
hierbei die Luftregelung im Kessel, die Fu¨llstandsregelung in der Abscheideflasche aber auch die
Dampftemperatur- und Druckregelung genannt werden. Abbildung 7.2 zeigt das Verhalten der Ge-
neratorleistung nach sprungfo¨rmiger A¨nderung der Brennstoffzufuhr in Voll- und Teillast. In rot
dargestellt ist das Verhalten des Kraftwerksmodells, in gru¨n das approximierte Verhalten mittels
eines PT4-Modells.
Abb. 7.2.: Sprungantwort der Generatorleistung auf eine gea¨nderte Brennstoffzufuhr fu¨r Voll- und Teillast
(rot durchgezogen, bzw. gestrichelt), sowie das approximierte Zeitverhalten mittels U¨bertragungs-
funktion (gru¨n) zur Veranschaulichung der Herausforderungen zur Erbringung von Regelleistung
Das sich die Generatorleistung in Volllast nicht asymptotisch anna¨hert, sondern ein starkes
Schwingverhalten aufweist, kann mit dem Eingreifen der Einspritzku¨hler erkla¨rt werden. Diese
sind aufgrund der schon diskutierten abfallenden Dampftemperaturen in Teillast nicht mehr im
Eingriff. Daru¨ber hinaus ist ein deutlich tra¨geres Verhalten in Teillast erkennbar. Dies kann mit
der im Verha¨ltnis zu den durchstro¨menden Massenstro¨men ho¨heren Metall- und Fluidmassen im
System begru¨ndet werden.
7.2. Potentialanalyse Sekundenreservemaßnahmen
Wie im vorherigen Kapitel ersichtlich wird, beno¨tigt der Block von einer gea¨nderten Brennstoff-
bereitstellung bis zu einer A¨nderung der Generatorleistung auf den neuen stationa¨ren Wert ei-
nige Minuten. Zur Vorhaltung einiger Regelleistungsprodukte wie Prima¨rregelleistung, aber auch
Sekunda¨rregelleistung sind deutlich ku¨rzere Reaktionszeiten auf gea¨nderte Sollwerte erforderlich.
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Gerade fu¨r die Prima¨rregelreserven, die nach spa¨testens 30 Sekunden vollsta¨ndig aktiviert sein mu¨s-
sen, sind also alternative Maßnahmen zur raschen A¨nderung der Generatorleistung no¨tig. Große
Dampferzeuger, wie der des untersuchten Kraftwerkes bieten aufgrund ihrer Konzeption vielseitige,
mitunter meist ungenutzte Mo¨glichkeiten der kurzzeitigen Ein- und Ausspeicherung von Energie.
Zur Identifikation solcher sogenannten Sekundenreservemaßnahmen (SRM) wurden mithilfe des
dynamischen Modells umfangreiche Simulationsstudien durchgefu¨hrt, um sowohl potentiell nutz-
bare Leistungsreserven und Energiemengen zu quantifizieren als auch die Dynamik beim Aus- und
Wiedereinspeichern zu untersuchen und anschließend entsprechende Regelstrategien zu einer sinn-
vollen Nutzung der Maßnahmen zu entwickeln. Hierbei wurden sowohl die bereits im Kraftwerk
genutzten Varianten der Frischdampfandrosselung sowie die hier noch nicht implementierte, aber
weithin verbreitete Mo¨glichkeit des Kondensatstaus untersucht. Zusa¨tzlich wurden auch die Aus-
wirkungen einiger innovativer Lo¨sungen wie beispielsweise die HD-Vorwa¨rmer-Androsselung und
die ZU¨-Einspritzku¨hler-O¨ffnung und daru¨ber hinaus auch die Aktivierung negativer Sekundenre-
servemaßnahmen durch Ku¨hlwasserstau oder Kondensatmengensteigerung simuliert. Im Rahmen
der Simulationsstudie wurden bei konstanter Kesselleistung, also bei deaktivierter Brennstoffre-
gelung, verschiedene Variationen von Sprungantworten der einzelnen Maßnahmen untersucht. Die
Untersuchung wurde hierbei im Duo-Betrieb, sowohl fu¨r Volllast (100 %) als auch fu¨r Teillast (75 %)
durchgefu¨hrt, wobei die Werte so gewa¨hlt wurden, dass eine genu¨gend große Marge enthalten ist,
um entsprechende Lastspru¨nge in positive und negative Richtung zu vollziehen.
7.2.1. Frischdampfandrosselung
Eine weit verbreitete Methode zur Bereitstellung von positiver und negativer Regelleistung im
Sekundenbereich stellt die Androsselung des Frischdampfventils dar. Es gibt zahlreiche Untersu-
chungen, die sich mit der Dynamik bei der Aktivierung befassen, z.B. [82, 83, 84]. Hierbei werden
die vor der Turbine befindlichen Ventile permanent leicht angedrosselt. Wird positive Regelleistung
verlangt, werden die Ventile geo¨ffnet (siehe Abb.7.3). Hierdurch wird die im Dampfteil des Kessels
gespeicherte Energie freigesetzt. Die Deaktivierung bzw. negative Anforderung funktioniert in ana-
loger Weise in entgegengesetzter Richtung. Begrenzt wird die Menge der vorhaltbaren Regelenergie
von den Druckgrenzwerten welche nicht unter- bzw. u¨berschritten werden du¨rfen.
Im untersuchten Kraftwerk betra¨gt der maximal zula¨ssige Frischdampfdruck 168 bar, der Druck-
sollwert im Nennpunkt 162 bar sowie die daraus abgeleitete synchrone zula¨ssige Drucka¨nderung
von ±5 bar und einer Sicherheit von ±1 bar zum Grenzwert. Der Verlauf der zusa¨tzlichen Gene-
ratorleistung bei sprungfo¨rmiger Absenkung des Frischdampf-Drucksollwertes um 5 bar, also von
162 bar auf 157 bar (entspricht dem Referenzzustand), sowie eine Erho¨hung der Amplitude auf
7 bar, also eine Druckabsenkung auf 155 bar, ist exemplarisch in Abb. 7.4 dargestellt. Aus Abb. 7.4
wird ersichtlich, dass die Nutzung des Druckspeichers im HD-Teil u¨ber die Frischdampfandrosselung
eine sehr gute Eignung in ihrer Funktion als Sekundenreservemaßnahme aufweist - die Aktivierung
u¨ber die Frischdampfventile erfolgt nahezu instantan und bereits nach etwa 30 Sekunden kann das
maximale Leistungspotential abgerufen werden. Dieses betra¨gt fu¨r den 5 bar Sprung etwa 23 MW,
fu¨r den Sprung mit 7 bar Amplitude etwa 29 MW. Die durch Integration der Leistung ermittelte
maximal verfu¨gbare Energiemenge betra¨gt fu¨r den Sprung von 5 bar etwa 0,52 MWh, fu¨r den 7 bar
Sprung rund 0,72 MWh. Es wird hieraus ersichtlich, dass die aktivierbare Energiemenge sich in
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Abb. 7.3.: Prinzipschema der Frischdampfandrosselung: durch Androsseln der Frischdampf-Regelventile wird
thermische Energie im HD-Teil des Kessels gespeichert und kann durch O¨ffnung der Ventile nutz-
bar gemacht werden
etwa proportional zur Druckamplitude erho¨ht, die maximal erreichbare Leistung aber schwa¨cher
ansteigt. Der Grund hierfu¨r kann in den zusa¨tzlichen Druckverlusten durch den erho¨hten Frisch-
dampfmassenstrom vermutet werden, welcher durch die Ventilo¨ffnung verursacht wird.



















Abb. 7.4.: Reaktion der Generatorleistung auf eine sprungfo¨rmige Absenkung des Frischdampf-
Drucksollwertes um 5 bzw. 7 bar und die resultierende Energiereserve beim Lastpunkt 100 %
Weitere Simulationsszenarien sind in Tab. 7.1 zusammengefasst. Neben der Aktivierung von po-
sitiver Regelleistung durch negative Druckspru¨nge wurde hierbei ebenfalls der umgekehrte Fall
untersucht. Da insgesamt durch die Abdeckung der weiteren untersuchten Maßnahmen fu¨r die FD-
Androsselung insbesondere von einer Bereitstellung negativer Sekundenreservemaßnahmen ausge-
gangen wurde, sind hierfu¨r sogar drei Druckspru¨nge untersucht worden (5 bar, 7 bar und 9 bar).
Um hierbei stets unterhalb des zula¨ssigen Maximaldruckes zu bleiben, wurde der Frischdampf-
drucksollwert auf 158 bar festgesetzt. Weiterfu¨hrende Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass
der Ausgangswert des Druckes fu¨r die Auswirkungen der Sprungantwort nur von untergeordneter
Bedeutung ist.
Bei der Betrachtung der per Simulation ermittelten Kennwerte der Sprungszenarien la¨sst sich
wie bereits festgestellt zeigen, dass sowohl die Leistungsreserven als auch die verfu¨gbaren Ener-
giemengen mit Zunahme der Sprungamplitude ansteigen. Weiterhin kann anhand der Werte auch
eine erhebliche Abha¨ngigkeit vom Lastpunkt des Kraftwerks gezeigt werden. Grundsa¨tzlich sind
bei der Nutzung des Druckspeichers im HD-U¨berhitzer hierbei in Teillast deutlich ho¨here Reserven
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Tab. 7.1.: Energiespeicherpotentiale ∆E im Druckspeicher des HD-U¨berhitzers und maximal aktivierbare
Leistung ∆Pmax in Abha¨ngigkeit der Drucka¨nderung und des Lastpunktes
Volllast (100 %) Teillast (75 %)
Szenario ∆E ∆Pmax ∆E ∆Pmax
(162 - 5) bar 0,52 MWh 23 MW 0,62 MWh 34 MW
(162 - 7) bar 0,72 MWh 29 MW 0,87 MWh 45 MW
(158 +5) bar -0,53 MWh -24 MW -0,64 MWh -37 MW
(158 +7) bar -0,77 MWh -36 MW -0,93 MWh -54 MW
(158 +9) bar -0,96 MWh -49 MW -1,15 MWh -71 MW
erkennbar. Nach Analyse der Simulationsergebnisse la¨sst sich das zusa¨tzliche Leistungspotential
durch den geringeren Absolutwert der Dampfmassenstro¨me in Teillast erkla¨ren. Hierdurch fa¨llt der
Eintrittsdruck der HD-Turbine ab und die vorhandene Druckdifferenz zum Frischdampfdruck vor
Turbinenventil steigt. Bei einer O¨ffnung des Ventils kommt es zu einer schnelleren und sta¨rkeren
Reaktion des Frischdampfmassenstroms, auch da die Absolutwerte der Rohrleitungsdruckverluste
geringer sind. In der Folge kommt es bei konstanter Beheizung des Kessels durch den ho¨heren
Frischdampfmassenstrom auch zu einer gro¨ßeren Absenkung der Metalltemperaturen und somit zu
einer gro¨ßeren Energie-Ausspeicherung.
7.2.2. Kondensatstau bzw. -steigerung
Eine weitere gebra¨uchliche Mo¨glichkeit zur Vorhaltung positiver Regelleistung stellt die Variation
des Kondensatmassenstroms dar [82, 83, 85]. Beim Kondensatstau wird die Abfuhr des Kondensates
aus dem Kondensator mit Hilfe der Pumpe bzw. u¨ber ein Drosselventil reduziert, das Prinzipsche-
ma ist in Abb. 7.5 dargestellt. Durch die hierdurch reduzierte Ku¨hlung in den Vorwa¨rmern steigen
Temperatur und Druck, sodass das Druckgefa¨lle zwischen der jeweiligen Turbinenanzapfung und
dem Vorwa¨rmer reduziert wird. Der Dampfmassenstrom zu den Vorwa¨rmern versiegt und kann
zur weiteren Entspannung in der Turbine genutzt werden. Die zur Vorwa¨rmung des Kondensa-
tes no¨tige Dampfmenge kann zusa¨tzlich ebenfalls angedrosselt werden, in diesem Fall wird vom
Kondensatstopp gesprochen. Bei dieser Methode bestimmt die tolerierbare Fu¨llstanda¨nderung im
Speisewasserbeha¨lter bzw. im Kondensator die maximal vorhaltbare Regelenergie. Sie la¨sst sich
durch die Wassermassena¨nderung im Speisewasserbeha¨lter und der zu deren Aufheizung no¨tigen
Energiemenge u¨berschla¨glich bestimmen. Im Gegensatz zur Frischdampf-Androsselung ist hierbei
die maximal aktivierbare zusa¨tzliche Leistung erheblich begrenzt, da maximal die zur Aufheizung
entnommenen Enthalpiestro¨me zur weiteren Entspannung in der Turbine genutzt werden ko¨nnen.
Eine unkonventionelle und bisher nicht umfa¨nglich untersuchte Methode zur Einspeicherung von
Energie, also zur Erbringung von negativer Regelleistung, stellt die umgekehrte Variante, also die
Kondensatsteigerung dar. Zur Anwendung einer solchen Maßnahme ist jedoch eine entsprechende
U¨berdimensionierung der Kondensatpumpen bzw. eine zusa¨tzliche Stellreserve bei den Kondensat-
regelventilen notwendig. Fu¨r die Nutzung der Kondensatstromregelung als Sofortreserve-Maßnahme
ergeben sich aufgrund der vorigen Betrachtungen unterschiedliche Fahrweisen. Abha¨ngig vom Fu¨ll-
stand des Kondensators kann dieser mehr fu¨r positive oder mehr fu¨r negative Reserven genutzt
werden. Der zula¨ssige Fu¨llstandsbereich erstreckt sich fu¨r das untersuchte Kraftwerk von komplett
entleert also 0 m bis hin zu einem Fu¨llstand von 0,9 m. Im Normalfall wird der Kondensator ent-
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Abb. 7.5.: Prinzipschema Kondensatstau: durch die Reduzierung des Kondensatmassenstroms wird der Fu¨ll-
stand im Speisewasserbeha¨lter gesenkt und so seine Energie ausgespeichert
weder komplett leer oder auf einem Fu¨llstand von 0,5 m gefahren, wobei nur der Fu¨llstandssollwert
von 0,5 m die Mo¨glichkeit eines nahezu symmetrischen Kondensatstaus bietet. In Abb. 7.6 sind die
Sprungantworten der Generatorleistung auf eine Reduktion des Kondensatmassenstroms im Voll-
lastpunkt dargestellt. Hierbei wurde der Massenstrom u¨ber das Kondensatregelventil von seinem
Nominalwert auf den angenommenen Mindestmassenstrom um etwa 60 % in Bezug auf den Nenn-
massenstrom reduziert. Fu¨r das Szenario
”
symmetrischer Kondensatstau“ betrug der Fu¨llstand des
Kondensators zum Anfang des Szenarios 0,5 m, fu¨r das Szenario
”
asymmetrischer Kondensatstau“
betrug er 0 m. Im ersten Fall wird der Vorgang durch das Erreichen des maximalen Kondensa-
torfu¨llstandes von 0,9 m abgebrochen, im zweiten Fall durch das Erreichen des Mindestlevels im
Speisewasserbeha¨lter.


















Abb. 7.6.: Reaktion der Generatorleistung auf eine sprungfo¨rmige Reduzierung des Kondensatmassenstrom-
Sollwertes
Wie in Abb. 7.6 zu erkennen, weist die Mo¨glichkeit des Kondensatstaus ein erhebliches Potential
in Bezug auf die bereitstellbare Energiemenge auf. Selbst fu¨r den symmetrischen Kondensatstau
lassen sich Energiereserven aktivieren, welche in etwa in der Gro¨ßenordnung der Frischdampf-
Androsselung liegen, fu¨r den asymmetrischen Fall kann ein deutlich ho¨heres Potential abgerufen
werden. In Bezug auf die aktivierbare Leistung zeigt die Maßnahme jedoch ein verha¨ltnisma¨ßig
tra¨ges Verhalten. Wie bei der Frischdampfandrosselung wurde auch das Verhalten bei Variation
des Kondensatmassenstroms u¨ber den Duo-Betriebsbereich zwischen Volllast und Teillast unter-
sucht. Die Szenarien sind in Tab. 7.2 zusammengefasst. Zusa¨tzlich wurde die umgekehrte Reaktion,
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also das Verhalten des Systems bei einer Beschleunigung des Kondensatmassenstroms untersucht.
Hierbei wurde der Kondensatmassenstrom von seinem Nominalwert in Volllast um ca. 40 % erho¨ht,
was der maximal mo¨glichen Menge bei vollsta¨ndig geo¨ffneten Ventilen entspricht.
Tab. 7.2.: Energiespeicherpotentiale ∆E im Thermospeicher des Speisewasser-Beha¨lters und maximal akti-
vierbare Leistung ∆Pmax in Abha¨ngigkeit der Kondensatfahrweise und des Lastpunktes
Volllast (100 %) Teillast (75 %)
Szenario ∆E ∆Pmax ∆E ∆Pmax
Kondensatstau symmetrisch 0,47 MWh 11 MW 0,24 MWh 4 MW
Kondensatstau asymmetrisch 1,36 MWh 17 MW 0,35 MWh 4 MW
Kondensatbeschleunigung symmetrisch -1,53 MWh -17 MW -1,44 MWh -18 MW
Wie aus Tab. 7.2 ersichtlich wird, bietet der Kondensatstau in Volllast ein erhebliches Speicher-
potential, welches jedoch zur Teillast hin stark abnimmt. Grund hierfu¨r liegt in der Verschiebung
des Druckgefa¨lles u¨ber die Turbine. Durch die Reduktion der Dru¨cke an den Anzapfungen, welche
die Vorwa¨rmer versorgen, kommt es zu einer Abnahme der Aufheizung in den Vorwa¨rmern bei
Teillast. Sowohl das Energie- als auch das Leistungspotential verringert sich. Hinzukommt, dass
sich die Differenz zwischen Nominalmassenstrom in diesem Betriebspunkt und dem Mindestmas-
senstrom erheblich verringert und somit der Einfluss auf die Druckniveaus der NDVs abgeschwa¨cht
wird. Bei der Steigerung des Kondensatmassenstroms ist dieses Pha¨nomen nicht erkennbar. Zwar
verringern sich auch hier die Dru¨cke an den Anzapfungen der Turbine, was zu einer Reduktion
der Beheizungsmassenstro¨me fu¨hrt. Jedoch kann durch die massive Ku¨hlung der Vorwa¨rmer durch
den hohen Kondensatmassenstrom auch der Druck in den Vorwa¨rmern weiter abgesenkt werden,
was auch in Teillast wieder zu einer Versorgung der Vorwa¨rmer mittels Anzapfdampf fu¨hrt. Das
Energiespeicher- und Leistungspotential fu¨r diese Maßnahme zeigt sich daher als relativ konstant
u¨ber den Lastbereich des Kraftwerks.
7.2.3. HD-Vorwa¨rmer-Androsselung
Die Androsselung oder Umfahrung der HD-Vorwa¨rmersa¨ule, wie sie beispielsweise in [82, 86, 87]
untersucht wurde, kann ebenfalls als Sekundenreservemaßnahme genutzt werden. Das Verfahren ist
schematisch in Abb.7.7 dargestellt. A¨hnlich wie beim Kondensatstau kann auch hier die zur Aufhei-
zung des Speisewassers beno¨tigte Energie in den Hochdruckvorwa¨rmern kurzfristig als zusa¨tzliche
Regelenergie genutzt werden. Im Gegensatz zum Kondensatstau kann hierbei jedoch nicht analog
der Speisewassermassenstrom gesenkt werden, da dieser zum Einen zur Ku¨hlung des Kessels no¨tig
ist, zum Anderen der auf den Economiser und Verdampfer folgende Separator ein recht geringes
Fu¨llvolumen aufweist und daher auch kurzzeitige Unterbrechungen des Wassermassenstromes zu
signifikanten Fu¨llstandsa¨nderungen fu¨hren wu¨rden. Aus diesem Grund wurde im untersuchten Sze-
nario lediglich die Dampfzufuhr der Vorwa¨rmer gedrosselt, das Speisewasser jedoch weitergefo¨rdert.
Durch die hierdurch verringerte Eintrittsenthalpie am Kessel ist diese Methode nur sinnvoll, wenn
die Wa¨rmekapazita¨t des Kessels sehr groß ist im Verha¨ltnis zur zusa¨tzliche geforderten Regelener-
giemenge. Aufgrund der konstruktiven Gegebenheiten ist diese Voraussetzung fu¨r den untersuchten
Kessel, wie auch fu¨r Großkessel im Allgemeinen gegeben.
Im Rahmen der Untersuchungen wurde sowohl die Variante Androsselung aller HD-Vorwa¨rmer
als auch die Androsselung eines einzelnen HD-Vorwa¨rmer (HDV 7) untersucht. Hierbei wurde u¨ber
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Abb. 7.7.: Prinzipschema der HDV-Androsselung:
das Regelventil ein Mindestdampfstrom gewa¨hrleistet, welcher ca. 20 % des jeweiligen Nennmassen-
strom betra¨gt. Die Reaktion der Generatorleistung auf eine instantane Abdrosselung der Dampf-
versorgung ist in Abb. 7.8 dargestellt. Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, ko¨nnen mit Hilfe
der HDV-Androsselung zum einen signifikante Energiespeicherkapazita¨ten nutzbar gemacht wer-
den, daru¨ber hinaus kann die Maximalleistung dabei bereits nach deutlich weniger als einer Minute
zur Verfu¨gung gestellt werden. Bereits mit der Nutzung nur eines Vorwa¨rmers (HDV 7) kann diese
Methode eine sehr effiziente Mo¨glichkeit zur Erweiterung der Prima¨rregelfa¨higkeit des Kraftwer-
kes in Kombination mit der Frischdampf-Androsselung darstellen. Im Gegensatz zu den bisher
vorgestellten Maßnahmen gibt es in der bestehenden Anlage keine Mo¨glichkeit, die Methode zur
Bereitstellung negativer Reserven zu nutzen.



















Abb. 7.8.: Reaktion der Generatorleistung auf eine sprungfo¨rmige Drosselung der HDV-Dampfversorgung
In Tab. 7.3 sind die Speicherpotentiale des Thermospeichers der HDVs und des Economisers und
die maximal aktivierbare Leistung u¨ber dem Lastbereich des Kraftwerks zusammengefasst. Wie
aufgrund der reduzierten Aufheizung in Teillast bereits vermutet werden konnte, nimmt auch hier
die Speicherkapazita¨t mit sinkender Blockleistung ab. Jedoch fa¨llt die Abnahme wesentlich geringer
aus als fu¨r den Kondensatstau, sodass die Methode auch in Teillast noch relativ effizient nutzbar
bleibt.
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Tab. 7.3.: Energiespeicherpotentiale ∆E im Thermospeicher des Economisers und maximal aktivierbare Leis-
tung ∆Pmax in Abha¨ngigkeit der HDV-Androsselung und des Lastpunktes
Volllast (100 %) Teillast (75 %)
Szenario ∆E ∆Pmax ∆E ∆Pmax
Androsselung HDV-7 1,84 MWh 16 MW 1,53 MWh 12 MW
Androsselung alle HDVs 2,80 MWh 26 MW 2,20 MWh 17 MW
7.2.4. ZU¨-Einspritzku¨hler-O¨ffnung
Thermische Energie, die in den Komponenten der Zwischenu¨berhitzerstrecke gespeichert ist, kann
grundsa¨tzlich durch Absenkung der Dampftemperaturen kurzfristig nutzbar gemacht werden. Hier-
zu ko¨nnen die Einspritzku¨hler genutzt werden, um kaltes Speisewasser einzuspritzen, welches schlag-
artig verdampft und einen ho¨heren Dampfstrom erzeugt, wie in Abb. 7.9 dargestellt.
Abb. 7.9.: Prinzipschema der ZU¨-Einspritzung:
Fu¨r das Untersuchungsszenario wurden hierbei alle Einspritzventile des ZU¨-Stranges, ausgehend
von ihrer lastabha¨ngigen Ausgangsposition, vollsta¨ndig geo¨ffnet. Fu¨r Volllast erho¨hte sich hierbei
der Massenstrom von ca. 2,5 kg/s auf etwa 17 kg/s. Die positive Reaktion der Generatorleistung auf
die O¨ffnung der Einspritzku¨hler ist in Abb. 7.10 dargestellt.
0,79 MWh
















Abb. 7.10.: Reaktion der Generatorleistung auf eine sprungfo¨rmige O¨ffnung der ZU¨-Einspritzventile
Es muss jedoch festgehalten werden, dass sich aufgrund der hohen Exergieverluste bei der Mi-
schung des kalten Wassers und des heißen Dampfes der Gesamtwirkungsgrad der Anlage deutlich
verschlechtert, sodass aus exergetischer Sicht ein hoher Preis zur Aktivierung von Sekundenreser-
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ven aus diesem Bereich gezahlt wird. Die Generatorleistung verringert sich nach der Nutzung der
gespeicherten Energie stationa¨r um etwa 12 MW, sodass diese Maßnahme nur dann sinnvoll ge-
nutzt werden kann, wenn eine rasche Wiederauffu¨llung gewa¨hrleistet ist. Weiterhin muss erwa¨hnt
werden, dass u¨ber die ZU¨-Einspritzung in der untersuchten Konfiguration nur positive Reserven
aktiviert werden ko¨nnen. Fu¨r die umgekehrte Variante, also die kurzzeitige Schließung der Ventile
mu¨ssten zum Einen die no¨tige Stellreserven vorhanden sein, was bei einer wirkungsgradgu¨nstigen
Prozessauslegung nicht der Fall ist, sowie Spielraum bei der Erho¨hung der Prozesstemperaturen
bestehen, was ebenfalls eine ineffiziente Fahrweise voraussetzt.
Der Vergleich der Sekundenreservemaßnahme Zwischenu¨berhitzereinspritzung fu¨r Voll- und Teil-
last ist in Tab. 7.4 dargestellt. Hierbei wird ersichtlich, dass das Energie- und Leistungspotential
der Maßnahme in Teillast leicht zunimmt. Begru¨ndet werden kann dies mit der Absenkung des
Ausgangsmassenstromes aufgrund der abfallenden Dampftemperaturen in Teillast (vgl. Abb. 5.11).
Somit steht fu¨r die Massenstroma¨nderung im Einspritzku¨hler eine leicht erho¨hte Amplitude zur
Verfu¨gung, welche etwa linear mit der Energie- und Leistungserho¨hung korreliert.
Tab. 7.4.: Energiespeicherpotentiale ∆E im Thermospeicher des Zwischenu¨berhitzers und die maximal akti-
vierbare Leistung ∆Pmax in Abha¨ngigkeit des Lastpunktes
Volllast (100 %) Teillast (75 %)
Szenario ∆E ∆Pmax ∆E ∆Pmax
100%-ZU¨-Einspritzung 0,79 MWh 17 MW 1,00 MWh 22 MW
7.2.5. Ku¨hlwasserstau
Zur Erbringung von negativer Regelleistung gibt es eine Vielzahl von Mo¨glichkeiten, die im Prozess
vorhandene Exergie schlichtweg zu vernichten. Eine einfache und praktikable Variante besteht in
einer kurzzeitigen Reduktion des Ku¨hlwassermassenstromes, wodurch sich die Aufheizspanne des
Ku¨hlwassers und dadurch der Gegendruck im Kondensator erho¨ht und das Enthalpiegefa¨lle in der
ND-Turbine sinkt. Fu¨r das Untersuchungsszenario wurde der Ku¨hlwassermassenstrom sprungfo¨rmig
um die Ha¨lfte reduziert. Hierbei wurden im Bereich der Abdampftemperatur der ND-Turbine keine
Grenzwertverletzungen festgestellt, jedoch steht eine weitreichende Pru¨fung mo¨glicher Grenzwerte,
welche bei der Nutzung dieser Sekundenreservemaßnahme verletzt werden ko¨nnten, noch aus.
Tab. 7.5.: Energieausschubpotential ∆E im Kondensator und die maximal aktivierbare Leistung ∆Pmax in
Abha¨ngigkeit des Lastpunktes
Volllast (100 %) Teillast (75 %)
Szenario ∆E ∆Pmax ∆E ∆Pmax
50% Ku¨hlwassermassenstrom -∞ -17 MW -∞ -11 MW
Die Reduktion des Ku¨hlwassermassenstromes mit der angegebenen Sprungho¨he ermo¨glicht fu¨r
das untersuchte Kraftwerk entsprechend Tab. 7.5 eine schnelle Verringerung der Generatorleistung
um 17 MW in Volllast bzw. 11 MW in Teillast. Da die Energie nicht im Prozess gespeichert wird,
sondern aus dem Prozess verloren geht, kann sie theoretisch unendlich lange aktiviert werden. Aus
energetischer Sicht ist jedoch eine mo¨glichst schnelle Deaktivierung der Maßnahme anzustreben.
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7.2.6. Zusammenfassung und Bewertung der SRM
Mittels der durchgefu¨hrten Sprungversuche wurden die unter den angegebenen Bedingungen maxi-
mal aktivierbaren Sekundenreservemaßnahmen ermittelt. Eine U¨bersicht u¨ber Energiespeicher im
Volllastpunkt gibt Abb. 7.11. Hierbei wird ersichtlich, dass aus energetischer Sicht gegenu¨ber dem
bereits genutzten Druckspeicher in der HD-U¨berhitzung, welcher u¨ber die Frischdampfandrosselung
erschlossen wird, erhebliche Potentiale zur Aktivierung von Sekundenreservemaßnahmen sowohl
u¨ber den Kondensatstau, als auch u¨ber die HDV-Androsselung im Speisewasserbeha¨lter, aber auch
im Economizer vorhanden sind. Daru¨ber hinaus bieten auch die Zwischenu¨berhitzer-Heizfla¨chen
erhebliche Potentiale, welche u¨ber das Absenken der ZU¨-Temperaturen aktiviert werden ko¨nnen.
In Summe ergibt sich fu¨r die positive Anforderung ein energetisches Gesamtpotential von rund
5,7 MWh in Volllast und noch etwa 4,4 MWh in Teillast. Das negative Speicherpotential welches
zur Erbringung von Sekundenreservemaßnahmen genutzt werden kann, liegt bei rund 2,5 MWh in
Volllast und ca. 2,6 MWh in Teillast, daru¨ber wurde jedoch auch die kurzzeitige Vernichtung von
Exergie zur Erschließung negativer Potentiale aufgezeigt, sodass es hier eher aus wirtschaftlicher













Abb. 7.11.: Abrufbares energetisches Potential der Leistungsbereitellung durch Sekundenreservemaßnahmen
bei Volllast
Den vorhandenen Energiepotentialen steht fu¨r den derzeitigen Fall lediglich die Nutzung des
Druckspeichers im HD-U¨berhitzer gegenu¨ber. Neben der vorhandenen Energiemenge spielt fu¨r die
Nutzung der jeweiligen Sekundenreservemaßnahme zur Bereitstellung von Systemdienstleistungen
auch der gezeigte Leistungsverlauf bei der Aktivierung eine entscheidende Rolle. Wie anhand der
Leistungsverla¨ufe zu erkennen ist, lassen sich insbesondere die Potentiale im Bereich des HD-
U¨berhitzers (Frischdampfandrosselung) sowie im Bereich des Economizers (HDV-Androsselung)
schnell aktivieren und eignen sich somit zur Erweiterung der Prima¨rregelfa¨higkeit. Die Potentiale
im Speisewasserbeha¨lter, welche u¨ber den Kondensatstau erschlossen werden ko¨nnen, weisen eine
langsamere Dynamik auf, eignen sich aber dennoch zur Unterstu¨tzung der Sekunda¨rregelung. Alter-
nativ ko¨nnte auch die Variante
”
Kondensatstopp“ genutzt werden, bei der neben der Reduzierung
des Kondensatmassenstroms gleichzeitig die Dampfmassenstro¨me zu den NDVs reduziert werden.
Dem ho¨heren apparativen Aufwand stu¨nde dann eine schnelle Aktivierung des Speichers gegenu¨ber,
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womit sich dieser, wie in [V1] gezeigt, grundsa¨tzlich zur Bereitstellung von Prima¨rregelleistung eig-
net.
Neben der energetischen Bewertung spielt auch der Einfluss auf die Belastung der beteiligten
Komponenten eine entscheidende Rolle zur Beurteilung der Sofortreserve-Maßnahmen. Mit Hilfe
der in Abschnitt 3 entwickelten Auswerteskripte wurde die sprungfo¨rmige Aktivierung der einzelnen
Maßnahmen und die daraus resultierenden Belastungen fu¨r verschiedene kritische Komponenten
des Wasser-Dampfkreislaufes gegenu¨bergestellt. Hierbei sind folgende Szenarien exemplarisch bei
Volllast betrachtet worden: HD-Androsselung (162-7 bar), HD-Anzapfandrosselung (nur HDV 7),
Kondensatstau (asymmetrisch) sowie 100 % ZU¨-Einspritzung.
In Abb. 7.12 sind die maximal auftretenden Druckdifferenzen (a) sowie die maximalen Tempera-
turdifferenzen u¨ber der Wand der jeweiligen Komponenten (b) dargestellt. Fu¨r die FD-Androsselung
stellt sich fu¨r die maximale Druckamplitude ein Wert von anna¨hrend 7 bar u¨ber den gesam-
ten Hochdruckbereich vom HDV-5 bis zum HD-Schnellschlussventil (HD-SSV) ein. Bei der HDV-
Androsselung stellen sich durch die Abschaltung der Dampfzufuhr Druckdifferenzen von ca. 23 bar
am HDV 7 ein, ansonsten auftretenden Druckdifferenzen sind gering. Beim Kondensatstau treten
nennenswerte Druckdifferenzen erwartungsgema¨ß in den NDVs auf. Bei der ZU¨-Einspritzung sind















































ZK1NDV1 NDV2 NDV3 NDV4 HDV5 HDV6 HDV7 ZÜ2 V ZÜ2 S MD 
SSV
(b)
Abb. 7.12.: Vergleich der Belastungen der Kesselbauteile durch Druckamplituden (a) und Temperaturdiffe-
renzen innerhalb der Bauteilwand (b) fu¨r Sekundenreservemaßnahmen
Auch der Vergleich der maximal auftretenden Temperaturdifferenzen in Abb.7.12 (b) zeigt erwar-
tungsgema¨ße Werte. Fu¨r die FD-Androsselung sind nur leichte Temperaturdifferenzen durch die
A¨nderung des Dampfmassenstromes erkennbar, dafu¨r jedoch an den ohnehin schon im Fahrplanbe-
trieb kritisch beanspruchten Stellen des Kessels (vgl. Abschnitt 6). Im Bereich der U¨berhitzer (U¨H)
und Zwischenu¨berhitzer (ZU¨) sowie den Turbinenventilen. Fu¨r die HDV-Anzapfandrosselung treten
Temperaturdifferenzen im Wesentlichen im HDV 7 sowie im Eco Verteiler (ECO V) auf, jedoch sind
auch an HDV 6 durch die A¨nderung der Anzapfmassenstro¨me noch erhebliche Temperaturdifferen-
zen sichtbar. Beim Kondensatstau stellen sich die gro¨ßten Temperaturdifferenzen erwartungsgema¨ß
an den NDVs (NDV 1 bis NDV 4) ein. Besonders kritische Temperaturdifferenzen treten bei der
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ZU¨-Einspritzung auf. Hier sind Temperaturdifferenzen von fast 20 K an den ohnehin kritischen
Komponenten des Zwischenu¨berhitzers erkennbar.
In Abb. 7.13 sind sowohl die maximal auftretenden Gesamtspannungsamplituden (a) als auch die
auftretende Gesamtspannungsamplitude im Verha¨ltnis zur Dauerfestigkeit des jeweiligen Werkstof-
fes (b) dargestellt. Insgesamt la¨sst sich eine qualitative U¨bereinstimmung der maximalen Span-
nungsamplituden mit den maximal auftretenden Bauteiltemperaturdifferenzen in Abb. 7.12 erken-
nen. Jedoch spielen, wie in Abschnitt 3.3 erla¨utert, fu¨r die Beanspruchungen der Bauteile nicht nur
die durch die Druckamplituden und die Wandtemperaturdifferenzen hervorgerufenen Belastungen
eine Rolle, sondern auch die Materialeigenschaften der jeweiligen Komponenten.
Wie anhand Abb. 7.13 (a) zu erkennen, liegen die maximal auftretenden Spannungsamplituden im
Bereich des HDV 7 und des ECO V trotz relativ hoher Druckamplituden und Temperurdifferenzen
im moderaten Bereich. Hierbei kommt auch das Superpositionsprinzip der thermischen und mecha-
nischen Spannungen zum Tragen, bei dem sich im gu¨nstigen Fall entgegen gerichtete Spannungen
aufheben. Besonders hohe Spannungen sind fu¨r den heißen ZU¨-Bereich (ZK 1 bis MD SSV) bei der
Einspritzung in den ZU¨-Bereich erkennbar. Auch bei der Betrachtung dieser Spannungsamplitude
im Vergleich zur Dauerfestigkeit (Abb. 7.13-(b)) fa¨llt das U¨berschreiten der 100 % Grenze auf.
Somit liegen die auftretenden Spannungsamplituden nicht mehr im dauerfesten Bereich und fu¨hren
alleine fu¨r die Aktivierung der SRM zu einem Lebensdauerverbrauch. Auch fu¨r den Bereich der
NDVs treten verha¨ltnisma¨ßig hohe Spannungen bei der sprungfo¨rmigen Aktivierung des Konden-
satstaus auf, jedoch sind diese weniger kritisch zu betrachten, da zum Einen im Fahrplanbetrieb
keine wesentlichen Belastungen zu erkennen sind, zum Anderen die thermischen Spannungen nicht
wie bei der ZU¨-Einspritzung prinzipbedingt auftreten, sondern aufgrund der ungenu¨genden Ab-
stimmung zwischen der Reduktion des Kondensatmassenstroms und der Dampfversorgung, welche














































ZK1NDV1 NDV2 NDV3 NDV4 HDV5 HDV6 HDV7 ZÜ2 V ZÜ2 S MD
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(b)
Abb. 7.13.: Vergleich der absoluten (a) und auf die Dauerfestigkeit bezogenen Spannungsschwingbreite (b)
fu¨r Sekundenreservemaßnahmen
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7.2.7. Fazit
Die durchgefu¨hrten Untersuchungen haben gezeigt, dass erhebliches Potential zur Erweiterung der
Regelfa¨higkeit und zur Vergro¨ßerung der vermarktbaren Regelleistungsprodukte im untersuchten
Kraftwerk besteht. Eine solche Untersuchung ist sowohl von ihrem Umfang als auch in der hier
gezeigten Tiefe nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass die hier aufgezeigten Potentiale in
vergleichbaren Ausmaßen auch in anderen thermischen Großkraftwerken vorhanden sind, da die
hier untersuchten Teilsysteme meist im Verha¨ltnis zur Blockgro¨ße a¨hnlich dimensioniert sind. Auf-
grund der gezeigten Charakteristika der einzelnen Maßnahmen wird zuna¨chst fu¨r eine moderate
Anhebung der Prima¨rregelleistung die HDV-Anzapfandrosselung in Kombination mit der erweiter-
ten Frischdampfandrosselung empfohlen. Die Potentiale des Kondensatstaus lassen sich am zielfu¨h-
rendsten zur Erweiterung der Sekunda¨rregelfa¨higkeit einsetzen, wobei eine symmetrische Variante
zu bevorzugen ist, bei der sowohl positive als auch negative Regelkapazita¨ten genutzt werden. Fu¨r
eine weitere Erho¨hung der Regelfa¨higkeit kommen sowohl die ZU¨-Einspritzung als auch der Ku¨hl-
wasserstau zur Exergievernichtung in Frage. Jedoch bestehen hier entscheidende Nachteile in der
Bauteilbelastung bzw. der Effizienz, sodass die hier aufgezeigten Potentiale erst genutzt werden
sollten, wenn die anderen Maßnahmen erfolgreich umgesetzt wurden.
7.3. Prima¨rregelung
Entsprechend den Anforderungen [8] sind fu¨r die Vermarktung einer bestimmten Regelleistung fol-
gende Kriterien zu erfu¨llen wie z.B. vollsta¨ndige Aktivierung in 30 Sekunden, Halten des neuen
Arbeitspunktes fu¨r mindestens 15 Minuten, erneute Verfu¨gbarkeit der Regelleistung 15 Minuten
nach der ersten Aktivierung. Der Nachweis erfolgt in der Regel u¨ber eine sogenannte Pra¨qualifika-
tion. Hierbei wird dem Leitsystem ein simulierter Netzfrequenzeinbruch vorgegeben, daraus ergibt
sich eine Leistungsanforderung in Form einer Doppelho¨ckerkurve (siehe Abb. 7.14).
Abb. 7.14.: Lastszenario zur Pra¨qualifikation von positiver Prima¨rregelleistung entsprechend [8]
Da die Prima¨rregelleistung derzeit nur als symmetrisches Produkt angeboten werden kann, ist
der Nachweis ebenfalls fu¨r den umgekehrten Fall, d.h. eine sprunghaft steigende Netzfrequenz zu
erbringen. Neben den oben genannten Anforderungen ist auch die maximal zula¨ssige Abweichung
vom Sollwert ein Kriterium zum Nachweis der entsprechenden Regelleistung. Fu¨r die weiteren
Untersuchungen wird eine zula¨ssige maximale Regelabweichung von +/- 1 % der Nennleistung
angestrebt, da fu¨r einen zuku¨nftig verscha¨rften Transmission-Code ebenfalls mit diesen Toleranzen
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gerechnet wird. Wie eingangs erwa¨hnt, stellt dies aufgrund der komplexen Interaktion zwischen
prozessinternen Speicherpotentialen und der Kesselleistung eine enorme Herausforderung dar.
7.3.1. Ist-Stand
Zur Veranschaulichung und Bewertung des Ist-Standes sollen zuna¨chst die zur Aktivierung der
Prima¨rregelung notwendigen Regelkreise qualitativ analysiert werden.
Abb. 7.15.: Ausschnitt der Blockleittechnik - Prima¨rregelung: Bildung des Leistungssollwertes aus dem Fre-
quenzsignal
In Abb. 7.15 ist der Teil der Blockfu¨hrung aufgezeigt, der fu¨r die Prima¨rregelung verantwortlich
ist. Hier wird die Netzfrequenzabweichung (magenta) als Eingangssignal zu einer Leistungskorrek-
tur der Prima¨rregelung (gru¨n) verarbeitet. Hierzu erfolgt eine Multiplikation mit der eingestellten
”
Statik“ (blau) des Kraftwerkes, die der Frequenzabweichung eine Leistungskorrektur zuordnet. Der
in Orange dargestellt Teil der Prima¨rregelung begrenzt den Ausgangswert auf die maximal mo¨g-
liche Prima¨rregelleistung. Im linken Teil von Abb. 7.15 wird die Korrektur auf den Kesselsollwert
aufgeschlagen.
Die Aktivierung von zusa¨tzlicher Generatorleistung innerhalb von 30 Sekunden ist nicht u¨ber
die A¨nderung der Brennstoffzufuhr zu gewa¨hrleisten, wie die Analyse der Kesseldynamik gezeigt
hat. Im Referenzfall verwendet das untersuchte Kraftwerk den Druckspeicher im Verdampfer und
U¨berhitzer-Teil, um kurzzeitig Energie ein- und auszuspeichern. Hierzu muss der Drucksollwert in
geeigneter Weise angepasst werden. Der entsprechende Ausschnitt zur Bildung des Drucksollwertes
ist in Abb. 7.16 dargestellt. Der Eingangswert in diesen Leittechnik-Abschnitt ist der Ausgangswert
der Prima¨rregelung, der gewu¨nschte Leistungskorrekturwert. Hierbei wird unterschieden zwischen
kessel-bezogenem Korrekturwert (gru¨n B©) und dem turbinen-bezogenen Korrekturwert (lila C©),
wobei Letzterer im Duobetrieb dem doppeltem Wert des ersten entspricht, da jeweils zwei Kessel
eine Turbine versorgen. Auf der linken Seite in Abb. 7.16 wird die Leistungskorrektur u¨ber vier
Verzo¨gerungsglieder erster Ordnung gefu¨hrt, welche die mo¨gliche Leistungsa¨nderung des Kessel
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Abb. 7.16.: Ausschnitt der Blockleittechnik - Druckkorrektur Prima¨rregelung: Bildung der Druckkorrektur
zur schnellen Aktivierung des Druckspeichers
als vereinfachtes Blockmodell darstellen sollen. Anschließend wird die Differenz zur gewu¨nschten
Prima¨rregelleistung gebildet. Diese nicht u¨ber den Kessel erbringbare Leistung muss u¨ber eine
Sekundenreservemaßnahme, in diesem Fall u¨ber den Druckspeicher, erbracht werden. Das gebilde-
te Signal wird anschließend u¨ber ein weiteres Verzo¨gerungsglied noch gegla¨ttet und anschließend
begrenzt. Dieser vorgesteuerte Drucksollwert (blau) entspricht bereits weitestgehend der ausge-
gebenen Korrektur des Drucksollwertes (magenta). Da jedoch der vorgesteuerte Sollwert aus dem
vereinfachten Blockmodell fu¨r das reale System nicht ideal u¨bereinstimmt, ist der Vorsteuerung eine
schnelle Leistungsregelung u¨berlagert. In dieser werden die korrigierten Leistungssollwerte mit der
Generatorleistung verglichen und bei Abweichungen eine Korrektur des vorgesteuerten Drucksoll-
wertes vorgenommen (cyan). Im magenta-farbenen Teil des Leittechnik-Ausschnittes findet u¨ber
eine Kennlinie eine Umrechnung der Leistungskorrektur auf einen Drucksollwert statt. Die hier-
fu¨r verwendete Kennlinie stellt u¨ber den Einfluss des Kesselvolumens die durch Drucka¨nderungen
hervorgerufene Leistungsa¨nderung dar.
In Abb. 7.17 ist der Ausschnitt der Blockregelung dargestellt, der die Brennstoffzufuhr des Kes-
sels im Falle der Aktivierung der Prima¨rregelung koordiniert. Als Eingangssignale gehen auch hier
wieder die Leistungssollwerte mit der Prima¨rregelkorrektur fu¨r beide Kessel ein (rot A©, gru¨n B©).
Die Summe der Signale wird u¨ber drei Verzo¨gerungsglieder 1. Ordnung geleitet, die das dynamische
Verhalten des Kessels abbilden sollen, zusa¨tzlich wird der Anteil, welcher schon u¨ber die Sekun-
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denreservemaßnahme zur Generatorleistung beigesteuert wird, subtrahiert. Anschließend wird u¨ber
zwei schnellere Verzo¨gerungsglieder, welche das Turbinenverhalten approximieren sollen, der Soll-
wert gebildet, das Ausgangssignal stellt
”
Sollwert Leistung Kessel“ (braun) dar.
Nach dem Grundprinzip der modellgestu¨tzten Blockregelung (vlg. Abschnitt 4.2.2) wird die-
ser Sollwert mit der Generatorleistung verglichen und anschließend u¨ber einen PI-Regler einge-
stellt, welcher die eigentliche Blockregelung darstellt. Zusa¨tzlich wird an verschiedenen Stellen der
Wert
”
Druckkorrektur Turbine“ aufgeschaltet (cyan-farben), welcher den Einfluss von variabler
Fernwa¨rme-Auskopplung kompensieren soll, in den folgenden Ausfu¨hrungen aber nicht weiter ero¨r-
tert wird.
Der blau dargestellte Pfad im rechten unteren Teil von Abb. 7.17 ist fu¨r die Bildung der Brennstoff-
u¨bersteuerung zur Wiederauffu¨llung der Sekundenreservemaßnahme verantwortlich. Hierbei wird
mittels eines D-Gliedes der Anstieg der Drucka¨nderung ermittelt und eine parametergesteuerte,
dreiecksfo¨rmige U¨bersteuerung der Brennstoffzufuhr zur Kompensation der Leistungsdifferenz bei
der Ru¨ckfu¨hrung des Drucksollwertes auf den Ausgangswert erzeugt (blauer Signalverlauf).
Abb. 7.17.: Ausschnitt der Blockleittechnik - Wa¨rmeleistungsregelung: Ermittlung der Anhebung des Wa¨r-
meleistungssollwertes sowie der U¨bersteuerung zur Kompensation von Ein- und Ausspeichervor-
ga¨ngen bei der Prima¨rregelung
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Anhand der Ausfu¨hrungen ist zu erkennen, dass bei der Aktivierung der Prima¨rregelung aus Sicht
der Dynamik sehr komplexe Prozesse beherrscht werden mu¨ssen, welche eine genaue Kenntnis der
Parameter der regelungstechnischen Blo¨cke erfordert.
Zur genaueren Untersuchung soll der Ist-Stand der Gesamtdynamik anhand der Doppelho¨cker-
kurve analysiert werden. Wie in Abb. 7.14 dargestellt, wird der Leittechnik hierfu¨r zweimal eine
sprungfo¨rmig absinkende Netzfrequenz vorgegeben, welche dann 15 Minuten auf dem abgesenkten
Wert verharrt und anschließend wieder sprungfo¨rmig auf den Ausgangswert von 50,0 Hertz angeho-
ben wird. Entsprechend der am Prima¨rregler eingestellten Statik ergibt sich daraus eine notwendige
Leistungsa¨nderung von 4 % der Nennleistung. Hierfu¨r steht im Referenzfall zur Erbringung der Se-
kundenreservemaßnahme eine maximale Frischdampfandrosselung mit +/- 5 bar zur Verfu¨gung. In
Abb. 7.18 ist die simulierte Leistungsa¨nderung dargestellt. Hierbei wird aus Gru¨nden der U¨ber-
sichtlichkeit jeweils nur der erste Ho¨cker dargestellt, die untersuchten Effekte stellen sich bis auf
leichte Unterschiede aufgrund von geringen Abweichungen vom stationa¨ren Arbeitspunkt am Ende
des ersten Ho¨ckers ohnehin als weitestgehend identisch dar.



















Abb. 7.18.: Dynamischer Verlauf der Generatorleistung bei Bereitstellung von Prima¨rregelleistung in Ho¨he
von 4 % der Nennleistung
Wie anhand Abb. 7.18 ersichtlich wird, kann die angestrebte Lasta¨nderung von 4 % der Nenn-
leistung innerhalb der ersten 30 Sekunden erbracht werden. Weiterhin ist anhand der Abbildung
zu erkennen, dass nach der positiven Lasta¨nderung die Generatorleistung deutlich u¨berschwingt.
Hierbei treten Abweichungen um bis zu 1,7 % der Nennleistung vom Sollwert auf. Auch beim Ru¨ck-
sprung ist ein starkes Unterschwingen erkennbar, hier ist die Abweichung jedoch mit bis zu 2,3 %
der Nennleistung noch etwas gro¨ßer.

















Abb. 7.19.: A¨nderung des Frischdampfdruckes bei Bereitstellung von Prima¨rregelleistung in Ho¨he von 4 %
der Nennleistung
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In Abb. 7.19 ist der Velauf der Frischdampfdrucka¨nderung dargestellt. Mit der Aktivierung der
Prima¨rregelleistung wird der Druck stark abgesenkt und im Verlaufe der vorgegebenen Zeitspanne
von 15 Minuten wieder anna¨hrend auf den Ursprungswert zuru¨ckgefahren. Es ist zu erkennen,
dass die maximal zula¨ssige Grenze von 5 bar Drucka¨nderung nicht erreicht wird. Weiterhin ist
ein deutliches Ru¨ckschwingen zum Ausgangswert direkt nach der Aktivierung bzw. Deaktivierung
erkennbar, was mit den Abweichungen der Generatorleistung vom Sollwert und der an Abb. 7.16
erkla¨rten Korrekturregelung des Drucksollwertes u¨ber die Generatorleistung erkla¨rt werden kann.
















Abb. 7.20.: A¨nderung des Brennstoffmassenstroms bei Bereitstellung von Prima¨rregelleistung in Ho¨he von
4 % der Nennleistung
Abbildung 7.20 zeigt den Verlauf der A¨nderung des Brennstoffmassenstromes. Es ist ein ram-
penfo¨rmiger Anstieg mit einer starken U¨bersteuerung nach der Aktivierung bzw. Deaktivierung
erkennbar. Diese U¨bersteuerung resultiert im Wesentlichen aus dem anhand Abb. 7.17 beschriebe-
nen Block zur Auffu¨llung des Sekundenreserve-Speichers, also des Druckspeichers. Weiterhin ist zu
beachten, dass der Brennstoffmassenstrom nicht den direkten Ausgang des in Abb. 7.17 beschrie-
benen Ausschnittes der Leittechnik darstellt, sondern im hier nicht dargestellten weiteren Verlauf
der Blockfu¨hrung noch in ihrem Gradienten begrenzt und gegla¨ttet werden.
Anhand der gezeigten Verla¨ufe ist zu erkennen, dass die Parameter der gezeigten Leittechnik-
Ausschnitte keine optimale Einstellung aufweisen. Anhand der Analyse zeigen sich insbesondere eine
zu starke U¨bersteuerung des Brennstoffmassenstromes nach der Aktivierung der Prima¨rregelung
und insbesondere eine noch sta¨rkere Untersteuerung bei der Deaktivierung.
7.3.2. Parameteroptimierung
Zur Anpassung der Leittechnikstrukturen zur Aktivierung der Prima¨rregelleistung im Kraftwerk
stellt die Versuchsfahrt den derzeitigen Stand der Technik dar. Diese Versuchsfahrten sind auf-
grund der dabei auftretenden Abweichungen vom Leistungssollwert nur in sehr begrenzten Umfang
u¨berhaupt umsetzbar, da erhebliche Auswirkungen auf das Netz verursacht werden, welche wie-
derum durch Gegenmaßnahmen kompensiert werden mu¨ssen. Zudem sind repra¨sentative Versuchs-
bedingungen nur schwer herzustellen, da der normale Betrieb von verschiedensten stochastischen
Schwankungen beeinflusst wird. Das entwickelte Modell bietet somit einen enormen Vorteil gera-
de im Bereich der Feinabstimmung von Regelkreisen bei der hochdynamischen Aktivierung der
Prima¨rregelung. Mit Hilfe des Modells wurden die zur Optimierung relevanten Parameter in der
Leittechnik identifiziert und anschließend so angepasst, dass die Abweichungen der Generatorleis-
tung vom Sollwert minimiert werden.
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Wie im vorangegangenen Abschnitt festgestellt wurde, stellt sich die U¨bersteuerung der Brenn-
stoffzufuhr als zentrale Schwachstelle dar. Hierfu¨r ist hauptsa¨chlich das in Abb. 7.17 dargestell-
te D-Glied verantwortlich. Im folgenden Abschnitt wurden dessen Parameter so angepasst, dass
die U¨bersteuerung mit geringerer Amplitude erfolgt, gleichzeitig jedoch u¨ber einen etwas la¨ngeren
Zeitraum. Die Optimierung erfolgte in zwei Schritten (Optimierung 1 und Optimierung 2) und
wird anschließend mit dem Ist-Stand verglichen. Die A¨nderung des Brennstoffmassenstromes ist
in Abb. 7.21 dargestellt. Hierbei ist deutlich zu erkennen, dass die gea¨nderten Einstellungen an
der U¨bersteuerung fu¨r die optimierten Fa¨lle am Anfang deutlich schwa¨cher erfolgen und zeitgleich
zudem der anschließende Einbruch vermieden wird. Insbesondere im Fall der Deaktivierung ist das
Unterschwingen der Brennstoffzufuhr durch die optimierten Parameter deutlich reduziert worden.
















4% Primärregelleistung Optimierung 1
4% Primärregelleistung Optimierung 2
Abb. 7.21.: A¨nderung des Brennstoffmassenstroms bei Bereitstellung von 4 % Prima¨rregelleistung, Ist-Stand
im Vergleich mit Optmierung 1 und 2
In Abb. 7.22 sind die Druckverla¨ufe bei der Aktivierung der Prima¨rregelung dargestellt. Hierbei
ist ein deutlich glatterer Verlauf fu¨r die Optimierungen erkennbar, was darauf hindeutet, dass die
Druckkorrektur lediglich zur Aktivierung der Prima¨rregelung am Anfang genutzt wird und weniger
zu Regelungszwecken beim Halten der Leistung.

















4% Primärregelleistung Optimierung 1
4% Primärregelleistung Optimierung 2
Abb. 7.22.: A¨nderung des Frischdampfdruckes bei Bereitstellung von 4 % Prima¨rregelleistung, Ist-Stand im
Vergleich mit Optmierung 1 und 2
Abbildung 7.23 stellt die Verla¨ufe der Generatorleistung dar. Hierbei ist deutlich zu erkennen,
dass die Leistungsabweichungen vom Sollwert erheblich reduziert werden konnten. Einerseits kann
aufgrund der geringeren Brennstoffu¨bersteuerung das U¨ber- bzw. Unterschwingen nach dem Last-
wechsel weitestgehend vermieden werden, zudem wird die anschließende gegenla¨ufige Schwingung
durch die la¨nger gezogene Brennstoffu¨bersteuerung vermieden.
Insgesamt la¨sst sich zeigen, dass bei genauer Implementierung der entsprechenden leittechnischen
Strukturen im Modell sehr effizient fu¨r die Erbringung von Prima¨rregelung relevante Blo¨cke iden-
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4% Primärregelleistung Optimierung 1
4% Primärregelleistung Optimierung 2
Abb. 7.23.: Dynamischer Verlauf der Generatorleistung bei Bereitstellung von 4 % Prima¨rregelleistung, Ist-
Stand im Vergleich mit Optmierung 1 und 2
tifiziert werden ko¨nnen und diese sich anschließend auch sehr gut optimieren lassen. Die fu¨r eine
derartige Feinabstimmung notwendigen Versuchsfahrten ließen sich im realen Kraftwerk nicht im
entsprechenden Umfang wirtschaftlich umsetzen.
7.3.3. Prima¨rregelung mit HDV-Androsselung
Nachdem gezeigt wurde, dass mit Hilfe des dynamischen Modells die Prima¨rregelung derart opti-
miert werden kann, dass die auftretende Regelabweichung weitestgehend minimiert werden ko¨nnen,
soll im folgenden Abschnitt die Bereitstellung erho¨hter Regelreserven unter Nutzung zusa¨tzlich
identifizierter Sofortreserve-Maßnahmen ero¨rtert werden. Hierzu soll die Bereitstellung von 6 %
Prima¨rregelleistung unter Verwendung einer kombinierten Frischdampf- und HDV-Androsselung
untersucht und bewertet werden. Bei einer positive Leistungsanforderung erfolgt eine gestaffelte
Aktivierung des FD-Druckpolsters um 5 bar und eine anschließende Androsselung des HDV 7. Im
Fall einer negative Leistungsanforderung erfolgt eine FD-Androsselung um zusa¨tzlich bis zu 9 bar.





















6% Primärregelleistung mit HDV−Androsselung
Abb. 7.24.: Dynamischer Verlauf der Generatorleistungsa¨nderung bei Bereitstellung von 6 % Prima¨rregel-
leistung
In Konsequenz ergibt sich fu¨r den Verlauf der Generatorleistung (vgl. Abb. 7.24) im Fall der po-
sitiven Leistungsanforderung, abgesehen von einen anfa¨nglichen U¨berschwinger eine nahezu ideale
Regelgu¨te. Fu¨r die negative Leistungsanforderung ergibt sich ein maximaler Regelfehler von etwa
1 % in Bezug auf die Nennleistung.
Diese Regelgu¨te spiegelt sich auch im Verlauf des Frischdampfdruckes wider, siehe Abb. 7.25. Wa¨h-
rend die Druckeinsenkung nahezu ideal wieder ru¨ckgefu¨hrt wird, zeigt sich bei der Druckanhebung
ein leicht welliger Verlauf. Hier besteht das Potential weiterer Optimierung.
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6% Primärregelleistung mit HDV−Androsselung
Abb. 7.25.: Dynamischer Verlauf des Frischdampfdruckes bei Bereitstellung von 6 % Prima¨rregelleistung















6% Primärregelleistung mit HDV−Androsselung
Abb. 7.26.: Dynamischer Verlauf der A¨nderung des HDV 7 Anzapfmassenstroms bei Bereitstellung von 6 %
Prima¨rregelleistung
Abb. 7.26 zeigt den Anzapfmassenstrom des HDV 7. Deutlich ersichtlich ist die Aktivierung und
damit die Drosselung des Anzapfmassenstroms um 7,5 kg/s zu Beginn der positiven Leistungsanfor-
derung. Die sich aus der verringerten Vorwa¨rmung ergebenen Kesseleintrittstemperaturen sind in
Abb. 7.27 dargestellt. Nach 2 1/2 Minuten kommt es zu einem maximalen Einbruch der Speisewas-
sertemperatur um 13,3 K.














6% Primärregelleistung mit HDV−Androsselung
Abb. 7.27.: Dynamischer Verlauf der Speisewassertemperatura¨nderung nach HD-Vorwa¨rmer 7 bei Bereitstel-
lung von 6 % Prima¨rregelleistung
7.3.4. Fazit
Mit Hilfe des hier entwickelten Modells la¨sst sich der hochdynamische Prozess der koordinierten
Aktivierung von Sekundenreservemaßnahme und der Brennstoffzufuhr zum Nachweis der Prima¨r-
regelleistung aufgrund des hohen Detaillierungsgrades der implementierten Prozess- und Leittech-
nikstrukturen umfassen untersuchen. Hierbei wurde sowohl das Potential des Modells aufgezeigt,
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Feineinstellungen der beteiligten Regler vorzunehmen als auch die Kopplung des Prozesses mit
verschiedenen Sekundenreservemaßnahmen zur Erho¨hung der vorhaltbaren Regelreserven zu unter-
suchen.
7.4. Sekunda¨rregelung
Auch fu¨r die Vermarktung von Sekunda¨rregelleistung sind bestimmte Kriterien laut [8] nachzu-
weisen, um diese auf dem Regelleistungsmarkt anzubieten. Hierbei muss die vollsta¨ndige Akti-
vierung in 5 Minuten erfolgen, die Leistung anschließend fu¨r 10 Minuten gehalten werden und
danach die Deaktivierung erneut in 5 Minuten erfolgen. Auch hierbei wird der Nachweis u¨ber eine
Pra¨qualifikation entsprechend einer Doppelho¨ckerkurve erbracht. Als Eingangssignal wird hierbei
ein Leistungs-Sollwert vorgegeben, der nachzuweisende Verlauf des Istwertes der Generatorleistung
ist in Abb. 7.28 dargestellt.
Abb. 7.28.: Lastszenario zur Pra¨qualifikation von Sekunda¨rregelleistung entsprechend [8]
Die Sekunda¨rregelung erfolgt im Referenzfall lediglich u¨ber die A¨nderung der Brennstoffzufuhr.
Wie bei der Untersuchung der Dynamik des Dampferzeugers in Kapitel 7.1 gezeigt wurde, kann
ein gleichma¨ßiger rampenfo¨rmiger Anstieg, wie er in Abb. 7.28 gefordert wird, in thermischen
Kraftwerken nicht erbracht werden. Eine Totzeit mit anschließend erho¨htem Gradienten wird daher
bei der Pra¨qualifikation von thermischen Kraftwerken toleriert [88]
7.4.1. Ist-Stand und Parameteroptimierung
Das Verfahren zur Erbringung von Sekunda¨rregelleistung erfolgt im Ist-Stand analog zu fahrplan-
bedingten Lastwechseln. Lediglich der zula¨ssige Lastgradient wird hier von 1,6 %/min auf 2,4 %/min
angehoben, ist aber nicht individuell fu¨r die Sekunda¨rregelung einstellbar. Der entsprechende Aus-
schnitt aus der Blockregelung zur Bildung des Sollwertes der Wa¨rmeleistung ist in Abb. 7.29 (a)
dargestellt.
Stand der Technik, wie er beispielsweise in [78] beschrieben wird, stellt je ein individueller Pfad
in der Leitechnik fu¨r den Arbeitspunkt und die Sekunda¨rregelung dar, siehe Abb. 7.29 (b). Mittels
des dynamischen Modells wurde der Ist-Stand (a) der Anlage fu¨r das Szenario Doppelho¨ckerkurve
aufgezeigt. Anschließend wurde die leittechnisch optimierte Variante (b) untersucht und dabei die
Parameter fu¨r die U¨bersteuerung identifiziert.
Der Verlauf der Generatorleistungsa¨nderung fu¨r den ersten Abschnitt der Doppelho¨ckerkurve ist
in Abb. 7.30 dargestellt. Bei der Betrachtung wird ersichtlich, dass fu¨r den Ist-Zustand nach 5
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(a) (b)
Abb. 7.29.: Ausschnitt der Blockregelung zur Vorsteuerung der Wa¨rmeleistung bei Erbringung von Sekun-
da¨rregelleistung: Ist-Stand (a) und optimierte Variante (b) in Anlehnung an [78] mit individuellen
Lastgradienten fu¨r den Arbeitspunkt und die Sekunda¨rregelung sowie Aufschaltung der U¨ber-
steuerung auf das Vorsteuersignal und den Leistungspra¨diktor
Minuten erst eine Leistungsa¨nderung von 4,4 % erreicht wird. Ebenso ist ein sehr tra¨ges Verhalten
beim Ru¨cksprung auf den Ausgangswert erkennbar, die Differenz zum Sollwert betra¨gt hier ca.
1,2 %. Fu¨r den optimierten Fall kann die gewu¨nschte Leistungsa¨nderung bereits nach etwa 3 1/2
Minuten erreicht werden. Durch die aggressivere Fahrweise ist zwar ein deutliches Unterschwingen
erkennbar, die maximale Abweichung vom Sollwert betra¨gt jedoch durchga¨ngig weniger als 1 % der
Nennleistung. Auch der Ru¨cksprung erfolgt innerhalb der vorgegebenen 5 Minuten.





















Abb. 7.30.: Dynamischer Verlauf der Generatorleistungsa¨nderung bei der Bereitstellung von 6 % Sekunda¨r-
regelleistung
Die gea¨nderte Regelstruktur la¨sst sich sehr deutlich am Verlauf der Brennstoffmassenstroma¨nde-
rung erkennen, siehe Abb. 7.31. Fu¨r den Ist-Stand ist eine sehr moderate Erho¨hung des Brennstoff-
massenstromes mit der steigenden Lastanforderung sichtbar. Fu¨r den optimierten Fall ist die aus
der aggressiveren U¨bersteuerung resultierende deutliche Erho¨hung des Massenstromes erkennbar.
Die deutliche U¨bersteuerung des Brennstoffmassenstromes sorgt zwar fu¨r ein schnelleres Erreichen
der gewu¨nschten Generatorleistung, gleichzeitig verschlechtert sich jedoch die Regelgu¨te. Der Grund
hierfu¨r kann im unerwu¨nschten Ein- und Ausspeichern von Energie aus dem Dampferzeuger gesehen
werden. Exemplarisch ist hierzu der Verlauf des Frischdampfdruckes in Abb. 7.32 dargestellt.
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Abb. 7.31.: Dynamischer Verlauf der A¨nderung des Brennstoffmassenstroms bei der Bereitstellung von 6 %
Sekunda¨rregelleistung
















Abb. 7.32.: Dynamischer Verlauf der Frischdampfdrucka¨nderung bei der Bereitstellung von 6 % Sekunda¨r-
regelleistung
Aus dem Vergleich des Ist-Standes mit der Optimierung wird hierbei klar ersichtlich, dass der
Frischdampfdruck fu¨r die langsame Lasta¨nderung sehr konstant gehalten werden kann, es bei der
aggressiveren Fahrweise jedoch zu deutlichen Schwingungen kommt. Durch die Drucka¨nderungen
kommt es, wie bei der Potentialanalyse Sekundenreservemaßnahmen in Kapitel 7.2 gezeigt wurde,
zu einer Ein- und Ausspeicherung von Energie aus dem Hochdruckteil des Kessels.
Neben der Drucka¨nderung kommt es wa¨hrend der schnellen Lastwechsel insbesondere auch zu
Temperatura¨nderungen im Kessel, was zur Anregung der Einspritzku¨hlerregelung fu¨hrt. Hierdurch




7.4.2. Sekunda¨rregelung mit Kondensatstau
Auch die Sekunda¨rregelleistung kann durch die Nutzung von Sekundenreservemaßnahmen gesteigert
werden, ohne die U¨bersteuerung der Brennstoffzufuhr weiter zu erho¨hen. Als geeignete Maßnahme
stellt sich aufgrund der etwas tra¨geren Aktivierung und des hohen energetischen Speicherpotentials
der Kondensatstau dar. Wie bei der Prima¨rregelung gezeigt, besteht auch hier die regelungstechni-
sche Herausforderung in der Wiederauffu¨llung des Speichers. Als Untersuchungsszenario wurde der
Fall einer Aktivierung von 8 % positiver Sekunda¨rregelleistung gewa¨hlt. Abbildung 7.33 zeigt den
Verlauf der Generatorleistung fu¨r diesen Fall.
Der in Abb. 7.33 gezeigte Verlauf der Generatorleistung zeigt grundsa¨tzlich eine ausreichende
Dynamik sowie eine maximale Abweichung vom Sollwert von weniger als 1 % der Nennleistung.
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8% Sekundärregelleistung mit Kondensatstau
Abb. 7.33.: Dynamischer Verlauf der Generatorleistung bei Bereitstellung von 8 % Sekunda¨rregelleistung
Es zeigt sich jedoch ebenfalls, dass das Ausregeln der Leistung u¨ber den Kondensatstau aufgrund
seines tra¨gen Ansprechverhaltens hierfu¨r nur bedingt geeignet ist.
Abb. 7.34.: Dynamischer Verlauf des Kondensatmassenstroms bei Bereitstellung von 8 % Sekunda¨rregelleis-
tung
Abbildung 7.34 zeigt den Verlauf des Kondensatmassenstroms. Deutlich ersichtlich ist die Ak-
tivierung des Kondensatstaus in der ersten Minute anhand der Verringerung des Kondensatmas-
senstroms. Der Aktivierung folgt ab Minute 4 eine Wiederauffu¨llung des Speichers, diese wird
unerwu¨nschter Weise gefolgt von mehreren kleinen Schwingungen, die durch die Leistungsregelung
hervorgerufen werden. Im Gegensatz dazu kommt es bei der Lastabsenkung zu einer relativ gleich-
ma¨ßigen Steigerung des Kondensatmassenstroms, gefolgt von einer anschließenden Reduzierung
zum Ausgleich des Kondensatorfu¨llstandes.
Die sich aus der Verringerung bzw. Steigerung des Kondensatmassenstroms ergebenden
Speisewasserbeha¨lter- bzw. Kondensatorfu¨llsta¨nde sind in Abb. 7.35 dargestellt. Im Fall des Spei-
sewasserbeha¨lters ergibt sich bei der Leistungssteigerung in Folge der reduzierten Kondensatmenge
eine Absenkung des Fu¨llstandes um 0,34 m. Bei der Lastabsenkung kommt es zu einem um 0,12 m
erho¨hten Fu¨llstand. Fu¨r den Kondensator ergibt sich bei der Lastaufnahme eine Anhebung des
Fu¨llstandes um 0,24 m und bei Lastverringerung ein um 0,1 m abgesenkter Fu¨llstand.
Insgesamt zeigt sich die Methode Kondensatstau als geeignetes Mittel zur Erho¨hung der Sekun-
da¨rregelleistung, da hierdurch sowohl positive, als auch negative Reserven aktiviert werden ko¨nnen.
Zudem zeigt der Verlauf der Beha¨lterfu¨llsta¨nde, dass das vorhandene Energiespeicherpotential nur
zu einem sehr geringen Teil ausgenutzt wird.
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8% Sekundärregelleistung mit Kondensatstau
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8% Sekundärregelleistung mit Kondensatstau
(b)
Abb. 7.35.: Dynamischer Verlauf des Speisewasserbeha¨lter- (a) und Kondensatorfu¨llstandes (b) bei Bereit-
stellung von 8 % Sekunda¨rregelleistung
7.4.3. Fazit
Das vorrangegangene Kapitel zeigte die Mo¨glichkeit der Optimierung der Bereitstellung von Se-
kunda¨rregelleistung. Mit Hilfe des dynamischen Modells konnten hierbei neue Reglerstrukturen auf
ihre Eignung zur Verbesserung der Regelgu¨te untersucht werden. Eine solche Untersuchung wa¨re
mittels Versuchsfahrten deutliche aufwa¨ndiger. Weiterhin konnte die Erho¨hung der Sekunda¨rregel-
leistung mit Hilfe einer Sekundenreservemaßnahme (Kondensatstau) erfolgreich erprobt werden.
Auch eine solche Untersuchung wa¨re ohne das hier genutzte dynamische Simulationsmodell nur mit
erheblichen Aufwand mo¨glich.
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8.1. Fazit der Arbeit
Im Rahmen des in dieser Arbeit vorgestellten Forschungsprojektes wurde ein detailliertes dynami-
sches Kraftwerksmodell eines Braukohlekraftwerkes erstellt. Das Modell erlaubt eine umfa¨ngliche
Betrachtung sa¨mtlicher energetisch relevanter Zustandspunkte im Kraftwerk sowohl im Wasser-
Dampfkreislauf als auch auf der Seite der Brennstoff- und Luftversorgung sowie der Rauchgasseite
und der Leittechnik. In der vorliegenden Arbeit wurden sowohl die verwendeten theoretischen Mo-
dellansa¨tze als auch die praktisch implementierten Strukturen des Kraftwerkes erla¨utert. In einer
umfassenden Validierung auf der Grundlage zahlreicher Prozessmessdaten wurde die Fa¨higkeit des
Modells herausgestellt, den Ist-Stand des Kraftwerkes mit sinnvoller Genauigkeit wiederzugeben.
Diese Aussage konnte ebenfalls durch Dritte [80] besta¨tigt werden, in deren Untersuchungen das
Modell zur Optimierung der Bereitstellung von Systemdienstleistungen fu¨r Versuchsfahrten unter-
stu¨tzend verwendet wurde. Neben der allgemein sehr hohen U¨bereinstimmung der Modellergebnisse
mit dem Verhalten des Kraftwerkes haben sich im Laufe der Untersuchungen vereinzelt Pha¨nomene
gezeigt, die noch weiteren Untersuchungsbedarf aufweisen. Beispielsweise das Verhalten der Koh-
lemu¨hlen konnte in gewissen Betriebssituation, insbesondere bei aggressiver U¨bersteuerung des
Brennstoffmassenstromes, bestimmte Eigenschaften vorweisen, die mit dem hier gezeigten Modell-
ansa¨tzen nur bedingt abgebildet werden konnten.
U¨ber die in dieser Arbeit dargestellten Untersuchungen hinaus findet das entwickelte Modell auch
in einem weiteren Forschungsprojekt Anwendung, bei dem in Kooperation mit Vattenfall Research
& Development AB Schweden sowie der Universita¨t Rostock das Startverhalten des Kraftwerks
optimiert wird, der aktuelle Stand dieser Untersuchungen wird in [89] aufgezeigt.
Neben dem eigentlichen Kraftwerksmodell wurden einige Methoden zur Bewertung und Opti-
mierung dynamischer Kraftwerksprozesse entwickelt. Hierzu za¨hlen die in Kooperation mit einem
ebenfalls an der Universita¨t Rostock durchgefu¨hrten VGB-Forschungsprojektes
”
Regelleistungsver-
schleißmodell“ [27] entwickelten Modellansa¨tze zur Bewertung der Wechselerscho¨pfung kritischer
Kraftwerkskomponenten sowie Methoden zur Bewertung und Optimierung von Regelkreisen, aber
auch die Methoden der exergetischen Prozessbewertung.
Mit Hilfe des dynamischen Kraftwerksmodells und der beschriebenen Auswertemethoden wur-
de zuna¨chst der Ist-Stand fu¨r den dynamischen Lastwechselbetrieb sowie die Bereitstellung von
Systemdienstleistungen wie Prima¨r- und Sekunda¨rregelleistung beschrieben. Im Anschluss wurden
verschiedene Optimierungsansa¨tze fu¨r den Fahrplanbetrieb aufgezeigt, wie z.B. eine wirkungsgrad-
gu¨nstigere Frischdampfdruckfahrweise im Duo- und im Mono-Betrieb des Kraftwerks und eine fle-
xibilita¨tssteigernde Erho¨hung der Lastgradienten, sowie eine Absenkung der Mindestlast. Daru¨ber
hinaus wurden exemplarisch einige verha¨ltnisma¨ßig einfach implementierbare Vorschla¨ge zur Ver-
besserung der bestehenden Leittechnik-Strukturen gemacht und im Modell getestet.
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Einen Schwerpunkt der Untersuchungen stellte die Optimierung der Bereitstellung von Regelleis-
tungsprodukten, insbesondere der Prima¨r- und Sekunda¨rregelung dar. Hierzu wurden zuna¨chst mit
Hilfe des dynamischen Modells vorhandene Speicherpotentiale im Kraftwerksprozess identifiziert,
welche grundsa¨tzliche Eignung zur Bereitstellung von Wirkleistungs-Sekundenreserve-Maßnahmen
vermuten ließen. Die Untersuchung beinhaltet zudem eine lastabha¨ngige Darstellung der Poten-
tiale, was fu¨r einen zuku¨nftig zunehmenden Teillastbetrieb von hoher Relevanz ist. Daru¨ber hin-
aus wurde der Ist-Stand in Bezug auf die Regelleistungsbereitstellung analysiert und Schwach-
stellen bei der Auslegung der Regler herausgearbeitet. Mittels der dargestellten Methoden konn-
te hierbei das Potential zur Verbesserung der Regelgu¨te bei der aktuell vorgehaltenen Prima¨r-
und Sekunda¨rregelleistung aufgezeigt werden. Weiterhin wurden Szenarien untersucht, bei denen
die identifizierten Sekundenreserve-Maßnahmen zur Vergro¨ßerung der vermarktbaren Regelleistung
genutzt werden ko¨nnen. Hierbei wurde sowohl eine Erho¨hung der Prima¨rregelleistung mittels HDV-
Anzapfandrosselung als auch eine Erho¨hung der vorhaltbaren Sekunda¨rregelleistung unter Nutzung
des Kondensatstaus untersucht.
Tab. 8.1.: Optimierungspotentiale fu¨r die Flexibilita¨tssteigerung des untersuchten Braunkohlekraftwerks
Ist-Stand untersuchtes Potential
Mindestlast (Mono/Duo) 36 / 64 % PN 25 / 50 % PN
Lastgradient 1,6 % PN/min 3,2 % PN/min
Prima¨rregelleistung 4 % PN 6 % PN
Sekunda¨rregelleistung 6 % PN 8 % PN
Tabelle 8.1 fasst die wichtigsten aufgezeigten Optimierungspotentiale fu¨r das untersuchte Kraft-
werk zusammen. Mit Hilfe der hier durchgefu¨hrten dynamischen Untersuchungen wurden nicht nur
Potentiale aufgezeigt, sondern zusa¨tzlich Herausforderungen fu¨r die Umsetzung der Optimierun-
gen im Kraftwerksprozess dargestellt. Zusammenfassend la¨sst sich festhalten, dass im Rahmen der
hier vorgestellten Forschungsta¨tigkeiten ein in seiner Komplexita¨t und Genauigkeit bisher einzig-
artiges dynamisches Simulationsmodell eines Großkraftwerkes erstellt wurde, was aufgrund seiner
modularen Struktur und der einfachen Erweiterbarkeit fu¨r eine Vielzahl unterschiedlicher Unter-
suchungen und Optimierungsstrategien genutzt werden kann. Auch wenn das dabei entwickelte
Modell in hohem Maße fu¨r das untersuchte Referenzkraftwerk angepasst wurde, lassen sich vie-
le der Untersuchungsergebnisse zumindest qualitativ auch auf andere thermische Großkraftwerke
u¨bertragen.
8.2. Ausblick
Auch wenn insgesamt in der vorliegenden Arbeit eine breite Vielfalt von Anwendungsmo¨glichkeiten
des dynamischen Simulationsmodells aufgezeigt wurde, bringen die sich a¨ndernden marktseitigen
Anforderungen fu¨r das Kraftwerk kontinuierlich neue Herausforderungen mit sich. Sich a¨ndernde
Anlagenkonfigurationen, wie beispielsweise die mo¨gliche weitreichende Ausru¨stung der Kessel mit
neuen Brennern oder die geplante Erweiterung der Sekunda¨rregelfa¨higkeit, ko¨nnen auch zuku¨nftig
effizient mittels des hier dargestellten Simulationsmodells untersucht und optimiert werden.
Auch die bereits erla¨uterten, weiterfu¨hrenden Untersuchungen zum Anfahrverhalten des Kraft-
werks lassen bereits jetzt erhebliches Optimierungspotential erkennen. Da, wie in Abschnitt 1.1.1
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gezeigt wurde, zuku¨nftig mit einer erheblichen Zunahme von Startvorga¨ngen zu rechnen ist, wird
es sich vermutlich auch in diesem Bereich als sinnvoll erweisen, dass Modell weiterhin intensiv als
Hilfsmittel zu nutzen.
Ein wichtiger Schritt fu¨r den Kraftwerksbetreiber besteht nun in der Implementierung der vor-
geschlagenen Optimierungsmo¨glichkeiten. Durch die Erho¨hung der Prima¨r- und Sekunda¨rregelung
sowie der Anhebung der Lastgradienten ließen sich Regelleistungsprodukte sta¨rker vermarkten.
Zusa¨tzlich wu¨rde eine Implementierung der Optimierungsmaßnahmen zur Erho¨hung der System-
dienstleistungen die notwendige Kapazita¨t verbleibender konventioneller Kraftwerken reduzieren,
wodurch, in Zeiten starker Einspeisungen fluktuierender Erzeuger, Kosten und Emissionen redu-
ziert werden ko¨nnten. Gleiches betrifft die Absenkung der Mindestlast, wodurch bei einem zeitnahen
Kapazita¨tsbedarf am Markt, An- und Abfahrvorga¨nge des Kraftwerks reduziert werden ko¨nnen.
Aufgrund der Vielzahl der gezeigten Anwendungsmo¨glichkeiten des dynamischen Kraftwerksmo-
dells kann weiterhin uneingeschra¨nkt empfohlen werden, auch fu¨r vergleichbare Kraftwerke a¨hnlich
detaillierte Simulationsmodelle zu entwickeln. Hierbei ko¨nnen die bereits entwickelten Methoden
und Untersuchungstools eine erhebliche Arbeitserleichterung darstellen, auch wenn das Hauptwerk-
zeug - das dynamische Simulationsmodell - stets individuell auf die Strukturen und Parameter des
jeweiligen Kraftwerks anzupassen ist.
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A. Modellierung der Teilkomponenten
A.1. Kohlemu¨hlen
Funktionsumfang
Die Kohlemu¨hlen haben einen hohen Einfluss sowohl auf die stationa¨re Genauigkeit, als auch auf
die Dynamik des Gesamtmodells. Die Hauptaufgaben der realen Mu¨hlen, welche auch vom Modell
abgebildet werden, ko¨nnen in folgenden Punkten zusammengefasst werden:
• Transport der Kohle von den Zuteilern in den Kessel,
• Mahlung auf die gewu¨nschte Korngro¨ße,
• Trocknung der Kohle (Reduktion des Wassergehaltes von 50-60% auf 10-20%),
• Rezirkulation des heißen Rauchgases zur Trocknung der Kohle,
• Regelung der Temperatur im Sichter u¨ber die Zudosierung von ku¨hler Prima¨rluft.
Neben den abzubildenden physikalischen Effekten muss das Modell auch in der Lage sein, verschie-
dene Mu¨hlenkonfigurationen im Betrieb darzustellen bzw. mu¨ssen Mu¨hlen in der Simulation zu-
bzw. abschaltbar sein.
Aufbau des Modells
Der strukturelle Aufbau des Mu¨hlenmodells ist in Abb. A.1 dargestellt. Hierbei wird der Kohlemas-
senstrom u¨ber die Zuteiler bzw. Blockregelung vorgegeben 1©. Aus der Zuteilerdrehzahl nZuteiler in
1/min wird analog zum Vorgehen im Kraftwerk ein Massenstrom Rohbraunkohle m˙RBK in t/h u¨ber
einen Proportionalita¨tsfaktor bestimmt, welcher sich in Anlehnung an [91] unter der Nutzung der
Normdichte der Kohle und einer durch einen Abstreifer erreichten konstanten Fo¨rderbandbeladung
wie folgt ergibt.
m˙RBK = 0, 07565 · nZuteiler (A.1)
Durch eventuelle Abweichungen der tatsa¨chlichen Kohledichte oder Fo¨rderbandbeladung von den
in den Versuchen [91] zu Grunde gelegten Werten kann es zu Abweichungen des modellierten Koh-
lemassenstromes kommen. Diese Abweichungen entsprechen jedoch der Messunsicherheit fu¨r den
jeweiligen Fall. Im na¨chsten Schritt erfolgt die Trocknung der Rohbraunkohle. Hierbei wird im Mo-
dell der Massenstrom Rohbraunkohle aufgeteilt in einen Massenstrom mit Wasser und einen mit
getrockneter Kohle, welche aber noch einen Restwasseranteil enthalten kann 2©. Aus den Versuchen
[91] hat sich ergeben, dass der Restwassergehalt der getrockneten Kohle zwischen Mu¨hlenaustritt
Universita¨t Rostock
Lehrstuhl fu¨r Technische Thermodynamik
138 A. Modellierung der Teilkomponenten
und Kesseleintritt zwischen 10 und 20% liegt. Der Feuchtegehalt an dieser Stelle stellt sich als
Resultat einer komplexen Interaktion verschiedener Zusammenha¨nge dar, sodass eine exakte Nach-
bildung ohne hochaufgelo¨ste Berechnungsmethoden nicht erfolgen kann. Im Modell kann daher die
Restfeuchte als Parameter gesetzt werden. Dieser Parameter entspricht standardma¨ßig dem Durch-
schnittswert der Messwerte.
Abb. A.1.: Modellstruktur der Kohlemu¨hle
Ein wichtiger funktionaler Zusammenhang besteht zwischen dem Auftrocknungsgrad der Roh-
braunkohle und der damit einhergehenden Heizwerta¨nderung des Brennstoffes. Hierbei kommt es
zum einen zu einer Massenreduktion der Kohle, welche zu einer Heizwerterho¨hung fu¨hrt und zu-
sa¨tzlich zur Reduktion der fu¨r die Verdampfung des enthaltenen Wassers no¨tigen Energie. Fu¨r die
vollsta¨ndig getrocknete Kohle la¨sst sich nach [74] folgender Zusammenhang fu¨r den wasserfreien
Heizwert HU,wf herstellen.
HU,wf = (HU,RBK + 24, 41W0)
100%
100%−W0 (A.2)
Dabei entspricht W0 dem Wassergehalt der Rohbraunkohle in %. Hieraus la¨sst sich fu¨r eine teil-
weise Auftrocknung, wie sie in der Realita¨t der Fall ist, ein wassergehaltsabha¨ngiger Heizwert HU,tr












Die zur Auftrocknung beno¨tige Energiemenge wird durch heißes Rauchgas bereitgestellt, welches di-
rekt aus dem Brennraum entnommen wird 3©. Hierzu ist die entsprechende Ventilatorcharakteristik
der Mu¨hle 4© so angepasst worden, dass sich nach der Mischung von Kohle, Wasser und Rauch-
gas die richtigen Temperaturen entsprechend der Messwerte am Sichter 5© einstellen. Zusa¨tzlich
wird u¨ber die Luftregelung an der Mu¨hle (vgl. Abb. B.3) ein verha¨ltnisma¨ßig kalter Prima¨rluft-
strom 6© zur Temperaturregelung eingesetzt. Neben dem sowohl fu¨r die stationa¨re Genauigkeit
als auch die Dynamik ausschlaggebenden Trocknungsprozess spielt auch der Transport- und Mahl-
vorgang, zumindest fu¨r die Dynamik, eine entscheidende Rolle. Wie bereits erwa¨hnt, lassen sich
die stattfindenden Prozesse nur bedingt in einem null- bzw. eindimensionalen Modell beschreiben.
Mindesttransportzeiten und Umlaufzeiten der Kohle lassen sich anhand von U¨berschlagsrechnun-
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gen und Literaturkennwerte, z.B. aus [74], zwar bestimmen, jedoch zeigen die Messdaten, dass
die real auftretenden Mahl- und Transportverzo¨gerungen ho¨here Werte aufweisen. Zur Abbildung
dieser Effekte wurde das physikalische Modell mit einem mathematisch U¨bertragungsmodell gekop-
pelt. Die grundsa¨tzliche Vorgehensweise wurde fu¨r die Kohlemu¨hlen des untersuchten Kraftwerks in
[92] dargestellt. Wie diese Untersuchungen gezeigt haben, stellt die Identifikation des dynamischen
Verhaltens von Braunkohlemu¨hlen eine enorme Herausforderung dar. Aufgrund zahlreicher Ein-
flussfaktoren konnte eine hohe Variabilita¨t des Zeitverhaltens festgestellt werden, welches u.a. von
der Kohlequalita¨t, dem Verschleißzustand der Mu¨hlen und deren Arbeitspunkt abha¨ngig ist. Zur
Abbildung des Zeitverhaltens wurde daher auf ein verha¨ltnisma¨ßig einfaches U¨bertragungsmodell
bestehend aus einer Totzeit zur Abbildung der Transportvorga¨nge und einer Verzo¨gerung erster
Ordnung zur Abbildung des Mahlvorganges zuru¨ckgegriffen. Die Parameter wurden entsprechend
der oben beschriebenen Annahmen festgelegt, ko¨nnen jedoch im Bedarfsfall angepasst werden.
Neben den aufgefu¨hrten Funktionen der Kohlemu¨hle wird im Modell eine Variabilita¨t in der An-
zahl der aktiven Mu¨hlen bereitgestellt. Da die Abbildung einzelner Mu¨hlen mit separaten Modellen
als numerisch ineffizient erachtet wird, wurde das Modell mit Hilfe variabler Parameter so gestaltet,
dass das Modell in der Lage ist, sich der Anzahl der aktiven Mu¨hlen anzupassen. Das Zeitverhalten
fu¨r die Zu- bzw. Abschaltung der Mu¨hlen und die damit verbundene A¨nderung der Parameter wur-
de ebenfalls u¨ber ein Verzo¨gerungsglied erster Ordnung realisiert, welches an die Messdatenverla¨ufe
angepasst wurde.
Das entwickelte Mu¨hlenmodell ist aufgrund seines hohen Detaillierungsgrades sowohl in der Lage,
konkrete thermodynamische Zustandspunkte innerhalb des Systems, wie z.B. Temperaturen und
Dru¨cke der Rauchgas-Rezirkulation, der Mu¨hle oder im Sichter nachzubilden und so Aussagen zur
Machbarkeit konkreter Lastsituationen und deren Konsequenzen zu treffen als auch das dynamische




Wie im Abschnitt 2.1.4 erla¨utert, besteht die Aufgabe des Verbrennungsmodells in der Umwand-
lung der Verbrennungsedukte in die Produkte, also des Brennstoffes und der Verbrennungsluft in
ein heißes Rauchgas mit der entsprechenden Komposition. Die Verbrennung findet im Brennraum
des Kraftwerkes statt, in welcher sich zwei Hauptbrennerebenen befinden, in welche gemahlener
Kohlestaub und Luft eingebracht wird. Zusa¨tzlich befinden sich zwei Ausbrandluftzonen u¨ber dem
Brennraum, in welchen durch Zugabe von zusa¨tzlicher Ausbrandluft eventuell unvollsta¨ndig um-
gesetzte Produkte der Hauptbrennerebenen, wie z.B. Kohlenstoffmonoxid, vollsta¨ndig zu den in
Abschnitt 2.1.4 beschriebenen Verbrennungsprodukten umgesetzt werden. Parallel zur Umsetzung
findet eine Wa¨rmeabfuhr an die umgebenden Kesselwa¨nde statt.
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Aufbau des Modells
In der Regel werden bei der Abbildung komplexer Gesamtprozesse die Verbrennungsreaktionen in
konzentrierter Weise am Eintritt des Kessels dargestellt. Tatsa¨chlich findet die Verbrennung in ei-
nem großen Volumenbereich des Kessels statt, wobei stets Wa¨rme an die umgebenden Kesselwa¨nde
abgefu¨hrt wird. Die genutzte Modellvereinfachung fu¨hrt also dazu, dass rauchgasseitige Zustands-
punkte im Kessel nicht genau abgebildet werden ko¨nnen. Daru¨ber hinaus la¨sst sich mit einem
solchen Ansatz keine Verschiebung des Verbrennungsschwerpunktes in unterschiedlichen Lastpunk-
ten darstellen, welche fu¨r das untersuchte Kraftwerk jedoch gerade in Teillast relevant ist [25].
Um zumindest die Lastabha¨ngigkeit des Verbrennungsschwerpunktes und damit das sich a¨ndernde
Verha¨ltnis der u¨bertragenen Wa¨rmemengen in den Verdampfer und den U¨berhitzer darstellen zu
ko¨nnen, wurde ein modellierungstechnischer Ansatz gewa¨hlt, bei dem die Hauptverbrennung in
zwei Stufen geteilt wurde, siehe Abb. A.2.
Abb. A.2.: Modellansatz zur Abbildung des 1-dimensionalen Verbrennungsprozesses mit gleichzeitiger Wa¨r-
meu¨bertragung
Die eigentliche Verbrennung in den hier aufgezeigten Stufen findet in der Regel untersto¨chiome-
trisch statt. Wie in [34] beschrieben, bildet das Grundmodell der Brennkammer nur vollsta¨ndige
Verbrennungsprozesse ab. Als weitere Modellvereinfachung findet daher eine vollsta¨ndige Umset-
zung des Brennstoffes soweit statt, bis das Oxidationsmittel vollsta¨ndig aufgebraucht ist. Der u¨brige
Brennstoff wird dann an die na¨chste Brennerebene u¨bergeben. Neben den zwei Hauptbrennerebenen




Zur Abbildung des Wa¨rmeu¨bergangs vom heißen Rauchgas auf den Wasser-Dampfkreislauf des
Kraftwerks ist sowohl die Ermittlung des rauchgasseitigen Wa¨rmetransports auf die Oberfla¨che der
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Heizrohre als auch der Wa¨rmetransport durch die Rohrwand sowie der Wa¨rmetransport von der
Rohrwand auf das Arbeitsmedium erforderlich. Fu¨r den Wa¨rmeu¨bergang auf der Rauchgasseite
sind hierfu¨r die Abbildung des Wa¨rmetransportes u¨ber Strahlung und Konvektion erforderlich, der
Wa¨rmetransport durch die Rohrwand erfolgt u¨ber Wa¨rmeleitung. Auf der Seite des Arbeitsmediums
erfolgt der Wa¨rmeu¨bergang dann wieder konvektiv. Um die Dynamik des Gesamtprozesses richtig
darzustellen, ist zum einen die instationa¨re Bilanzierung der Rauchgas- und Wasserseite erforderlich,
zum anderen muss hier aber speziell auf die Bilanzierung der Metallmassen der Rohrwa¨nde geachtet
werden, da diese aufgrund ihrer Wa¨rmekapazita¨t den gro¨ßten Einfluss auf die Dynamik haben.
Aufbau der Modelle
Die im Modell dargestellten Heizfla¨chen sind in Rauchgasrichtung, ausgehend vom Brennraum des
Kessels, bis hin zum Economiseraustritt, in Tab. A.1 zusammengefasst.
Tab. A.1.: U¨bersicht der im Modell abgebildeten Kesselheizfla¨chen vom Brennraum aus in Rauchgasrichtung,







Kesselwand 1 Verdampfer 0,8 Strahlung; Konvek-
tiv, 2.1.3 (a)
Konvektiv, 2.1.3 (c)
Kesselwand 2 Verdampfer 3,5 Strahlung; Konvek-
tiv, 2.1.3 (a)
Konvektiv, 2.1.3 (c)
U¨H-Schotten U¨berhitzer 0,6 Strahlung; Konvek-
tiv, 2.1.3 (d)
Konvektiv, 2.1.3 (b)
U¨H 3 U¨berhitzer 3,8 Strahlung; Konvek-
tiv, 2.1.3 (d)
Konvektiv, 2.1.3 (b)
ZU¨ 2 U¨berhitzer 4,7 Konvektiv, 2.1.3 (d) Konvektiv, 2.1.3 (b)
U¨H 4 U¨berhitzer 4,9 Konvektiv, 2.1.3 (d) Konvektiv, 2.1.3 (b)
ZU¨ 1b U¨berhitzer 6,5 Konvektiv, 2.1.3 (d) Konvektiv, 2.1.3 (b)
U¨H 2 U¨berhitzer 6,3 Konvektiv, 2.1.3 (d) Konvektiv, 2.1.3 (b)
ZU¨ 1a U¨berhitzer 6,5 Konvektiv, 2.1.3 (d) Konvektiv, 2.1.3 (b)
Kesselwand 3 Verdampfer 8,1 Konvektiv, 2.1.3 (a) Konvektiv, 2.1.3 (b)
Tragrohre U¨berhitzer 2,0 Konvektiv, 2.1.3 (a) Konvektiv, 2.1.3 (b)
Kesselwand 4 Verdampfer 2,8 Konvektiv, 2.1.3 (a) Konvektiv, 2.1.3 (b)
U¨H 1 U¨berhitzer 22,8 Konvektiv, 2.1.3 (d) Konvektiv, 2.1.3 (b)
Eco Vorwa¨rmer 26,7 Konvektiv, 2.1.3 (d) Konvektiv, 2.1.3 (b)
Die verwendeten Modellansa¨tze zur Wa¨rmeu¨bertragung wurden im Abschnitt Wa¨rmeu¨bertragung
2.1.3 beschrieben. Wie anhand der Tabelle ersichtlich wird, findet eine sehr detaillierte Abbildung
der Wa¨rmeu¨bergangsprozesse im Kessel des Kraftwerkes statt, sodass hier die thermodynamischen
Zusta¨nde, insbesondere im Dampf- und Wasserbereich, sehr genau wiedergegeben werden. Der ge-
wa¨hlte Detaillierungsgrad an den Wa¨rmeu¨bertragern ist im Wesentlichen von deren Einfluss auf
den Gesamtprozess und der theoretischen Beschreibbarkeit mittels geeigneter Modellansa¨tze abha¨n-
gig. Die meisten der implementierten Heizfla¨chen sind als Rohrbu¨ndelwa¨rmeu¨bertrager ausgefu¨hrt,
wobei zu deren Berechnung relativ genaue Korrelationen verwendet werden ko¨nnen. Fu¨r ande-
re Heizfla¨chen, z.B. die Kesselwa¨nde im Konvektionsbereich, sind derartige Korrelationen nicht
bekannt, daher sind hier einfache Ansa¨tze, z.B. u¨ber die Nutzung eines vorgegebenen Wa¨rmeu¨ber-
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gangskoeffizienten, genutzt worden. Neben den Heizfla¨chen sind im Kesselbereich weitere, fu¨r den
dynamischen Betrieb relevante Komponenten im Modell implementiert worden. Zu nennen sind
hierbei insbesondere die Einspritzku¨hler zur Temperaturregelung, dickwandige Sammler und Ver-
teiler sowie Verbindungsleitungen. Zur Validierung der im Modell hinterlegten Parameter wurde das
wasserdampfseitig gemessene Fu¨llvolumen der einzelnen Sektionen mit dem summarischen Volumen
der jeweiligen Einzelkomponenten im Modell verglichen (siehe Abb. A.3).
Abb. A.3.: Vergleich des Volumens der im Modell abgebildeten Komponenten mit dem gemessenen Fu¨llvo-
lumen entsprechend [22] (fu¨r den Verdampfer ist kein Messwert des Fu¨llvolumens bekannt)
Es kann somit gezeigt werden, dass die im Modell hinterlegten Komponenten das Gesamtvolumen
der verschiedenen Sektionen wie Economiser, U¨berhitzer und Zwischenu¨berhitzer hinreichend genau
wiedergeben.
Außerhalb des Kessels wurde zudem der Verbrennungsluftvorwa¨rmer (LuVo) im Modell inte-
griert. Hierbei handelt es sich in seiner Ausfu¨hrung um einen Regenerativvorwa¨rmer mit rotie-
renden Wa¨rmeu¨bertragern. Durch die Rotation der Scheiben wird auf geringem Raum ein hoher
Wa¨rmeu¨bergang vom Rauchgas auf die Frischluft erreicht. Aufgrund des komplexen Aufbaus mit
der rotierenden Speichermasse bei gleichzeitig geringem Einfluss auf den Gesamtprozess hat sich
auch hier die Verwendung eines Modellansatzes u¨ber die Darstellung eines Wa¨rmeu¨bertragers mit
konstantem Wa¨rmedurchgangskoeffizienten als geeigneter Ansatz erwiesen.
A.4. Turbinen
Funktionsumfang
Die Funktionalita¨ten, die mit Hilfe des Turbinenmodells beschrieben werden sollen, umfassen so-
wohl die Umwandlung der im Dampf enthaltenen Energie in mechanische Energie als auch die
Zuordnung dieser Leistungsabgabe zu den einzelnen Turbinenstufen. Weiterhin ist die Beschrei-
bung des Druckabbaus und dem damit verbundenen Druckniveau an den einzelnen Turbinenstufen
in Abha¨ngigkeit der Dampfmassenstro¨me von entscheidender Bedeutung fu¨r die Modellierung des
Gesamtsystems. Aufgrund des relativ geringen Fluidinhaltes in der Turbine kann das Fluidvolumen
vernachla¨ssigt und die Turbine als stationa¨re Komponente dargestellt werden.
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Aufbau des Modells
Das Turbinenmodell ist modular aus einzelnen Scheiben aufgebaut, der Aufbau eines Teilstu¨ckes
der Turbine mit den beru¨cksichtigten Modellgro¨ßen ist in Abb. A.4 dargestellt. Hierbei ist der
Eintrittszustand mit dem Index 1, der Austrittszustand mit dem Index 2 gekennzeichnet. Das
Turbinenmodell verfu¨gt u¨ber drei Anschlu¨sse: zwei zur U¨bergabe des Medienzustands und Mas-
senstroms an Ein- und Austritt sowie einen zum Anschluss der technischen Arbeit. Jeweils vor
und nach den Turbinenscheiben werden Dampfmassenstro¨me abgetrennt und somit Anzapfungen
dargestellt.
Abb. A.4.: Struktur des Turbinenmodells einer einezlnen Turbinenscheibe
Der Druckabbau u¨ber die einzelnen Turbinenscheiben wird u¨ber das Dampfkegelgesetz nach Sto-
dola [93] beschrieben. Aus experimentellen Untersuchungen konnte hierbei erkannt werden, dass
sich der Zusammenhang von Druckabbau und Dampfmassenstrom u¨ber den sogenannten Stodola-
Koeffizienten bestimmen la¨sst, welcher u¨ber einen weiten Lastbereich als nahezu konstant betrachtet
werden kann. Fu¨r diesen Ansatz werden im Modell zuna¨chst die Nominalparameter der jeweiligen
Stufe hinterlegt. Daraus berechnet sich dann entsprechen Gl. A.4 der stufenspezifische Stodola-
Koeffizient KT.
KT = m˙nom · 1√





Die Nominalparameter der einzelnen Stufen wurden anhand wa¨rmetechnischer Schaltbilder des
Kraftwerkes im Modell hinterlegt. Anhand des so ermittelten Koeffizienten la¨sst sich der Zusam-
menhang zwischen Massenstrom und Druckverha¨ltnis wie folgt darstellen.
m˙ = KT
√





Aus der Energieerhaltung (vgl. Gl. 2.2) ergibt sich aus dem mit dem Druckabbau verbundenen
Enthalpiegefa¨lle die mechanische Leistung der Turbinenstufe entsprechen Gl. A.6. Im Modell sind
die Turbinenstufen als adiabat angenommen, was mit der geringen Oberfla¨che und der dicken
Isolation begru¨ndet werden kann. Auch ist der Energieumsatz innerhalb der Turbine im Verha¨ltnis
zu ihrer a¨ußeren Oberfla¨che sehr groß.
W˙t = m˙(h2 − h1) (A.6)
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Die Austrittsenthalpie h2 la¨sst sich bei Kenntnis des Eintrittszustandes und des Austrittsdruckes
u¨ber den isentropen Wirkungsgrad ηis der Turbinenstufe bestimmen.
ηis =
h2 − h1
h2,is − h1 (A.7)
Zur korrekten Abbildung des Turbinenverhaltens u¨ber einen weiten Lastbereich wurde weiter-
hin eine massenstromabha¨ngige Wirkungsgradkennline fu¨r die einzelne Turbinen hinterlegt. Diese
stammt fu¨r den Fall der HD- und MD-Turbine aus Versuchsmessdaten [81], fu¨r den Fall der ND-
Turbine aus Datenbla¨ttern des Herstellers [22].
Eine wesentliche Modellvereinfachung der Turbinenstufen besteht in der Vernachla¨ssigung ihres
Fluidvolumens und des Rotorvolumens. Dies kann mit dem geringen Anteil der hier gespeicherte
Energie im Verha¨ltnis zu den u¨brigen Komponenten begru¨ndet werden. Neben den Turbinenstu-
fen selbst sind im Gesamtmodell der Turbine zahlreiche Unterkomponenten implementiert, welche
fu¨r die dynamischen Untersuchungen von Bedeutung sind. Hierzu za¨hlen Turbinen- und Bypass-
ventile und deren Geha¨use sowie Teile des Turbinengeha¨uses. Diese werden als Vollmaterial mit
entsprechenden Wa¨rmeleitungsmodellen (vgl. Abschnitt 2.1.3) zur Spannungsermittlung genutzt.
Zusa¨tzlich ist ein La¨ufermodell, welches entsprechend Gl. 2.3 das dynamische Verhalten bei Dreh-
zahla¨nderungen abbildet sowie Modelle der (langen) Verbindungsleitungen zwischen Turbine und
Kessel, welche zur Beschreibung der Gesamtdynamik von hoher Bedeutung sind, implementiert.
A.5. Gebla¨se
Funktionsumfang
Die Modelle der Luftgebla¨se haben a¨hnlich wie die Turbinen die Aufgabe, den Zusammenhang
zwischen Volumenstrom, Druckverlauf sowie ggf. einer a¨ußeren Stellgro¨ße herzustellen. Auch hierbei
wird aufgrund der geringen enthaltenen Fluidmasse die Abbildung der zeitlichen A¨nderung der im
System enthaltenen Energie vernachla¨ssigt. Im erstellten Kraftwerksmodell abgebildete Gebla¨se
umfassen das Frischluft-, das Saugzug- sowie die Rezirkulationsgebla¨se der Kohlemu¨hlen.
Aufbau der Modelle
Zur korrekten Implementierung des Verhaltens u¨ber den Lastbereich wurden die Kennfelder der
entsprechenden Stro¨mungsmaschinen digitalisiert und im Modell hinterlegt. Exemplarisch ist das
hinterlegte Kennfeld des Frischluftgebla¨ses in Abb. A.5 dargestellt.
Es sei darauf hingewiesen, dass der gewa¨hlte Modellansatz lediglich Effekte im Normalbetrieb
beschreibt. Effekte wie lokale Stro¨mungsabrisse, welche ggf. Ru¨ckkopplungen auf den Prozess ver-
ursachen, werden somit nicht erfasst. Auch werden die Gebla¨se im Wesentlichen als quasi-stationa¨re
Komponenten in Bezug auf ihre mechanische Tra¨gheit betrachtet, was mit ihrer schnellen Dynamik
in Bezug auf die A¨nderung der Eingangsgro¨ße gerechtfertigt werden kann.
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Abb. A.5.: Im Modell hinterlegtes Kennfeld des Frischluftgebla¨ses zur Bestimmung des Zusammenhangs von
Eingangsgro¨ße (Vorleitrad-Stellung), Volumenstrom und Druckdifferenz
A.6. Pumpen
Funktionsumfang
In analoger Weise zu den Gebla¨sen haben auch die Pumpenmodelle die Aufgabe, dem Fluid in
Abha¨ngigkeit der Eingangsgro¨ßen, wie z.B. Fluidmassenstrom und Pumpendrehzahl, die Pump-
fo¨rderho¨he bzw. die Druckdifferenz zuzuordnen. Wichtige Pumpen, welche implementiert wurden,
sind die Kondensatpumpen, Kesselumwa¨lzpumpen und die Speisewasserpumpe.
Aufbau der Modelle
Ein schematischer U¨berblick der in den Pumpenmodellen beru¨cksichtigten Gro¨ßen ist in Abb. A.6
dargestellt. A¨hnlich wie beim Turbinenmodell werden auch hier die Zustandspunkte am Ein- und
Austritt sowie der Massenstrom und die technische Arbeit beru¨cksichtigt. Die Charakteristik von
Pumpen wird im Modell anhand von aus der Dokumentation entnommenen Kennlinien hinterlegt.
Hierbei wird die Abha¨ngigkeit der Pumpfo¨rderho¨he (bzw. ihrer Druckdifferenz) vom Volumenstrom
dargestellt. Bei konstanter Drehzahl ergibt sich somit eine Kennlinie. Wird die Drehzahl ebenfalls
variiert, ergibt sich auch hier ein Kennfeld.
Kleinere Hilfspumpen, wie sie beispielsweise zur Entleerung der Vorwa¨rmer notwendig sind, wur-
den auf der Basis einer approximierten Kennlinie abgebildet, welche an den jeweiligen Nominalbe-
triebspunkt angepasst wurde. Auch die Pumpen sind bis auf die thermische Tra¨gheit der enthalte-
nen Speichermassen als instantan reagierende Modelle ausgefu¨hrt, beinhalten also in Bezug auf ihr
charakteristisches Verhalten keine Dynamik.
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Abb. A.6.: Aufbau des Pumpenmodells
A.7. Zwei-Phasen-Beha¨lter
Funktionsumfang
Zwei-Phasen-Beha¨lter stellen wichtige Komponenten zur Abbildung des dynamischen Verhaltens
eines Kraftwerksblockes dar. In ihnen befinden sich große Flu¨ssigkeitsvolumina, somit speichern sie
erhebliche Energiemengen. Zudem sind nicht nur die thermodynamischen Zustandsgro¨ßen Schwan-
kungen unterworfen, was zum Ein- und Ausspeichern von Energie fu¨hrt, sondern insbesondere Fu¨ll-
sta¨nde ko¨nnen bei Lasta¨nderungen variieren, was zum Teil zur gezielten Leistungsa¨nderung genutzt
wird (vgl. Abschnitt
”
Kondensatstau“ 7.2.2). Einen umfangreichen U¨berblick u¨ber Mo¨glichkeiten
zur dynamischen Bilanzierung von Energie und Masse in Zwei-Phasen-Beha¨ltern gibt [28]. Zu den
zur Abbildung der Gesamtprozessdynamik beno¨tigten Beha¨ltern za¨hlen der Speisewasserbeha¨lter,
die Abscheideflasche, die HD-Vorwa¨rmer sowie die ND-Vorwa¨rmer und der Kondensator.
Der Speisewasserbeha¨lter dient im Kraftwerk als Puffer zur Sicherstellung der Versorgung des
Kessels mit flu¨ssigem Speisewasser. Er wird mit Kondensat aus den NDVs und HDVs gespeist.
Der Drucksollwert wird dabei so gewa¨hlt, dass eine weitere Aufheizung im Beha¨lter erforderlich ist,
welche u¨ber Anzapfdampf aus der Turbine erfolgt.
Die Abscheideflasche hat die Aufgabe, die flu¨ssige und die dampffo¨rmige Phase nach dem Ver-
dampfer zu trennen, den Sattdampf in den U¨berhitzer zu leiten sowie das flu¨ssige Wasser fu¨r den
erneuten Durchlauf durch den Verdampfer bereitzustellen.
Die Vorwa¨rmer stellen in ihrer Funktion eine Kombination aus Wa¨rmeu¨bertrager und Zwei-
Phasenbeha¨lter dar. Der u¨berhitzte Dampf aus der Turbine wird u¨ber die mit Speisewasser geku¨hl-
ten Rohrschlangen geleitet und kondensiert dabei. Das Kondensat sammelt sich im unteren Teil
des Beha¨lters und wird dann u¨ber ein Regelventil an den Speisewasserbeha¨lter bzw. den Konden-
satstrom abgegeben. In den HD-Vorwa¨rmern wird das Speisewasser nach der Speisewasserpumpe
mit Anzapfdampf aus der Turbine vorgewa¨rmt, um bei der weiteren Vorwa¨rmung im Kessel Ex-
ergieverluste durch hohe Temperaturdifferenzen zum Rauchgas zu reduzieren. Die ND-Vorwa¨rmer
dienen zur Aufheizung des Kondensates zwischen Kondensatpumpe und Speisewasserbeha¨ltern.
Hierzu wird Anzapfdampf aus der Turbine bzw. der Abdampf der Speisewasserturbine (fu¨r ND-
Vorwa¨rmer 3) genutzt. U¨ber die mit Kondensat geku¨hlten Rohrschlangen kondensiert der Dampf
und sammelt sich im Beha¨lter. Der Fu¨llstand des dabei anfallenden Kondensates wird u¨ber Regel-
ventile konstant gehalten.
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Der Kondensator dient zur Verflu¨ssigung des aus der ND-Turbine stro¨menden Abdampfes. Zur
Ku¨hlung dient dabei Ku¨hlwasser aus umliegenden Gewa¨ssern. Das anfallende Kondensat sammelt
sich im unteren Teil des Beha¨lters. Die Regelung des Fu¨llstandes erfolgt entweder u¨ber die Vorgabe
eines festen Fu¨llstandsollwertes oder u¨ber die sogenannte Selbstregelung, bei der die Kondensat-
pumpe den Beha¨lter kontinuierlich leer saugt.
Modell Speisewasserbeha¨lter
Der Speisewasserbeha¨lter des Modells basiert auf dem Grundmodell
”
Deaerator“ aus der Ther-
malPowerLibrary [34]. Dabei werden die in Abb. A.7 dargestellten Massenstro¨me und Zusta¨nde
modelliert. Index 1 und 3 symbolisieren hierbei die eintretenden Stro¨me des Kondensates bzw. des
Dampfes zur Beheizung des Beha¨lters, der Index 2 steht fu¨r den austretenden Speisewassermassen-
strom. Der Zustand innerhalb des Beha¨lters wird u¨ber die mittlere Enthalpie h, und den Druck p












Abb. A.7.: Modell des Speisewasserbeha¨lters
Neben den grundsa¨tzlich zu lo¨senden Erhaltungsgleichungen fu¨r Masse und Energie des Fluidvo-
lumens beinhaltet der Speisewasserbeha¨lter die zur Abbildung des Fu¨llstands in einem horizontal




h′′ − h′ (A.8)
Daraus la¨sst sich das Flu¨ssigkeitsvolumen entsprechend Gl. A.9 ableiten:
Vfl = (1− x) · mges
ρfl
(A.9)
Der Fu¨llstand y steht mit dem Flu¨ssigkeitsvolumen fu¨r den horizontal liegenden Zylinder in fol-
gendem Zusammenhang:
Vfl = l · (r2 · arccos(−y/r) + y ·
√
r2 − y2) (A.10)
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Wobei l die La¨nge des Speisewasserbeha¨lters darstellt sowie r den inneren Radius. Wie anhand
der gezeigten Modelle ersichtlich ist, wird der Speisewasserbeha¨lter mit nur einem Volumenelement
abgebildet. Es wird also stets ein Gleichgewichtszustand zwischen den Phasen angenommen, eine
Unterku¨hlung der Flu¨ssigkeit oder eine U¨berhitzung des Dampfes wird in diesem Modell nicht
abgebildet. Dies kann damit gerechtfertigt werden, dass eine sehr gute Durchmischung der beiden
Phasen gegeben ist.
Die geometrischen Parameter sind entsprechend der Dokumentation des Kraftwerksblockes im
Modell hinterlegt. Neben der zur Abbildung der Dynamik notwendigen Fluidmasse ist auch die
Masse der Wand im Modell hinterlegt. Die Kopplung zwischen Fluid und Wand findet ebenfalls u¨ber
einen sehr einfachen Ansatz, mittels der Annahme eines konstanten Wa¨rmeu¨bergangskoeffizienten,
statt.
Modell Abscheideflasche
Das Kraftwerk besitzt pro Kessel zwei parallele Stra¨nge fu¨r den Economiser und Verdampfer, sodass
jedem Kessel ebenfalls zwei Abscheideflaschen zugeordnet sind. Da als eine wesentliche Modellver-
einfachung die parallelen Stra¨nge zu einem einzigen Strang zusammengefu¨hrt wurden, ist auch
fu¨r die Abbildung der Abscheideflaschen diese Modellannahme zu treffen. Hierfu¨r wurden die zwei
Abscheideflaschen zu einer einzigen zusammengefasst. Die Abscheideflaschen haben die Form ei-
nes stehenden Zylinders, wie in Abb A.8 dargestellt. Hierbei ist analog zum Speisewasserbeha¨lter
die Bilanzierung des Fluidvolumens im Gleichgewichtszustand implementiert. Der Zufluss des sie-
denden Wassers aus dem Verdampfer ist mit dem Index 1 gekennzeichnet, die Abflu¨sse fu¨r den











Abb. A.8.: Aufbau des Modells der Abscheideflasche
Zur Abbildung des dynamischen Verhaltens wurde der Durchmesser im Modell so gewa¨hlt, dass die
Querschnittsfla¨che der Gesamtquerschnittsfla¨che der beiden realen Flaschen entspricht. Die Ho¨he
der Flasche ist identisch mit der realen Flaschenho¨he. Somit ist gewa¨hrleistet, dass der gespei-
cherte Massen- und Energieinhalt mit dem Messwert vergleichbar ist und auch der entsprechender
Fu¨llstandsregler des Kraftwerkes mit seinen Parametern verwendet werden kann.
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Modell Kondensator
Im Modell wird der Kondensator u¨ber das Grundmodell
”
Condenser“ aus der ThermalPowerLi-
bray [34] abgebildet. Hierbei wird als wesentliche Modellannahme der kastenfo¨rmige Kondensator
zu einem stehenden Zylinder mit identischer Grundfla¨che vereinfacht. Die darin befindlichen ho-
rizontal angeordneten Ku¨hlrohre werden in dem Modell einschließlich ihrer La¨ngen, Durchmesser
und Materialkenndaten wiedergegeben. Somit kann sowohl die Speichermasse des Metalls als auch













Abb. A.9.: Modell des Kondensators
Dabei ist der von oben einstro¨mende Dampfmassenstrom aus der Turbine mit dem Index
1 gekennzeichnet, der unten abgefu¨hrte Kondensatmassenstrom mit dem Index 2, sowie der
Ku¨hlwassereintritts- und Austrittsmassenstrom mit den Indizes 3 bzw. 4. Zur Bestimmung des
dampfseitigen Wa¨rmeu¨bergangskoeffizienten wurde das in Abschnitt 2.1.3 (e) beschriebene Modell
zur Kondensation u¨ber horizontale Rohren verwendet, der wasserseitige Wa¨rmeu¨bergangskoeffizi-
ent wurde entsprechend der Korrelation nach Abschnitt 2.1.3 (b) bestimmt und der Wa¨rmeleit-
widerstand der Rohrwa¨nde u¨ber Gl. 2.8 beru¨cksichtigt. Das Modell beruht auf der Annahme des
thermodynamischen Gleichgewichts zwischen der Wasser- und der Dampfphase.
Modell Vorwa¨rmer
Da die Funktionsweise analog zum Kondensator ist, wurde auch fu¨r die Vorwa¨rmer das Grundmo-
dell
”
Condenser“ aus der ThermalPowerLibray [34] verwendet. Fu¨r die HD-Vorwa¨rmer wurde der
Außenbeha¨lter dabei analog zu den tatsa¨chlichen Vorwa¨rmern durch einen stehenden Zylinder auf
Grundlage der realen Parameter dargestellt, siehe Abb. A.10 (a). Integraler Bestandteil ist das Mo-
dell des Enthitzers (rot), welcher den eintretenden Dampf von der Turbine (Index 3) zuna¨chst aus
dem u¨berhitzten Bereich auf Kondensationsniveau herunterku¨hlt. Hierbei wird Wa¨rme auf bereits
vorgewa¨rmtes Speisewasser u¨bertragen, welches von oben rechts in den Beha¨lter eintritt (Index 5)
und oben links wieder austritt (Index 6). Der Hauptspeisewassermassenstrom wird durch mehre-
re spiralfo¨rmig angeordnete Rohrschlangen durch den Dampfraum des Beha¨lters gefu¨hrt (Eintritt
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Index 1, Austritt Index 2). Da fu¨r eine derart komplexe Anordnung keine Vergleichsmodelle zur
Wa¨rmeu¨bergangsberechnung existieren, wurden die Speisewasserleitungen als horizontale gerade
Rohrleitungen angenommen. Die Parametrierung erfolgte hierbei so, dass die Wa¨rmeu¨bergangs-
fla¨che und die Metallmasse den Daten der realen Vorwa¨rmer entsprechen. Der aus dem Enthitzer
austretende Sattdampf wird hier u¨ber die Rohrschlangen kondensiert und sammelt sich im unteren
Bereich des Beha¨lters (Austritt Index 4). Zur Bestimmung des dampfseitigen Wa¨rmeu¨bergangsko-
effizienten an den Rohrschlangen, welcher maßgeblich fu¨r die Kondensation verantwortlich ist, wird
das in Abschnitt 2.1.3 (e) beschriebene Modell zur Kondensation u¨ber horizontale Rohre verwendet.
Die ND-Vorwa¨rmer sind als stehende zylinderfo¨rmige Beha¨lter ausgefu¨hrt, in denen jeweils U-
fo¨rmige Rohrbu¨ndel zur Ku¨hlung durch das Kondensat gefu¨hrt werden, siehe Abb. A.10 (b) . Im
Modell wurden die Vorwa¨rmer entsprechend der realen Geometrie implementiert, hierbei wurden
die Rohrbu¨ndel als senkrecht angeordnete Rohrreihen vereinfacht. Zur Bestimmung des dampf-
seitigen Wa¨rmeu¨bergangskoeffizienten wurde das in Abschnitt 2.1.3 (e) beschriebene Modell zur
Kondensation an vertikalen Rohren verwendet.
(a) (b)
Abb. A.10.: Modell des HD-Vorwa¨rmers (a) und Modell des ND-Vorwa¨rmers (b)
Die Ermittlung des wasserseitigen Wa¨rmeu¨bergangskoeffizienten erfolgt sowohl fu¨r die HD-
Vorwa¨rmer als auch fu¨r die ND-Vorwa¨rmer u¨ber das in Abschnitt 2.1.3 (b) beschriebene Modell fu¨r
Rohrstro¨mungen. Der Wa¨rmeleitwiderstand der Rohrwa¨nde wird entsprechend Gl. 2.8 bestimmt.
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B. Blockleitsystem
Abb. B.1.: Regelschema der Blockfu¨hrung zur Bildung des Brennstoff- und Drucksollwertes



































































Abb. B.4.: Prinzipschema der Dreikomponentenregelung [90] - Regelung der Speisewassermenge erfolgt mit-
















Abb. B.5.: Regelschema fu¨r die Speisewasserpumpenregelung - Bereitstellung der gewu¨nschten Druckdiffe-
renz u¨ber das Speisewasserregelventil mittels Anpassung der Antriebsturbinenleistung
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